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Lugar Edificios Rocha 4 y 5 calle 47 nª 686 y 680 respectivamente, La Plata  
Tema Observar el estado general de los edificios Rocha 4 y 5 ciudad de La Plata  
Fecha y hora 09/05/17 – 11 a 13:30 hs 

 

Miembros participantes 

 

 

 

Se realizó la visita de la comisión a ambos edificios con el objeto observar el estado general de higiene 

y seguridad, limitando su alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida por los 

mismos. 

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni de los 

sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los matafuegos en cuanto a su 

carga y vencimientos. 

Tampoco se ingresó a salones de equipos ni sanitarios masculinos y femeninos. 

Como observaciones generales se puede señalar que en las escaleras de ambos establecimientos no 

se encuentran debidamente señalizados los escalones de inicio y final de escalera. 

En cuanto a los ascensores, no se visualizaron las obleas de mantenimiento respectivas. 

No se encontró la posta médica donde funcionen los Servicios de Medicina en el Trabajo y Higiene y 

Seguridad en el Trabajo conforme a lo que surge de la aplicación del decreto N° 1338/96. Puesto que 

ambos edificios se encuentran comunicados por el primer piso, se solicita la instalación de una posta 

médica para atender el cumplimiento del citado decreto. 

Se aclara que las alfombras que se solicitan sustituir corresponden a instalaciones  de larga data y que 

se encuentran muy deterioradas por el uso. 

 

Nombre Área  Asistió 
Daniel Herrero CePETel   

Daniel Prata CePETel  
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Vista al Edificio ROCHA 4, calle 47 n° 686 La Plata, Telefonica 

El establecimiento cuenta con una escalera y un ascensor situados hacia la calle 47 y otra escalera y 

ascensor ubicados en el contrafrente.  

El edificio posee planta baja, 9 (nueve) pisos y subsuelo. Se visitaron los pisos del 1 a 8 y parcialmente 

el subsuelo. No se accedió al piso 9. 

No se recorrió la escalera lado contrafrente en su totalidad. 

1- Se observó la existencia de 2 (dos) redes fijas de incendio ubicadas próximas a ambas 

escaleras . 

2- Se observó la existencia de los planos de evacuación ubicados próximos a ambas escaleras. 

3- Se observó la existencia de 2 (dos) matafuegos en los pisos 1 a 7, en el piso 8 se encontró 1 

(uno). 

4- Falta señalización en los escalones de inicio y fin de escaleras. 

5- Falta la luz de emergencia entre los pisos 2 y 3 en la escalera ubicada al frente. 

6- Falta la luz de emergencia entre los pisos 1 y planta baja en la escalera ubicada al frente 

 

 
Planos de evacuación contrafrente 
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Planos de evacuación lado calle 47 
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Detector de humo 

 
 

 
 

Acceso entre Rocha 4 y Rocha 5. 
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ROCHA 4 - Piso 8 

En este piso se encuentran espacios destinados a salas de refrigerio y comedor del personal. 
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ROCHA 4 - Piso 7 

1. En el hall de escalera contrafrente se encuentran sillas en desuso lo que difilculta una 

evacuación, se solicita su retiro. 

2. Uno de los inodoros del baño masculino se encuentra en roto. 
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ROCHA 4 - Piso 6 

1. Dentro del salón, se encuentra un área que tiene roto parte del cielo raso. 

2. Falta señalizar el escalón de entrada al salón. 

 

 

 
 
 



 
 

Comisión Federal de Salud, Higiene y Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 

Herrero 

Fecha: 09/05/17 

Rev. Por:  Daniel  Herrero 

Fecha: 16/05/17 

Versión: 1 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

 Página 9 de 25 

ROCHA 4 - Piso 5 

Sin observaciones. 

ROCHA 4 - Piso 4 

Sin observaciones. 

ROCHA 4 - Piso 3 

Sin observaciones. 

ROCHA 4 - Piso 2 

1. La alfombra del piso se encuentra en muy mal estado y le falta de limpieza. Se solicita su 

reemplazo por un piso adecuado. 
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ROCHA 4 - Piso 1 

1. La alfombra del piso se encuentra en muy mal estado y le falta limpieza. Se solicita su 

reemplazo por un piso apropiado. 

2. La disposición de los toma corriente en el piso representa riesgos de caídas y eléctrico para el 

personal. Se solicita su adecuación a fin de prevenir accidentes. 

3. En el pulmón de aire que forman ambos edificios se aprecia una cantidad importante se palomas 

cuyas heces además de ser desagradables y presentar una fuente de contagio de 

enfermedades, suelen expandirse al interior del salón en ocasión de lluvias que filtran por debajo 

de una abertura situada aproximadamente en la mitad del mismo. 

4. Se observa la presencia de equipos electrónicos en desuso depositados en el suelo y contra una 

pared que acumulan suciedad. 
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5.  
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ROCHA 4 - Subsuelo 

1. Se aprecia la presencia de aguas servidas. 

2. No se observa la existencia de luz de emegencia. 

3. Existen desprendimientos de mampostería en la escalera de acceso y en el mismo subsuelo. 
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ROCHA 4 y 5 – Espacio entre ambos establecimientos, evacuación. 

 
Luego de descender por la escalera del contrafrente, esta zona constituye el camino de evacuación de 

Rocha 4 hacia la entrada de calle 47 n° 686. Se propone mejorar la señalización en esta parte del 

recorrido a fin de facilitar la evacuación. 

Puesto que el recorrido anterior conduce al hall de entrada del edificio, se solicita como acción de 

mejora evaluar la alternativa de contar con una salida de emergencia que sea totalmente independiente 

de la entrada de calle 47 n° 686. 
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Se aprecia la suciedad provocada por la presencia de palomas 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Comisión Federal de Salud, Higiene y Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 

Herrero 

Fecha: 09/05/17 

Rev. Por:  Daniel  Herrero 

Fecha: 16/05/17 

Versión: 1 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

 Página 19 de 25 

Vista al Edificio ROCHA 5, calle 47 n° 680 La Plata, Telefonica 

El establecimiento cuenta con una escalera y ascensores situados hacia la calle 47 y otra escalera 

externa ubicada en el contrafrente.  

El edificio posee planta baja, 7 (pisos), planta baja y subsuelo. Se recorrieron los pisos del 1 a 7 y la 

planta baja. 

No se recorrió la escalera externa lado contrafrente. 

1- Se observó la existencia de 1 (una) red fija de incendio ubicada próxima a la escalera principal. 

En el piso 7 se observo la existencia de otra similar situada en la escalera externa. 

2- Se observó la existencia de los planos de evacuación ubicados próximos a la escalera principal. 

3- Se observó la existencia de 1 (uno) matafuegos próximo a la escalera principal. 

4- Falta señalización en los escalones de inicio y fin de escaleras. 

5- Falta la luz de emergencia entre los pisos 4 y 3 en la escalera principal. 

6- Falta la luz de emergencia entre los pisos 3 y 2 en la escalera principal. 

7- Falta la luz de emergencia entre los pisos 2 y 1 en la escalera principal. 
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ROCHA 5 - Piso 7 

 

1- Se aprecia agua acumulada en una maceta ubicada en la escalera externa. 

2- Se observa la existencia de 1 (uno) matafuego. 

3- Junto al botiquín de primeros auxilios se observa la presencia de interruptores eléctricos, entre 

ellos una llave térmica. Por los restos que se obervan en la pared, en algún momento ocurrió un 

incidente de origen eléctrico, se desconoce sus causas y consecuencias. Se solicita la 

adecuación esta instalación a fin de reducir el riesgo eléctrico. 
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ROCHA 5 - Piso 6 

 

1- Se observa que la alfombra del piso, a excepción de la que cubre el piso de una oficina, está en 

mal estado. Se solicita su reemplazo. 

2- Se observa la existencia de 1 (uno) matafuego 
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ROCHA 5 - Piso 4 

 
No se pudo acceder al salón y recorrerlo. 
 

ROCHA 5 - Piso 3 

 
No se pudo acceder al salón y recorrerlo. 

 
ROCHA 5 - Piso 2 

 
No se pudo acceder al salón y recorrerlo. 
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ROCHA 5 - Piso 1 y planta baja 

 
Constituyen oficinas comerciales conectadas por una escalera interna. Se observa la 

existencia de red de incendio fija y matafuegos en amas oficinas. El público accede por una 

entrada distinta a la del personal, aunque hay puertas que la conectan en planta baja y en el 

primer piso con el resto del edificio. 

 

 

 

 

 

ROCHA 5 - evacuación 

Una vez que se desciende por la escalera externa y se arriba a planta baja, el sendero conduce a un 

pasillo que termina en la entrada de calle 47 n° 680. Se propone mejorar la señalización en esta parte 

del recorrido a fin de que resulte mas claro para el personal y el público que asista a las oficinas 

comerciales. 

Puesto que el recorrido anterior conduce al hall de entrada del edificio, se solicita como acción de 

mejora evaluar la alternativa de contar con una salida de emergencia que sea totalmente independiente 

de la entrada de calle 47 n° 680. 
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- Fin del informe - 


