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INFORME DE OBSERVACIONES

Lugar Edificio GesNext, calle Iguazu 341, CABA.
Tema Observar las condiciones de Seguridad e Higiene del edificio de GesNext.
Fecha y hora 02/02/17 - 9:00 a 12:00hs.

Miembros participantes

Nombre Area Asistié
Daniel Herrero CePETel v
Maximiliano Martin Rodriguez CePETel v
Daniel Prata CePETel v

Comentarios Generales

Se visito el edificio de GesNext ubicado en la calle Iguazu 341 (esquina Los Patos) se observaron
diferentes item que se describen y adjuntan fotos. Por otra parte como resumen y conclusiones

podemos citar los siguientes items:

1- Se observaron escaleras en planta baja y primer piso sin la adecuada proteccion a fin de evitar

accidentes como golpes con la cabeza contra la misma (son escaleras de uso general)

2- Se observo que en los escalones de escaleras (de todo el edificio ) no tienen la indicacion de

seguridad (franjas) o pintura amarilla.

3- Se observé que en los planos de evacuacién no esta claro cuales son las vias principales de
escape (hay dos sobre la calle Iguazl y una sobre la calle los Patos). Se recorrieron las salidas
de emergencia, se evidencio la falta de adecuada sefalizacion, puertas que no traban, y resulté
confuso comprender el como recorrer la misma para las salidas que iban a la calle Iguazu, y hay

una puerta de salida de emergencia al exterior totalmente obstruida por objetos varios.

4- No se pudo evidenciar si el edificio posee posta médica adecuada, o bien cuente con las horas
médico segln norma, como asi también con las horas de profesional y técnico en Higiene y

Seguridad. Se desconoce cual es la ART que cumple con la seguridad e higiene.

5- No se verifico el funcionamiento de alarma y altavoces de evacuacion en la emergencia.
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6- Las puertas de evacuacion carecian de trabas que permitan gue se mantengan abiertas en caso
de evacuacion.

Se adjuntan fotos de los diferentes item descriptos.

Fotos Planta Baja
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Piso PB : vista de escalera en planta baja sin proteccién. Sugerimos instalar una baranda de proteccién
cuyas medidas a contar del pie de la escalera sean: 5.00 m x 2.40 m, a fin de garantizar un
despejamiento de al menos 2 m de altura y prevenir accidentes.
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Piso PB : vista de salida de emergencia calle Iguazu. La puerta debe abrir en el sentido opuesto al
actual.
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Piso PB : vista de la salida de emergencia y el acceso al botébn de accionamiento de la alarma

obstruidos con materiales y objetos diversos.
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Piso PB : vista de la puerta entrada al depésito residuos peligrosos obstruida y con materiales

combustibles.

INFORME DE OBSERVACIONES
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Piso PB : acceso al matafuegos obstruido con materiales.
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Piso PB :préximo a la salida de emergencia Iguazu se encuentra una puerta de ingreso al depésito de

combustibles

INFORME DE OBSERVACIONES
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Piso PB : El tablero eléctrico ubicado en la salida de emergencia tiene obstruida su apertura y acceso.

INFORME DE OBSERVACIONES

Feleforica
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INFORME DE OBSERVACIONES

Piso PB : vista de escalera de evacuacion en la salida de emergencia sin la sefializacion adecuada en
los escalones.
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Piso PB : vista de salida de evacuacion puerta no traba, (hacia patio interior en planta baja).
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Piso PB : vista de ingreso general

INFORME DE OBSERVACIONES
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Fotos Primer Piso
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Piso P12 : vista de escalera en en primer piso sin proteccion. Sugerimos instalar una baranda de
proteccion cuyas medidas a contar del pie de la escalera sean: 5.00 m x 2.40 m, a fin de garantizar un
despejamiento de al menos 2 m de altura y prevenir accidentes.
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INFORME DE OBSERVACIONES

Fotos Sequndo Piso

Piso P22 : vista del acceso asensores obstruida que por mobiliario que impide la normal circulacion y la

apertura de puertas.

Pagina 13 de 21




Tecnologias

Comision Federal de Salud, Higiene y Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Maximiliano | Rev. Por: Daniel Herrero
Rodriguez / Daniel Herrero Fecha: 04/02/17
Fecha: 02/02/17

Version: 1
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

Piso P22 : salida de emergencia hacias cocheras
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Piso P22 : escaleras sin la sefializacién adecuada en sus escalones.
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Piso P22 : puerta sellada (soldada) en proximidad de la salida de emergencia (podria llevar a

confusiones en caso de una evacuacion)
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Piso Azotea : vista general

INFORME DE OBSERVACIONES

Fotos Azotea
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Piso Azotea : escalones sin la sefializacion adecuada
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Piso Azotea : escalones sin la sefializacion adecuada
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Planos de evacuacion
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- Nota: Esta roto el plan de evacuacion a la salida de los ascensores del 2 piso.

- Fin del informe -

Pagina 21 de 21




