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Lugar Edificio General Paz, calle Chile 1558 Mendoza 
Tema Observar las condiciones de seguridad e higiene del edificio de los representados 
Fecha y hora 07/09/17 – 11 a 13 hs 

 

Miembros participantes 

 

 
 

 

Principales temas observados: 

  

Edificio General Paz  (Mendoza) 
 
Se visitó en la ciudad de Mendoza el edificio Gral Paz, donde en el predio se distinguen 
varios cuerpos edilicios, con distinta época de construcción y usos específicos, como 
asi tambien una torre autosoportada para antenas con para radioenlaces de distinta 
capacidad y radiobases de  la red móvil. 
 
El predio consta de una entrada principal sobre la calle Chile 1558 y otra secundaria 
sobre Gral Paz 576. 
 
Como observaciones generales se detectan la falta de señalización de los escalones 
tanto en los diferentes edificios como en los pasillos de circulación, la falta de válvula 
de seguridad en el termotanque ubicado en el edificio mas nuevo y la malas 
condiciones que se encuentran los sanitarios femeninos y masculinos ubicados en el 
edificio mas antiguo. 
  

Nombre Área  Asistió 
Daniel Herrero CePETel   

Daniel Prata CePETel  

Ricardo Avigliano CePETel 

  
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Entrada Principal (hacia la calle Chile) 

 

 
 

 
Entrada Principal (hacia el interiordesde calle Chile ) 
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Entrada Secundaria (desde la calle Gral Paz) 
 

 
 

 
Entrada Secundaria (desde la calle Gral Paz) 
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Plano de la ubicación del edificio Gral Paz 
 

 
 

Esquema de los distintos edificios desde el plano de evacuación 
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Vista desde la calle Gral Paz de la torre autosoportada (la primera de propiedad 
Telefonica y la de atrás pertene a Telecom Argentina –ubicada sobre predio propio-) 

 

 
         

 
Pasillo desde la entrada por calle Gral Paz hacia la entarada por calle Chile con caño 
de desague amariilo limitando espacio de circulación 
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Escalera metalica sin señalización  (por entrada calle Gral Paz hacia entrada Chile) 
 

 
 
 
Escalera sin señalización hacia subsuelo  
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Escalones sin señalizar en pasillo con aceso a uno de los baños 
 

 
 
Escalones el mismo pasillo sin señalización  
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Baños ubicados en el pasillo mencionado en el punto anterior con falta de 
mantenimiento y acceso por escalon sin señalizar. 
 

 
 
 
Escalones sin señalizar en zona de sala de descanso teleoperadores  
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Baño con termotanque con instalación precaria sin valvula de seguridad 
 

 
 
 

- Fin del informe - 


