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Lugar Edificio Iriondo, calle Salta 3575 Rosario – Santa Fe 
Tema Observar el estado general del edificio 
Fecha y hora 22/11/17 – 15:00 a 16:30 hs 

 

Miembros participantes 

 

 
 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio Telecom calle Iriondo 3575 Rosario – Santa Fe 
 

Comentarios Generales 

Se realizó la visita de la comisión al citado edificio conjuntamente con personal de Telecom Argentina 

S.A. de distintas áreas con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad, limitando su 

alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida en el mismo. 

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni de los 

sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores portátiles en cuanto a 

su carga y vencimientos. 

El edificio cuenta con: a) una entrada principal ubicada en calle Iriondo 3575, b) una entrada vehicular 

continua al anterior, c) planta baja, 6 (seís) plantas, terraza, 1° y 2° subsuelo, d) una escalera principal 

lado frente que constituye la vía de evacuación, e) una escalera adicional situada lado contra frente, f) 3 

(tres) medios de transporte vertical, 2 (dos) de estos ubicados en el lado frente y el restante, ubicado en 

lado contra frente, g) un estacionamiento descubierto para unidades vehiculares de la compañía. 

Nombre Área  Asistió 
Daniel Herrero CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  

Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg  

Patricio Arbelo CePETel Secretario de Organización CDC 

Domingo Aguilar CePETel Vocal Titular 1° CDC 

Adrian Barbara Telecom Argentina S.A. Operaciones Bs As. Lit y Sur 

Guillermo Marquardt Telecom Argentina S.A. Riesgos del Trabajo 

Martín Malfesi Telecom Argentina S.A. Capital Humano 

José Pagliano Telecom Argentina S.A. Capital Humano 
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En el establecimiento se desarrollan tareas técnico – administrativas y se albergan equipos que 

corresponden, entre otras redes, a: conmutación urbana y de tránsito interurbana, datos e internet, móvil 

celular. 

Por otra parte como resumen y conclusiones respecto al edificio podemos citar los siguientes ítems: 

1- Se observó la presencia de planos de evacuación y su señalización respectiva.  

2- Existen dos medios de escape constituidos por las escaleras indicadas anteriormente. 

3- Se observó la presencia de extintores ABC portátiles ubicados en sus correspondientes soportes 

y debidamente señalizados al igual que red de incendio fija (nichos hidrantes) en todos los pisos.  

4- El edificio no cuenta con posta médica. 

5- Se observó en Planta Baja la existencia de varios extintores ABC portátiles, mangueras y picos 

correspondientes a la red de incendio fija que se destinarán para renovación de los equipos y 

nichos hidrantes existentes. 

6- No se verificó el funcionamiento de alarma y altavoces de evacuación en la emergencia. 
 

7- Telecom informa que se realizan los simulacros de evacuación con la frecuencia que establece la 
normativa vigente. 
 

8- En cuanto al transporte vertical, Telecom informa que se encuentra en proceso de reemplazo los 
2 (dos) ubicados del lado frente. Al momento, los trabajos comenzaron por el N° 2, y la fecha de 
habilitación y puesta en servicio para ambos se estima hacia el 30 de diciembre del corriente año. 
El reemplazo consiste en instalar nuevas máquinas, y sustituir: cables, material rodante, 
botoneras, techo de cabina o caja de ascensor. El resto de la caja de ascensor se conservará al 
igual que las guías del mismo. 
 

9- Se recorrieron lugares de oficina donde se realizan tareas técnico – administrativas 
correspondientes a los puestos de trabajo de los representados de esta entidad gremial. En 
consecuencia, no se observaron los espacios operativos. 
 

10- En los pisos 1 al 5 se encuentra: 
Sanitarios Masculinos: 2 (tres) Orinales, 3 (tres) Lababos y 2 (dos) Inodoros. 
Sanitarios Femeninos: 3 (tres) Lababos y 3 (tres) Inodoros. 
El piso 6 contiene: 
Sanitarios Masculinos: 2 (tres) Orinales, 2 (dos) Lababos y 2 (dos) Inodoros. 
Sanitarios Femeninos: 2 (dos) Lababos y 2 (dos) Inodoros. 
 
 
 
 



                                                                 

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata 

Fecha:  24/11/2017 

Rev. Por Daniel Herrero. 

Fecha:  26/11/2017 

Versión: 0 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

                                                                                Página 3 de 7 

 
 
 

 
 
 

Ingreso Edificio Iriondo por calle Salta 3575 

 
 

 
 
 

Ascensores Edificio Iriondo (PB) lado frente – El N° 2 está en proceso de reemplazo 
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Ascensores Edificio Iriondo (Piso 5) lado frente 

 

Ascensor Edificio Iriondo (Piso 5) lado contrafrente 
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Escalera evacuación Edificio Iriondo próxima a los ascensores lado frente y cámara para ingreso 

a la escalera desde los pasillos de piso 5 a 1 

  

 

Edificio Iriondo piso 5 
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Baños Edificio Iriondo de pisos 5 al 1 
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Escalera evacuación Edificio Iriondo próxima al ascensor lado contrafrente 

 

 Plano de Evacuación de Edificio Iriondo 

 
- Fin del informe - 


