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INFORME DE OBSERVACIONES

Lugar Edificio Gesnext, calle Iguazi 341 - Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Tema Observar el estado general del edificio en cuanto a las condiciones de Higiene y Seguridad
Fecha y hora | 22/02/18 - 15:00 a 17:00 hs

Miembros participantes

Nombre Area Asisti6
Daniel Herrero CePETel Secretario Técnico CDC - Comision de Hig y Seg v
Daniel Prata CePETel Comisién de Hig y Seg v
Fernando Iglesias Gesnext Hig y Seg v

Principales temas observados:

Edificio de Gesnet (Los Patos e Iguazu) - CABA

Comentarios Generales

Se realizd la visita de la Comision de Higiene y Seguridad del Sindicato CePETel al citado, con el objeto
observar el estado general de higiene y seguridad, limitando su alcance lo que surgié de una simple

inspeccién ocular en la recorrida en el mismo.

No se verificd el funcionamiento de las alarmas de evacuacion ni de los detectores de humo ni de los
sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores portatiles en cuanto a

su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilacion mecanica.

Por otra parte como resumen respecto a lo que habiamos sefialado nuestra anterior visita del 22 de junio

del 2017, se revisé lo siguiente:

1- Se observaron escaleras en planta baja y primer piso sin la adecuada proteccion a fin de evitar
accidentes como golpes con la cabeza contra la misma (son escaleras de uso general). Esto ya
habia sido sefialado por CePETel en la visita del 02/02/17. La empresa se compromente en

solucionarlo a la brevedad. Sigue pendiente de realizar.
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2- Se observd que en los escalones de escaleras (de todo el edificio ) no tienen la indicacion de
seguridad (franjas) o pintura amarilla. Esto ya habia sido sefialado por CePETel en la visita del
02/02/17. La empresa se compromente en solucionarlo a la brevedad. Se realizé parcialmente.

3- La empresa se compromente a adecuar los planos de evacuacion del edificio. Se realizé.

4- El edificio no posee posta medica. En funcién a la cantidad de trabajadores equivalentes, la
empresa calculara las horas médico y auxiliar segun la resolucion 1338/96 articulos 7 y 8. Se
informa que es Consolidar la ART que contratada por GesNext. Sigue pendiente de realizar.

5- No se verificd el funcionamiento de alarma y altavoces de evacuacion en la emergencia.

6- Los botiquines permanecen cerrados con candado. Se solicita se informe al personal donde se
encuentran las llaves a fin de poder disponer de su contenido con facilidad y rapidez en caso de
una emergencia. Se realizé.

7- Se debe completar la sefalizacion en los nichos hidrantes. Se realizé

8- La empresa informa que recientemente realizé la prueba de la bomba de agua que abastece a los
nichos hidrantes con resultado exitoso.

9- La empresa se compromete a sefalizar adecuadamente la puerta sellada que separa los

diferentes sectores del primer piso (lado GesNext — lado Gobierno de la CABA). Se realizé

10- Respecto al comedor, la empresa comunica que recientemente se ha adjudicado a un nuevo

concesionario. Nuestros representados nos indican que es insuficiente la cantidad de microondas
pues en los horarios de refrigerio se forman largas filas para utilizarlo. Se observé que existen 2
(dos) de estos equipos por lo que se solicita se instalen al menos otros 4 (cuatro) adicionales para
atender las necesidades del personal y previendo ademas que estas necesidades aumenten en
el momento que se encuentren funcionando alli las actividades del Gobierno de la CABA. También
se requiere se aumenten las posiciones del comedor que a la fecha alcanzan a 84 comensales
sentados. Se instalaron 4 microondas nuevos.

11- En relacion a las filtraciones del techo correspondiente al piso 2, la empresa comunica que inicié

los trabajos para solucionarlo que comprenden la reparacion de las grietas existentes y la
impermeabilizacion de la terraza. Se realizé

12- La empresa se encuentra estudiando el problema de la presencia de humedad en distintas partes

del cielo raso que puede deberse a la condensacion de agua en los ductos de ventilacion. La
empresa informa que se soluciond.

13- Se informa que reemplazaran las luminarias de las escalera por LED. Segun el resultado de esta

experiencia, haran lo propio con la iluminacion de los salones y mejoraran la iluminacion de
emergencia. La obra sigue en curso, la empresa informa que renovara la iluminacién del
edificio.
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Piso 2 — Cocina: el piso presenta algunos ceramicos rotos. Se informa que se reparara el piso instalando

otro compuesto de material antideslizante.

Nota: en una préxima reunion ambas partes avanzaran para conformar un comité empresa — gremio en

Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo.

Fotos

Ingreso Principal escalera sin proteccion

Ingreso Principal escalera sin proteccién
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Ascensor fuera de servicio

Se clausuré el acceso que comunicaba Gesnet con el Gobierno de la CABA
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Escalera sin sefalizar

Escalera sin senalizar

- Fin del informe -
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6/12/2017 Roundcube Webmail :: Re: Informe visita a GesNext 22/06/2017 + pedido mantas de abrigo

Asunto Re: Informe visita a GesNext 22/06/2017 + pedido mantas de abrigo _ |

De Fernando Iglesias <fernando.iglesias@gesnext.com> roungclos
Destinatario  <tecnico@cepetel.org.ar>

Cc Daniel Prata <DANIEL.PRATA@telefonica.com>, BA VT2 Elisa Ronco <vocalt2.bsas@cepetel.org.ar>

Fecha 2017-10-13 14:17

Prioridad Normal

Estimados, buenas tardes.

Hemos tenia avance en las marcaciones de los escalones, actualmente nos encontramos trabajando en la compra de mas cintas de marcacion, como en cintas antideslizantes y fluorescentes,
como asi también nueva carteleria, también nos encontramos en cotizacién de nuevos equipos de iluminacion de emergencia con nuevos sistemas para mejorar la vida Util de los mismos.
Junto con el técnico de seguridad e higiene de la empresa estamos trabajando en la actualizaciéon de planos para poder realizar nuevos planos de evacuacion y de un mayor tamafio para que
sean mas visibles, en cuanto al simulacro estamos coordinando junto a la gente de gobierno, con quienes compartimos edificio, para poder hacer una simulacro con todas las personas del
edificio.

En cuanto a las mantas, las veo muy viables, por lo cual voy a elevar el aviso para comenzar con la compra de las mismas.

Ante cualquier consulta, quedo a vuestra disposicion.

Saludos cordiales.-

Fernando Iglesias | Facility Manager
G N F Calle Iguazu 341, Piso n° 2
ESINEX t CP C1437ETC, CABA, Argentina
o I Compary Tel.: +(54) 9 11 3683-0934 | Mov.: +(54) 9 11 3589-4236
fernando.iglesias@gesnext.com | www.gesnext.com

----- tecnico@cepetel.org.ar escribi6: -----

Para: Fernando Iglesias <fernando.iglesias@gesnext.com>

De: tecnico@cepetel.org.ar

Fecha: 13/10/2017 12:21

Cc: Daniel Prata <DANIEL.PRATA@telefonica.com>, BA VT2 Elisa Ronco <vocalt2.bsas@cepetel.org.ar>
Asunto: Informe visita a GesNext 22/06/2017 + pedido mantas de abrigo

Buenos dias Fernando

En relacidén a nuestra visita del 22/6/2017, te consulto acerca del
avance alcanzado respecto a lo observado por nosotros en esa ocasidn.
Aprovecho la ocasidén para enviarte la nota adjunta donde solicitamos la
provisidén de mantas de abrigo en ocasidén de los simulacros de
emergencia.

Saludos y gracias

https://www.cepetel.org.ar:2096/cpsess8231901523/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=5068&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 12
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6/12/2017 Roundcube Webmail :: Re: Informe visita a GesNext 22/06/2017 + pedido mantas de abrigo

E1 2017-07-03 14:44, tecnicol@cepetel.org.ar escribid:
> Gracias Fernando
> A tu disposicién
> Daniel Herrero
>
>

E1 2017-07-03 13:25, Fernando Iglesias escribié:
>> Vamos a resolver de manera urgente los problemas marcados en el
>> informe.

>>

>> Saludos cordiales.

>>

>> ————= tecnico@cepetel.org.ar escribid: -----
>>

>> Para: fernando.iglesias@gesnext.com

>> De: tecnicolcepetel.org.ar

>> Fecha: 03/07/2017 13:18

>> Cc: Daniel Prata <DANIEL.PRATA@telefonica.com>, BA sec Gral Mario Mora
>> <gecgral .bsas@cepetel.org.ar>, sec Prensa Gerardo Villagra

>> <prensalcepetel.org.ar>, BA VT2 Elisa Ronco

>> <vocalt2.bsaslcepetel.org.ar>

>> Asunto: Informe visita a GesNext 22/06/2017

>>

>>> Buenos dias, les pasamos el informe de nuestra visita al edificio

>>> realizada el 22/06/2017.

>>> Quedo al aguardo de sus comentarios

>>> Saludos

>>>

>>> Daniel Herrero

>>> Secretario Técnico CePETel

>>

>> [anexo "Informe Edificio GesNet 22-06-2017.pdf" eliminado por Fernando
>> Iglesias/Gesnext]

[anexo "mantasGesnex.pdf" eliminado por Fernando Iglesias/Gesnext]

https://www.cepetel.org.ar:2096/cpsess8231901523/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=5068&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 2/2
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CePETel

SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

Buenos Aires, 11 de octubre de 2017

Sefnores
Gesnext

Referencia: Cepetel solicita elementos de abrigo para el caso
de evacuaciones de edificios

De nuestra consideracién:

En mi cardcter de Secretario Técnico de Cepetel y de miembro de la Comisidn Gremio- Empresa de
Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente vengo por medio de la presente a requerirles
que se le proporcione elementos de abrigo a los trabajadores al momento de producirse una
evacuacion de edificio.

Ademads de ser de cardcter obligatorio, consideramos necesaria la practica de simulacros de
evacuacion de los edificios que la empresa realiza a fin de estar preparados ante cualquier suceso
real que justifique la evacuacion del establecimento, pero atento a que las mismas pueden ocurrir
en época invernal o de baja temperatura y @ que varios de los trabajadores presentes en los
edificios al momento de evacuarse pueden encontrarse lejos de sus pertenencias, imposibilitados
por lo tanto de recoger las mismas antes de salir, solicitamos se disponga junto a la salida del
edificio de un nimero de elementos de abrigo tales como mantas tipo polar, que sugerimos sean
del orden del 5 al 10 % de la dotacion del establecimiento, para proteger del clima a nuestros
compafieros durante el plazo en el cual deben encontrarse fuera de la oficina.

En el entendimiento que la presente solicitud sera favorablemente tratada, saludamos
atentamente.

/ ero
4 aiel yerr
\ng.»da;‘ﬂo Técnico

Secfeé SPETe!

Maza 167/169 « C.A.B.A. + (C1206ACC) - Republica Argentina
Tel: 54-011-3532-3201 « www.cepetel.org.ar
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Comision Federal de Salud, Higiene y Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata/ Daniel Rev. Por: Daniel Herrero Version: 1
Herrero Fecha: 03/07/17 Rectificada: NO
Fecha: 27/06/17

INFORME DE OBSERVACIONES

Lugar Edificio GesNet, calle Iguazu 341, CABA
Tema Observar las condiciones de Higiene y Seguridad del edificio de GestNet
Fecha y hora 22/06/17 - 15:30 a 17:00hs

Miembros participantes

Nombre Area Asistié
Fernando Iglesias GesNext (Hig y Seg) v
Mariano Etcheverry GesNext (Fomacion y capacitacion) v
Daniel Herrero CePETel v
Mario Mora CePETel v
Daniel Prata CePETel v

Comentarios Generales

Se realizo la visita de la comision al edificio de Gesnext situado en la calle Iguazu 341 (CABA) con el
objeto observar el estado general de higiene y seguridad, limitando su alcance lo que surgié de una

simple inspeccién ocular en la recorrida por los mismos.

No se verificd el funcionamiento de las alarmas de evacuacion ni de los detectores de humo ni de los
sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los matafuegos en cuanto a su

carga y vencimientos.

El edificio cuenta con una Planta Baja y 2 pisos, una escalera principal con acceso a todos los pisos y
otra secundaria que es la de evacuacion y conduce a la calle Iguazu. Al respecto, parte del 1° piso (el
sector que abarca el salén principal con vista a la calle Los Patos) y todo el 2° piso se encuentra
destinado para uso propio de la actividad de GesNext. El resto del edificio, toda la Planta Baja y el
sector de oficinas y salas de reuniones del 1° piso que da hacia la calle Iguazu sera utilizado por el
Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. GesNext aclara que es la responsable del
mantenimiento integral de todo el edificio, de su evacuacion, de los ascensores y de los sistemas de

deteccion y extincién de incendio.

Por otra parte como Resumen y conclusiones podemos citar los siguientes item:
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INFORME DE OBSERVACIONES

1- Se observaron escaleras en planta baja y primer piso sin la adecuada proteccion a fin de evitar
accidentes como golpes con la cabeza contra la misma (son escaleras de uso general). Esto ya
habia sido sefalado por CePETel en la visita del 02/02/17. La empresa se compromente en

solucionarlo a la brevedad.

2- Se observé que en los escalones de escaleras (de todo el edificio ) no tienen la indicacion de
seguridad (franjas) o pintura amarilla. Esto ya habia sido senalado por CePETel en la visita del

02/02/17. La empresa se compromente en solucionarlo a la brevedad.
3- La empresa se compromente a adecuar los planos de evacuacion del edificio.

4- EI edificio no posee posta medica. En funcién a la cantidad de trabajadores equivalentes, la
empresa calculara las horas médico y auxiliar segun la resolucion 1338/96 articulos 7 y 8. Se

informa que es Consolidar la ART que contratada por GesNext.

5

No se verifico el funcionamiento de alarma y altavoces de evacuacion en la emergencia.

6

Los botiquines permanecen cerrados con candado. Se solicita se informe al personal donde se
encuentran las llaves a fin de poder disponer de su contenido con facilidad y rapidez en caso de
una emergencia.

7- Se debe completar la sefalizacion en los nichos hidrantes.

8- La empresa informa que recientemente realiz6 la prueba de la bomba de agua que abastece a
los nichos hidrantes con resultado exitoso.

9- La empresa se compromete a sefalizar adecuadamente la puerta sellada que separa los
diferentes sectores del primer piso (lado GesNext — lado Gobierno de la CABA).

10- Respecto al comedor, la empresa comunica que recientemente se ha adjudicado a un nuevo
concesionario. Nuestros representados nos indican que es insuficiente la cantidad de
microondas pues en los horarios de refrigerio se forman largas filas para utilizarlo. Se observo
que existen 2 (dos) de estos equipos por lo que se solicita se instalen al menos otros 4 (cuatro)
adicionales para atender las necesidades del personal y previendo ademas que estas
necesidades aumenten en el momento que se encuentren funcionando alli las actividades del
Gobierno de la CABA. También se requiere se aumenten las posiciones del comedor que a la
fecha alcanzan a 84 comensales sentados.

11- En relacion a las filtraciones del techo correspondiente al piso 2, la empresa comunica que inicid

los trabajos para solucionarlo que comprenden la reparacién de las grietas existentes y la
impermeabilizacion de la terraza.
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INFORME DE OBSERVACIONES

12-La empresa se encuentra estudiando el problema de la presencia de humedad en distintas
partes del cielo raso que puede deberse a la condensacion de agua en los ductos de ventilacion.

13- Se informa que reemplazaran las luminarias de las escalera por LED. Segunel resultado de esta
experiencia, haran lo propio con la iluminacion de los salones y mejoraran la iluminacion de
emergencia.

14- Exticion de incendios y botiquines, se observa:

12 PISO — SECTOR SALON:
MATAFUEGOS: 4
NICHOS: 3

BOTIQUIN: 2

22 PISO- SECTOR SALON:
MATAFUEGOS: 4
NICHOS: 3

BOTIQUIN: 2

PISO 2 - SECTOR OFICINAS:
MATAFUEGOS: 3
NICHOS: 2

BOTIQUIN: 1

PB ENTRADA:
MATAFUEGOS: 1
NICHOS: 1

COMEDOR:
MATAFUEGOS: 2
NICHOS: 1

COCINA: 1 MATAFUEGO

SALA DE JUEGOS:
MATAFUEGO: 1

15- Respecto a los bafios, el personal dispone de lo siguiente:

1° PISO — SECTOR SALON:

Fem: 4 INODOROS/ 6 LAVABOS - Decreto 351/79 cap 5: 4 INODOROS/ 7 LAVABOS 61 a 70 personas
Masc: 4 INODOROS/ 4 ORINALES/ 5 LAVABOS - Decreto 351/79 cap 5: 3 INODOROS/ 4 ORINALES/ 5 LAVABOS 41 a 50 personas
DISCAPACITADOS: 1 INODORO/ 1 LAVABO

2° PISO-— SECTOR SALON:

Fem: 4 INODOROS/ 6 LAVABOS - Decreto 351/79 cap 5: 4 INODOROS/ 7 LAVABOS 61 a 70 personas
Masc: 4 INODOROS/ 4 ORINALES/ 5 LAVABOS - Decreto 351/79 cap 5: 3 INODOROS/ 4 ORINALES/ 5 LAVABOS 41 a 50 personas
DISCAPACITADOS: 1 INODORO/ 1 LAVABO

PISO 2 - SECTOR OFICINAS:

Fem: 3 INODOROS/ 3 LAVABOS - Decreto 351/79 cap 5: 2 INODOROS/ 3 LAVABOS 21 a 30 personas
Masc: 3 INODOROS/ 2 ORINALES/ 3 LAVABOS - Decreto 351/79 cap 5: 2 INODOROS/ 2 ORINALES/ 3 LAVABOS 21 a 30 personas
DISCAPACITADOS: 1 INODORO/ 1 LAVABO

En base a lo anterior, se concluye que la capacidad del edificio en la zona reservada a GesNext
esta disefiada para 170 personas de sexo femenino y 130 personas de sexo masculino

distribuidas segun lo anterior.
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Se adjuntan fotos de los diferentes item descriptos.

Fotos Planta Baja

— W

Piso PB : vista de escalera en planta baja sin proteccion. Sugerimos instalar una baranda de proteccion cuyas medidas a
contar del pie de la escalera sean: 5.00 m x 2.40 m, a fin de garantizar un despejamiento de al menos 2 m de altura y prevenir
accidentes.

Fotos Primer Piso

/ y g L

” ) WSy
A ]/ rn___——1_ 24
d ,A /7 rz t L 4&4

y. o

Piso P12 : vista de escalera en en primer piso sin proteccion. Sugerimos instalar una baranda de proteccion cuyas medidas a
contar del pie de la escalera sean: 5.00 m x 2.40 m, a fin de garantizar un despejamiento de al menos 2 m de altura y prevenir
accidentes.
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INFORME DE OBSERVACIONES

-

Piso 1° : puerta sellada (soldada) en proximidad de la salida de emergencia (podria confundir la evacuacion)

- Fin del informe -
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INFORME DE OBSERVACIONES

Lugar Edificio GesNext, calle Iguazu 341, CABA.
Tema Observar las condiciones de Seguridad e Higiene del edificio de GesNext.
Fecha y hora | 02/02/17 - 9:00 a 12:00hs.

Miembros participantes

Nombre Area Asistié
Daniel Herrero CePETel v
Maximiliano Martin Rodriguez CePETel v
Daniel Prata CePETel v

Comentarios Generales

Se visito el edificio de GesNext ubicado en la calle Iguazu 341 (esquina Los Patos) se observaron
diferentes item que se describen y adjuntan fotos. Por otra parte como resumen y conclusiones

podemos citar los siguientes items:

1- Se observaron escaleras en planta baja y primer piso sin la adecuada proteccion a fin de evitar

accidentes como golpes con la cabeza contra la misma (son escaleras de uso general)

2- Se observé que en los escalones de escaleras (de todo el edificio ) no tienen la indicacion de

seguridad (franjas) o pintura amarilla.

3- Se observd que en los planos de evacuacion no esta claro cuales son las vias principales de
escape (hay dos sobre la calle Iguazu y una sobre la calle los Patos). Se recorrieron las salidas
de emergencia, se evidencio la falta de adecuada senalizacién, puertas que no traban, y resulté
confuso comprender el cdmo recorrer la misma para las salidas que iban a la calle Iguazu, y hay

una puerta de salida de emergencia al exterior totalmente obstruida por objetos varios.

4- No se pudo evidenciar si el edificio posee posta médica adecuada, o bien cuente con las horas
médico segun norma, como asi también con las horas de profesional y técnico en Higiene y

Seguridad. Se desconoce cual es la ART que cumple con la seguridad e higiene.

5- No se verificd el funcionamiento de alarma y altavoces de evacuacién en la emergencia.
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INFORME DE OBSERVACIONES

6- Las puertas de evacuacion carecian de trabas que permitan que se mantengan abiertas en caso

de evacuacion.

Se adjuntan fotos de los diferentes item descriptos.

Fotos Planta Baja

AN s

!‘ Nl

—am
N W

Piso PB : vista de escalera en planta baja sin proteccion. Sugerimos instalar una baranda de proteccién
cuyas medidas a contar del pie de la escalera sean: 5.00 m x 2.40 m, a fin de garantizar un
despejamiento de al menos 2 m de altura y prevenir accidentes.
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INFORME DE OBSERVACIONES

Piso PB : vista de salida de emergencia calle Iguazu. La puerta debe abrir en el sentido opuesto al
actual.
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INFORME DE OBSERVACIONES

Piso PB : vista de la salida de emergencia y el acceso al botdn de accionamiento de la alarma
obstruidos con materiales y objetos diversos.
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Piso PB : vista de la puerta entrada al depdsito residuos peligrosos obstruida y con materiales

combustibles.

INFORME DE OBSERVACIONES
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INFORME DE OBSERVACIONES

Piso PB : acceso al matafuegos obstruido con materiales.
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INFORME DE OBSERVACIONES

Piso PB :proximo a la salida de emergencia Iguazu se encuentra una puerta de ingreso al depdsito de
combustibles
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INFORME DE OBSERVACIONES

Feleforica

/

Piso PB : El tablero eléctrico ubicado en la salida de emergencia tiene obstruida su apertura y acceso.
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INFORME DE OBSERVACIONES

Piso PB : vista de escalera de evacuacion en la salida de emergencia sin la sefalizacion adecuada en
los escalones.
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INFORME DE OBSERVACIONES

Piso PB : vista de salida de evacuacion puerta no traba, (hacia patio interior en planta baja).
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Piso PB : vista de ingreso general

INFORME DE OBSERVACIONES
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INFORME DE OBSERVACIONES

Fotos Primer Piso
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Piso P12 : vista de escalera en en primer piso sin proteccion. Sugerimos instalar una baranda de
proteccion cuyas medidas a contar del pie de la escalera sean: 5.00 m x 2.40 m, a fin de garantizar un
despejamiento de al menos 2 m de altura y prevenir accidentes.
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INFORME DE OBSERVACIONES

Fotos Segundo Piso

Piso P22 : vista del acceso asensores obstruida que por mobiliario que impide la normal circulacién y la

apertura de puertas.
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INFORME DE OBSERVACIONES

Piso P22 : salida de emergencia hacias cocheras
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INFORME DE OBSERVACIONES

Piso P22 : escaleras sin la senalizacion adecuada en sus escalones.
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INFORME DE OBSERVACIONES

Piso P22 : puerta sellada (soldada) en proximidad de la salida de emergencia (podria llevar a

confusiones en caso de una evacuacion)
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Piso Azotea : vista general

INFORME DE OBSERVACIONES

Fotos Azotea
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INFORME DE OBSERVACIONES

Piso Azotea : escalones sin la sefalizacién adecuada
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INFORME DE OBSERVACIONES

Piso Azotea : escalones sin la sefalizaciéon adecuada
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Planos de evacuacion
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INFORME DE OBSERVACIONES

- Fin del informe -
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Nota: Esta roto el plan de evacuacion a la salida de los ascensores del 2 piso.




