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INFORME DE OBSERVACIONES

Edificio Belgrano Pampa (Telecom Argentina S.A.), La Pampa 2295, Ciudad Auténoma de Buenos

Lugar
g Aires

Tema Observar el estado general del piso 1
Fecha y hora 24/04/18 - 15:00 a 16:40 hs

Miembros participantes

Nombre Area Asisti6
Daniel Herrero CePETel Secretario Técnico CDC - Comision de Hig y Seg v

Principales temas observados:

Edificio Belgrano Pampa - CABA

Comentarios Generales

Se realiz6 la visita de la Comisién de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del Sindicato
CePETel al citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad correspondiente
al Piso 1 donde seran traladados trabajadores del edificio Coglhan por espacio de 3 meses, limitando su

alcance lo que surgi6 de una simple inspeccion ocular en la recorrida en el mismo.

Dicha visita se realiz6 con personal de Telecom Argentina S.A., Luciana Canese de Capital Humano y

Diego Rodriguez Side Manager, entre otras personas, y también delegados de FOETRA.

No se verificd el funcionamiento de las alarmas de evacuacion ni de los detectores de humo ni de los
sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores portatiles en cuanto a
su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilacion mecénica y/o aire acondicionado de
confort.

El complejo Belgrano Pampa esté divido basicamente en 2 (dos) cuerpos, uno por acceso en calle La

Pampa y otro con varios accesos por Vuelta de Obligado.

El lugar observado se encuentra en el Piso 1 accediendo por la calle La Pampa siendo el unico lugar del

edificio al que se observo.
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INFORME DE OBSERVACIONES

El edificio cuenta con un Unico ascensor.

Existe una escalera interna al lado del ascensor sin presurizar que comienza en la entrada principal y que

comunica a los diferentes pisos y que no posee sefalizados los escalones inicio y fin de escalera.

También existe una escalera externa (lado Vuelta de Obligado), que conduce a un porton ubicado en
Vuelta de Obligado, lo que constituye otra via de escape. No posee sefializados los escalones inicio y fin

de escalera

Por otra parte como resumen y conclusiones respecto al edificio podemos citar los siguientes items:
1- No se observo la presencia de planos de evacuacién y su seflalizacién respectiva.
2- Existe los medios de escapes constituidos por las escaleras indicadas anteriormente.

3- Se observé la presencia de extintores ABC portatiles ubicados en sus correspondientes soportes
y debidamente sefializados. También hay red de incendio fija (nichos hidrantes) pero falta su

sefializacion.
4- El edificio no cuenta con posta médica.

5- Existe un tablero de llaves de iluminacion que presentariesgo eléctrico en Piso 1 segunda parte

0 parte posterior.

6- En planta baja, salida por Vuelta de Obligado 1835 se observan desprendimientos de mamposteria

gue pueden causar lesiones.

7- No se verificé el funcionamiento de la alarma y altavoces de evacuacién en la emergencia.

Comentarios particulares

Piso 1

Existen oficinas donde se desarrollan tareas técnico administrativas.

Se encuentra dividido en 2 partes, la primera contiene 54 puestos de trabajo, 6 extintores ABC y red de
incendio fija (2 Nichos Hidrantes). La otra parte tiene 27 puestos de trabajo y 1 extintor ABC. En el pasillo
gue conduce a los bafios se encuentra otro extintor colocado sobre el piso (no esta en su soporte
correspondiente).

Se dispone de una sala de refrigerio para uso del personal.

Barios:
» Sanitarios Masculinos: 3 (tres) Lavabos, 3 (tres) Inodoros y 3 (tres) Orinales.
» Sanitarios Femeninos: 3 (tres) Lavabos y 3 (tres) Inodoros
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INFORME DE OBSERVACIONES

f L | J PAMPA 1ER LAYOUT
e I ‘ PISO - LAYOUT APROBADO

Layout Piso 1
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T a e JE———

Vista del edificio Belgrano Pampa (1zq)
Ingreso calle La Pampa 2295 (der)

Vista calle Vuelta de Obligado 1833
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INFORME DE OBSERVACIONES

T e

Vista calle Vuelta de Obigad
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INFORME DE OBSERVACIONES
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Vista salida de emergencia
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INFORME DE OBSERVACIONES

Vista Piso 1
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Vista Piso 1 (primera parte)

Pdgina 9 de 15



cePETeI [ o . Instituto Profesional de

Sindicato de los Profesionales - Estudios e lnvestigacio’n
de las Telecomunicaciones

Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Herrero Rev. Por Daniel Herrero. Versién: 0
Fecha: 24/04/2018 Fecha: 24/04/2018 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

Vista Piso 1 (primera parte)
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INFORME DE OBSERVACIONES

Vista Piso 1 (primera parte)
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Sala de refrigerio
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INFORME DE OBSERVACIONES

Vista Piso 1 (segunda parte)
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Tablero de llaves en condiciones de riesgo eléctrico N
Vista Piso 1 (segunda parte)
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INFORME DE OBSERVACIONES

Desprendimientos de mamposteria del cielo raso
Planta Baja — Vuelta de Obligado 1835
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