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Lugar Edificio Hornos (Telecom Argentina S.A.), Hornos 690, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tema Observar el estado general del edificio 
Fecha y hora 11/04/18 – 14:30 a 16:00 hs 

 

Miembros participantes 

 

 
 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio Hornos - CABA 
 

Comentarios Generales 

Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del 

Sindicato CePETel al citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad, 

limitando su alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida en el mismo. 

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni de los 

sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores portátiles en cuanto a 

su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilación mecánica y/o aire acondicionado de 

confort. 

En particular, la visita se enfocó en observar el Anexo situado detrás del comedor y de reciente 

construcción pues es probable que representados de esta organización gremial del área de Wholesale 

sean trasladados desde el edificio Costanera (pisos 15E, 17E y 19E) a dicho establecimiento. 

El edificio principal cuenta con 8 (ocho) ascensores inteligentes, tiene planta baja y 9 (nueve) pisos 

construidos. En la planta baja se despliega un gran hall, hay 2 salas SUM, una cafetería y el comedor 

para uso del personal. En el subsuelo se encuentra la posta médica de atención de 8 a 20 hs. 

Como medios de escape, existen 2 ()dos escaleras internas (una de ellas presurizada) que conducen al 

hall de planta baja y 1 (una) escalera externa que conduce a una salida independiente (no ha sido 

recorrida). 

Nombre Área  Asistió 
Daniel Herrero CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  
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 Por otra parte como resumen y conclusiones respecto al edificio principal se puede citar los siguientes 

ítems: 

1- Se observó la presencia de planos de evacuación y su señalización respectiva. Respecto a los 

planos de evacuación, estos no reflejan la parte posterior construida hacia el lado de Aristóbulo 

del Valle y Montes de Oca (ver fotografías) y deben ser actualizados. 

2- Existen los medios de escape constituidos por las escaleras indicadas anteriormente. 

3- No se recorrió la salida de evacuación en caso de emergencia. La empresa Telecom indicó que 

los simulacros de evacuación se realizan. 

4- Se observó la presencia de extintores ABC portátiles ubicados en sus correspondientes soportes 

y debidamente señalizados al igual que red de incendio fija (nichos hidrantes y rociadores) en 

todos los pisos. 

5- El edificio cuenta con posta médica (atención de 8 a 20 hs). 

6- Se disponen de baños femeninos y masculinos, al igual que salas de refrigerio, situados en los 

entrepisos a los que se acceden por escalera. También existen baños para personas con 

movildad restringida pero,a diferencia de los anteriores, están ubicados a nivel de los pisos cerc 

del acceso  ascensores. 

7- No se verificó el funcionamiento de la alarma y altavoces de evacuación en la emergencia. 
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ANEXO 

El Anexo, recientemente construido, se encuentra en la parte posterior del inmueble y se sitúa detrás 
del comedor del personal. Se desarrolla en dos plantas, comunicadas por una escalera interna -sin 
demarcación de esacalones inicio y fin-, planta baja y planta alta estando rodeado de paneles vidriados. 
Posee una salida de emergencia que no está debidamente señalizada al igual que su escalera. 
 
En cuanto a baños, cada planta posee: 

 Sanitarios Masculinos: 2 (dos) Lavabos, 3 (tres) Inodoros y 3 (tres) Orinales. 
 Sanitarios Femeninos: 2 (dos) Lavabos, 2 (dos) Inodoros. 

 

Se distinguen 2 tipos de puestos de trabajo constituidos en sendos tamaños: 
 Puesto 1: 152 cm x 74 cm y 70 cm de altura. 
 Puesto 2: 122 cm x 70 cm y 70 cm de altura. 

 

Dichos puestos se agrupan de diferentes formas, lo mas común es: 
 Puesto 1: agrupación de 6x2 puestos = 12 puestos y 8x2 puestos = 16 puestos 
 Puesto 2: agrupación de 4 puestos, y 6 puestos 

 
Las agrupaciones se entienden que son un conjunto de puestos consecutivos que pueden o no estar 
enfrentados con otros puestos de trabajo consecutivos. 
 
En el Anexo y en ambas plantas también se encuentran oficinas y salas de reuniones entre los puestos 
de trabajo. 
 
La cantidad de puestos de trabajo en planta baja es apróximadamente: 

 Puesto 1: 4 agrupaciones de 8x2 puestos = 64 puestos 
 Puesto 2: 4 agrupaciones de 4 puestos, 8 agrupaciones de 6 puestos y 3 agrupaciones 

de 2 puestos = 70 puestos 
 Total planta baja = 134 puestos (26 posiciones vacantes en puesto 2) 

 

La cantidad de puestos de trabajo en planta alta es apróximadamente: 
 Puesto 1: 6 agrupaciones de 6x2 puestos, 5 agrupaciones de 2 puestos, una agrupación 

de 5 puestos, una agrupación de 4 puestos y una agrupació de 3 puestos = 94 puestos 
 Puesto 2: 8 agrupaciones de 4 puestos y 2 agrupaciones de 2 puestos = 36 puestos 
 Total planta baja = 130 puestos (41 posiciones vacantes en puesto 1) 

 
La capacidad total del Anexo es aproximadamente 264 puestos 
 

Por otra parte como resumen y conclusiones respecto al Anexo podemos citar los siguientes ítems: 

1- No se observó la presencia de planos de evacuación y su señalización respectiva. 

2- Existen los medios de escape constituidos por las escaleras indicadas anteriormente que no 

están debidamente señalizadas en inicio y fin de escalera. 
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3- El piso esta constituido por alfombra. 

4- Los extintores móviles no están colocados en su soporte ni debidamente señalizados ni a 

la vista. 

5- Existe red de incendio fija (nichos hidrantes y rociadores). Falta señalizar. 

6- No se recorrió la salida de evacuación en caso de emergencia. La empresa Telecom indicó que 

los simulacros de evacuación se realizan. 

7- Se aprecia una buena aclimatación del lugar de trabajo. 

8- Se observa que la iluminación es buena al igual que la luz natural. 

9- Existen locker en ambas plantas. 

10-  No se apreció la existencia de armarios ni muebles para guardar documentación y demás 

materiales y útiles de trabajo, al igual que los efectos personales del trabjador. En su mayoría, 

los puestos no disponen de cajoneras. 

11- Un aspecto negativo es que el personal que desarrolla sus tareas es visualizado por quienes 

concurren al comedor por lo que se solicita se establezca la colocación de cortinas para atenuar 

este efecto. 

12- No se verificó el funcionamiento de la alarma y altavoces de evacuación en la emergencia. 
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Plano de evacuación piso 4 

 

 
Plano de evacuación piso 6 
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Plano de evacuación piso 5 
 

 
Vista escalera edificio principal 
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Vista escalera edificio principal 

 

 
Vista escalera edificio principal 
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Vista escalera edificio principal (presurizada) 

 
 
 

 
Puesto de trabajo Anexo Planta Alta – Puesto 1 



                                                                  

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Herrero 

Fecha: 15/04/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 

Fecha: 18/04/2018 

Versión: 0 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 9 de 33 

 
 

Puestos de trabajo Anexo Planta Alta – Puesto 1 
 

 

 
Puestos de trabajo Anexo Planta Alta 

 

156 cm 
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Cafeteria  

 

 
Cafeteria  
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Control de Ingreso 

 

 
 

Planta Baja Ascensores 



                                                                  

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Herrero 

Fecha: 15/04/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 

Fecha: 18/04/2018 

Versión: 0 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 12 de 33 

 
 

Elementos de protección de lucha contra incendios –Planta baja  
 

 
Comedor 
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Comedor – Planta Baja (al fondo se aprecia el Anexo) 

 

 

 
Planta Baja - Ascensores 
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Anexo – Planta Baja 

 

 

 
Anexo – Planta Baja 
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Anexo – Planta Baja 
 

 
 

Baños 



                                                                  

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Herrero 

Fecha: 15/04/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 

Fecha: 18/04/2018 

Versión: 0 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 16 de 33 

 
Baños 

 

 

 
Baños 
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Puestos de trabajo – Edificio Principal 

 

 
Puestos de trabajo – Edificio Principal 
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Puestos de trabajo – Edificio Principal 

 

 

 
Puestos de trabajo – Edificio Principal 
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Escalera externa de emergencia 
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Puestos de trabajo – Edificio Principal 
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Vista del edificio Hornos 
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Vista del edificio Hornos 
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Toma de energía y de datos – Puestos de trabajo en Anexo Planta Alta 

 

 
Alimentación de toma de energía y de datos – Puestos de trabajo en Anexo Planta Alta 
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Puestos de trabajo en Anexo Planta Alta – Puesto 1 
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Vista lado Montes de Oca – Anexo Planta Alta 



                                                                  

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Herrero 

Fecha: 15/04/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 

Fecha: 18/04/2018 

Versión: 0 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 26 de 33 

 
 

 

 
Red de incendio fija – Anexo 
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Extintores móviles no instalados en su soporte correspondiente ni debidamente señalizados. 

Salida de emergencia sin señalizar 
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 Escalera de emergencia – Vista desde el Anexo Planta Alta 

 

                             
Escalera de emergencia – Vista del Anexo Planta Baja 
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Vista del Anexo desde la Escalera de emergencia 
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Puestos de trabajo – Anexo Planta Alta (Puesto 2) 

 

 

 
Lockers - Anexo Piso 1 
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Escalera que une planta baja con piso 1 - Anexo 
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Lockers – planta baja Anexo 

 

 
Vista lado Montes de Oca – Anexo Planta baja 
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Claraboyas techo del Anexo – Piso 1 


