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Lugar Edificio Vernet, Av de La Plata 1540 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tema Observar las condiciones generales de Higiene y Seguridad – piso5  
Fecha y hora 05/04/18 – 15:30 a 17:00 hs 

 

Miembros participantes 

 

 
 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio Vernet - CABA 
 

Comentarios Generales 

Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del 

Sindicato CePETel al citado edificio, con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad del  

5° piso –adecuado a la modalidad 2.0-  con motivo de la reciente mudanza de grupos laborales donde 

se encuentran representados por nuestra entidad gremial. Se limitó su alcance a lo que surgió de una 

simple inspección ocular en la recorrida en el mismo. 

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni de los 

sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores portátiles en cuanto a 

su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilación mecánica y/o aire acondicionado de 

confort. 

El establecimiento está ubicado en una zona con alta circulación vehicular, posee planta baja y 6 

(plantas) – el último contiene la terraza – y 1 (un) entrepiso, siendo una construcción antigua. También 

existe una Oficina Comercial con una entrada independiente por Av de la Plata 1540. 

En el edificio se desarrollan tareas técnico – administrativas y se albergan equipos y redes de 

telecomunicaciones correspondiente a los servicios de telefonía fija, Sala de Fuerza, Sala de AA, Sala 

de baterías, repartidor general, túnel de cables, redes de datos, entre otros. 

Nombre Área  Asistió 
Daniel Herrero CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  

Daniel Prata CePETel - Comisión de Hig y Seg  
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También existe una construcción posterior a la visitada – donde no hay representados de nuestra 

organización gremial- y un estacionamiento de vehículos correspondientes a las unidades que utiliza en 

su mayoría personal telefónico de planta externa. 

Tampoco se ingresó a salones de equipos, ni la Oficina Comercial situada en Planta Baja por una 

entrada independiente a Av de La Plata 1540. 

El edificio cuenta con 2 (dos) ascensores en lado frente y otro situado al contrafrente que no poseen la 

Oblea QR obligatoria para el transporte vertical según la reglamentación de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires al respecto. Los 2 primeros ascensores acceden a todos los pisos y el otro (montacargas) 

tiene una puerta tipo tijera y no accede a los pisos 3° ni 5°. 

Como medios de escape existen 2 (dos) escaleras no presurizadas. Una conduce a la entrada principal 

(con salida también a la entrada vehicular), la otra conduce a la entrada vehicular del edificio. La 

escalera principal (lado frente) tiene acceso a todos los pisos y otra secundaria, no accede a los pisos 

3° ni 5°. Ambas no tienen debidamente señalizados los inicio y fin de escalones en todo su recorrido. 

Por otra parte como resumen y conclusiones respecto al edificio podemos citar los siguientes ítems: 

1- Los 2 (dos) ascensores en lado frente y el situado al contrafrente, no poseen la Oblea QR 

obligatoria para el transporte vertical según la reglamentación de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires al respecto 

2- Existen dos medios de escape constituidos por las escaleras indicadas anteriormente. 

3- Se observó la presencia de extintores ABC portátiles no ubicados en sus correspondientes 

soportes y ni debidamente señalizados. También existe red de incendio fija (nichos hidrantes). 

4- El edificio no cuenta con posta médica. 

5- No se verificóel funcionamientode la alarma y altavoces de evacuación en la emergencia. 
 

6- Se observa que las escaleras no están demarcadas en los escalones de inicio y fin de cada 
tramo. 
 

7- Los pisos 1 al 5 están adecuados a la modalidad 2.0. 
 

8- Destacamos como hecho saliente la construcción de baños para personas con movilidad 
restringida en todos los pisos (del 1 al 5), pues los mismos no existían al momento de nuestra 
anterior visita del 9 de junio de 2017. 
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9- En el 6° piso hay un comedor que no se utiliza al momento y una terraza.n  

 
10-  En el 3° coexisten oficinas con sala de equipos y un depósito. 

 

11- En el piso 3 el tablero de energía está apoyado en una pared con humedad (lado contrafrente) 

 

 

Vistas del edificio Vernet 
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Entrada principal del edificio Vernet 

 

                

5° piso - Extintores no colocados en su correspondiente soporte y falta de señaización 
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Vista del 5° piso adecuado a la modalidad 2.0. 
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Vista del 5° piso – Lockers de uso para el personal. 

 

 

Vista del 5° piso adecuado a la modalidad 2.0 
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Vista del 5° piso hacia la entrada principal 

 

Vista del 5° piso – Sala de refrigerio 



                                                              

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo 

Prep. por:  Daniel Prata/Daniel 

Herrero 

Fecha: 06/04/2018 

Rev. por Daniel Herrero. 

Fecha: 08/04/2018 

Versión: 0 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 8 de 10 

               

Escalera principal – planta baja y salida de vehículos 

            

Escalera secundaria – planta baja y salida de vehículos 
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Planta baja y salida de vehículos 

               

Piso 3: tablero de energía con humedad (contrafrente) 
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Planilla de sanitarios 
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