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Lugar Edificio Sarandi calle Llorente 25 Avellaneda, Buenos Aires 
Tema Observar el estado general del edificio 
Fecha y hora 08/05/18 – 15:00 a 17:00 hs 

 

Miembros participantes 

 

 
 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio Central Sarandi  
Calle Llorente 25 Avellaneda - Buenos Aires 

 

Comentarios Generales 

Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del 

Sindicato CePETel al citado establecimiento, con el objeto observar el estado general de higiene 

y seguridad, limitando su alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida 

en el mismo. 

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni 

de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes y rociadores) ni el estado de los 

extintores portátiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilación 

mecánica y/o aire acondicionado de confort. 

El edificio Sarandi cuenta con oficinas y salas de equipos, además de cocheras. 

Por otra parte como resumen y conclusiones respecto al edificio podemos citar los siguientes 

ítems: 

1- No se observó la presencia de planos de evacuación y su señalización respectiva. 

Nombre Área  Asistió 
Daniel Herrero CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  

Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg  

Luis Costa CePETel  Secretario Gremial 
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2- No se observó la presencia de extintores ABC portátiles ubicados en sus 

correspondientes soportes y debidamente señalizados al igual que red de incendio 

fija (nichos hidrantes) en todos los pisos.  

3- El edificio luce descuidado y con falta de mantenimiento. 

4- El establecimiento cuenta con una única escalera y 2 (dos) ascensores. 

5- No se observa la existencia de planos de evacuación. 

6- La cantidad de baños es escasa para la dotación del establecimiento. 

7- El edificio cuenta con 6 (seís) pisos y subsuelo. Unida a él y a nivel de planta baja se 

encuentra una amplia cochera para unidades vehiculares y automotores particulares. 

8- El edificio no cuenta con posta médica. 

9- El establecimiento cuenta con una oficina de atención comercial con entrada independiente 

que no fue objeto de visita. 

10-  No se verificó el funcionamiento de la alarma y altavoces de evacuación en la emergencia. 
 

11-  Se observa que las escaleras no están demarcadas en los escalones de inicio y fin de 
cada tramo. 
 
Piso 1 
 
Se encuentran oficinas con puestos de trabajo de escritorio. 
 
Baño femenino: 4 Lavabos y 4 Inodoros 
 
Piso 2 
 
En este piso se desempeñan nuestros afiliados,en particular se ubican en la parte 
posterior del piso en un sector que se aprecia con una alta ocupación de puestos de 
trabajo y falta de espacio y comodidad de los trabajadores que allí se desempeñan, con 
escasa luz y ventilación natural.  
 
En la parte anterior del piso y con vista a la Av. Mitre y a la calle Lorente se encuentra 
un amplio salón libre de ocupación de lo que fue alguna vez Redes Locales, mucho 
mas luminoso y ventilado que el anterior que se solicita ser aprovechado, previa 
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adecuación, para ubicar allí los puestos de trabajo anteriormente descriptos, siendo 
un lugar mas amplio, cómodo y confortable que el actual. 
 
Se aprecia la existencia de un botiquín y 2 (dos) extintores ABC en lugares no muy visibles 
por lo que se solicita su reubicación. 
 
Baño masculino: 3 Orinales, 3 Lavabos y 2 Inodoros. 
Baño femenino: no se pudo relevar por encontrarse cerrado. 
 

 
Piso 3 
 
Los espacios se encuentran libres – sin ocupación -. 
 
Piso 4 
 
Se encuentran oficinas con puestos de trabajo de escritorio en la parte posterior. Al frente 
se encuentra un espacio libre (similar al descripto en el piso 2). 
 
Piso 5 
 
Salón de equipos. 
 
Piso 6 
 
Salón de equipos. 
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 Vista ingreso edificio Sarandi por calle Llorente 25  

    

Vista del edificio (esquina Av Mitre y Llorente) 
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Vista del ingreso al edificio (entrada Lorente 25) 

 

 

Vista del edificio (entrada oficina comercial sobre Av Mitre) 
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Vista las cocheras ubicadas con entrada calle Llorente  
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Vista sala de refrigerio piso 2 

         

2 Piso - Vista del espacio que se solicita ubicar la oficina actual 
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 2 Piso - Vista del espacio que se solicita ubicar la oficina actual 

 

 

 Vista de los baños piso 2 masculino 
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Vista de los baños piso 2 masculino 

 

Vitsa de la única escalera de acceso y evacuación 
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Vista de la escalera de evacuación con tableros eléctricos y red fija contra incendio 

            

Se observaron estas leyenda en la escalera, lo que presume falta de adecuada cantidad de baños. 

Iluminacion dentro de la escalera (derecha) 
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Vista de sala libre en el piso 4 

 

 

 

  
 

Falta de mantenimiento general e instalaciones en desuso 
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Falta de mantenimiento general 
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Falta de mantenimiento general 
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Falta de mantenimiento general 

 


