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Lugar Edificio Vicente López, General Urquiza 1471 - Vicente López, Provincia de Buenos Aires 
Tema Observar condiciones de seguridad e higiene del edificio 
Fecha y hora 22/05/18 – 11:00 a 13:30 hs 

 

Miembros participantes 

 

 
 

 

Principales temas observados: 

Edificio Vicente Lopez– Provincia de Buenos Aires 
 

Comentarios Generales 

Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del 

Sindicato CePETel al citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y 

seguridad, limitando su alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida 

en el mismo. 

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni 

de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores 

portátiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilación 

mecánica y/o aire acondicionado de confort. 

Existen tres entradas, una para el personal (Gral. Urquiza 1471), una vehicular, y otra para la 

Oficina Comercial (no recorrida por esta comisión).  

El edificio cuenta con 1 (un) ascensor (hidraulico), que conduce a la planta baja, al Piso 1, al 

Piso 2, y a la azotea. 

Como medios de escape existen 2 (dos) escaleras: 

Nombre Área  Asistió 
Daniel Herrero CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  

Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg  

Ricardo Avigliano CePETel Secretario General CDC  
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 Una escalera interna en torno al ascensor (sin presurizar) que se accede por la planta 

baja y conduce a los 2 pisos y la azotea.  

 Una escalera externa metálica (lado contrafrente), con acceso a todos los pisos, la 

azotea y la planta baja.  

El establecimiento cuenta con una amplia zona de estacionamiento cubierta y otra menor 

descubierta. 

Por otra parte como resumen y conclusiones respecto al edificio podemos citar los 

siguientes ítems: 

1- Se observó la presencia de planos de evacuación y su señalización respectiva. 

2- Existe los medios de escapes constituidos por las escaleras indicadas anteriormente. 

3- Se observó la presencia de extintores ABC y BC portátiles ubicados en sus 

correspondientes soportes y debidamente señalizados al igual que red de incendio fija 

(nichos hidrantes). 

4- El edificio no cuenta con posta médica. 

5- No se verificó el funcionamiento de la alarma y altavoces de evacuación en la 
emergencia. 

 
6- Se observó que las escaleras no están demarcadas en los escalones de inicio y fin de 

cada tramo. 
 

7- Visualmente se aprecia una alta concentración de puestos de trabajo en los pisos 1 y 2 
lo que hace presumir que no se están cumpliendo los 8 m2 que establece la normativa 
como factor de ocupación para este tipo de puestos. 
 

8- Interno al Pañol de Materiales se encuentra una escalera de madera que permite 
acceder a un entre piso también de madera que conduce a dos cuartos. Se señala 
el riesgo para el personal ante incendios que representa este tipo de construcción 
de materiales altamente combustible. 
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Piso 3 

Se encuentra la azotea y una sala que es utilizada por el personal de limpieza. 

Piso 2 

Parte del piso se destina para puestos de trabajo técnico – administrativo de escritorio.Del lado 

contrafrente existe una sala de transmisión através de la cual se accede a la escalera de 

evacuación. Se observa en esta sala un extintor ABC. 

Se encuentra una sala de refrigerio del personal. En el salón observa la presencia de 3 

extintores ABC y un nicho hidrante parcialmente obstruido por un puesto de trabajo. Cercano al 

ascensor existe un extintor ABC. 

El piso cuenta con una sala de reuniones donde se aprecia la existencia de un extintor ABC. 

Baño masculino, constituido por: 2 Orinales, 2 Lavabos y 2 Inodoros. 

Baño femenino, compuesto por: 2 Lavabos y 2 Inodoros. 

Piso 1 

Parte del piso se destina para puestos de trabajo técnico – administrativo de escritorio. Del lado 

contrafrente existe una sala de equipos através de la cual se accede a la escalera de 

evacuación. Dentro del salón existe una sala de equipos donde se observa un extintor ABC. 

Se encuentra una sala de refrigerio del personal. En el salón observa la presencia de 4 

extintores ABC y un nicho hidrante parcialmente obstruido por un puesto de trabajo. Cercano al 

ascensor existe un extintor ABC. 

Baño masculino, constituido por: 2 Orinales, 2 Lavabos y 2 Inodoros. 

Baño femenino, compuesto por: 2 Lavabos y 2 Inodoros. 
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Planta Baja 

En el hall de entrada se observa la presencia de un desfribilador, un botiquín y un nicho 

hidrante. 

Existen dos oficinas, una con dos extintores ABC y otra con un extintor ABC. 

El estacionamiento demás espacios descubiertos por fuera del edificio principal cuentan con: 4 

extintores BC, 7 extintores ABC y 2 nichos hidrantes. 

Adyacente al estacionamiento se encuentran: 

 Baños y vestuarios masculinos que contienen: 2 Duchas, 9 Orinales, 8 Lavabos y 3 

Inodoros. El vestuario cuenta con un extintor ABC. Ubicado en una sala aparte se 

ecuentra un termotanque a gas. 

 Baño femenino compuesto de: 3 Lavabos y 4 Inodoros. 

Contiguo a los sanitarios de planta baja se encuentra una construcción que constituye el Pañol 

de Materiales. Interno a este hay una escalera de madera que permite acceder a un entre 

piso también de madera que conduce a dos cuartos. Se señala el riesgo para el personal 

ante incendios que representa este tipo de construcción de materiales altamente 

combustible. También se aprecia la rotura y falta de mantenimiento del techo de este sector. 
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Vista de oficina comercial de Vicente López 

 

 
Vista del edificio Vicente López 
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Vista del acceso vehicular de Vicente López (a la derecha se aprecia la puerta que constituye 

la salida de emergencia) 
 
 

 
Vista del edificio Vicente López 
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Vista del acceso del personal al edificio Vicente López 

 
 

 
Vista del  estacionamiento Vicente López 
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Vista de la zona descubierta en planta baja 

 
 
 

 



                                                                 

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 

Herrero 

Fecha: 22/05/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 

Fecha:  30/05/2018 

Versión: 0 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

                                                                                Página 9 de 20 

 
Planta Baja, acceso al Pañol de Materiales 

 
 
 

 
Pañol de Materiales - Interior 
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Pañol de Materiales - Interior 

 
 

 
Pañol de Materiales - Techo desprendido y falto de mantenimiento 

 



                                                                 

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 

Herrero 

Fecha: 22/05/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 

Fecha:  30/05/2018 

Versión: 0 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

                                                                                Página 11 de 20 

                 
Pañol de Materiales – Escalera y entre piso de madera (altamente combustible) 
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Pañol de Materiales - Interior 

 
 
 

        
Escalera externa de evacuación 

 



                                                                 

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 

Herrero 

Fecha: 22/05/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 

Fecha:  30/05/2018 

Versión: 0 

Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

                                                                                Página 13 de 20 

    
(Izq) Calefón a gas en planta baja – (Der) Salida de evacuación a calle Urquiza 

 
 

 
Planta Baja – Sendero de evacuación con riesgo de caida 
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Piso 2, sala de refrigerio y puestos de trabajo 
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Piso 2, plano de evacuación y puestos de trabajo   
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Escalera Principal 

 

 
 

Plano de evacuación 
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Puestos de trabajo 
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Red Fija obstruida por puestos de trabajo - Piso 2 
 

 
Puestos de trabajo con acumulación de papeles 
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Salida de emergencia 

 

 
 

Ascensor 
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Red fija ostruida por escritorio  PISO 1 
 

Fin del informe 


