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Lugar Edificio CIBA , Presidente Teniente General Juan Domingo Perón 1286  CABA 
Tema Observar condiciones de seguridad e higiene del edificio 
Fecha y 
hora 20/09/18 – 14.30 a 16.30hs 

 

Miembros participantes 

 
 
 

 

Principales temas observados: 

 
Edificio Centro Internacional Buenos Aires 
 

1) Introducción 

Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del 

Sindicato CePETel al citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y 

seguridad, limitando su alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida 

en el mismo. 

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni 

de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores 

portátiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilación 

mecánica y/o aire acondicionado de confort. 

En el establecimiento se desarrollan tareas técnico – administrativas en puestos de trabajo de 

escritorio y se albergan equipos de telecomunicaciones donde se realizan tareas diferentes 

tareas operativas y de mantenimiento. El alcance de la visita no comprende este último tipo de 

puestos de trabajo ya que la comisión no ingresa a los recintos reservados para equipos de 

telecomunicaciones. 

  

Nombre Área  Asisti
ó 

Daniel Herrero CePETelSecretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  
Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg  
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2) Ubicación 

El Edificio se encuentra ubicado sobre la calle Presidente Teniente General Juan Domingo 

Perón 1286 esquina Talcahuano de la Ciudad Autómoma de Buenos Aires.  

 

Ubicación 

 

 

Ingreso al edificio sobre la calle Perón. 
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Vistas del edificio CIBA  

(derecha: ingreso vehicular ocupado por indigentes sobre calle Talcahuano) 

 

 

Vista del edificio CIBA 
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Entrada del personal al edificio CIBA 
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3) Vías de escape 

Indicar y describir: 

 Escaleras 

El edificio cuenta con dos escaleras que comunican los 6 (seís) pisos del edificio con la planta 
baja. Ambas también conducen a la azotea del edificio. 

Una de ellas se encuentra próxima a la entrada de calle Perón y la otra se ubica mas próxima 
al lado contrafrente. Está última se comunica en planta baja con la entrada vehicular sobre calle 
Talcahuano y presenta obstrucciones con diversos objetos en los últimos tramos hacia la salida 
a la vía pública. 

 Accesos discapacitados 

El edificio no cuenta con este tipo de accesos. 

 Presencia de planos de evacuación 

Se encuentran planos de evacuación en los pisos 2, 4, 5 6. Planta baja y pisos 1 y 3 carecen 

de planos de evacuación. 

       

Vista de Escalera de escape (mas próxima a la entrada) 
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Vista de Escalera de escape (lado contrafrente) 
 

 
 
 

        
 
 

Vista de la entrada vehicular (calle Talcahuano) parcialmente obstruida. 
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Vista de la entrada vehicular (calle Talcahuano) parcialmente obstruida. 
(derecha estación de media tensión de EDESUR) 

 
 
 
 
 

 
 

Plano de evacuación Piso 6 
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Plano de evacuación Piso 5 
 

 
 

Plano de evacuación Piso 4 
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Plano de evacuación Piso 2 
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4) Ascensores 

 Cantidad 

El edificio cuenta con 2 (dos) conjuntos de 2 (dos) ascensores cada uno 

 Ubicación 

2 ascensores se ubican próximos a la entrada y los otros próximos al lado contrafrente. 

 Capacidad 

Los ascensores no poseen de indicación de capacidad máxima. 

 Obleas de mantenimiento 

Los ascensores carecen de las obleas de mantenimiento obligatorias según requiere la CABA. 

 Funcionamiento 

Se encontraban en servicio 3 de los 4 ascensores en los cuales al momento de la visita no se 
percibió un mal funcionamiento. El ascensor fuera de servicio corresponde a uno de los 
ubicados del lado contrafrente. 

 

Vis ta ViVis ta  

Ingreso al los ascensores obstruido en el piso 2 
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Vista de asensores ingreso del edificio 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de asensores fondo del edificio (uno en averia desde 30/05/18) 
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5) Incendio 

 Extintores móviles: 

 Piso 6: 1 ABC lado ascensores frente, 1 ABC lado ascensores contrafrente, 3 ABC 
salón.  

Al respecto, en este piso se siguen continuando las mismas condiciones de riesgo de 
incendio que esta comisión indicara en la visita del 4 de diciembre pasado en ocasión de 
concurrir en forma conjunta con la empresa. Esto se señaló en el informe: 

1. Existe una sala utilizada como depósito de documentación en papel. Telefónica realizará 
un estudio de carga de fuego y evaluará constituir otra zona de fuego para reducir la 
exposición al riesgo de incendio de los trabajadores de esa planta. 
 

2. Existe otra sala, aunque de menores dimensiones, utilizada para albergar 
documentación en papel. Dado la presencia en ella de un tablero de energía eléctrica, 
Telefónica estudiará trasladar esta documentación en un espacio próximo donde 
funcionaba una cocina hoy fuera de uso. 
 

3. Telefónica se compromete a instalar extintores portátiles adicionales en este piso. 

Sobre lo anterior, la empresa no ha tomado ninguna acción al respecto pese a haber 
transcurrido mas de 9 (nueve) meses desde el compromiso asumido. 

 
 

        
Piso 6 Depositos de documentación  

(sala pequeña con tablero de energía en su interior) 
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Piso 6 Depositos de documentación 
 
 

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN  SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN  SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL



                                                                  
Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 
Herrero 
Fecha: 21/09/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 
Fecha:22/08/2018 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 14 de 38 

 

 Piso 5: 1 ABC lado escalera contrafrente, 2 ABC salón lado frente y 3 ABC salón 
contrafrente.  

 Piso 4: 5 ABC salón lado frente y 3 ABC salón contrafrente. 

 Piso 3: 5 ABC. 

 Piso 2: 1 ABC lado ascensores frente. 

No se ingresa al salón de equipos. 

 Piso 1: 1 ABC lado ascensores frente. 

No se ingresa al salón de equipos. 

 Planta Baja: 1 ABC próximo a la guardia del edificio, 1 ABC próximo al acceso calle 
Talcahuano, 1 ABC en pasillo y 1 ABC lado contrafrente. 

No se ingresa en zona Pléyade (en refracciones). 

NOTA: al momento de la visita se observó que se estaba trabajando en el retiro y reposición de 
extintores. 

 

 Red de incendio fija: 

 Piso 6: 1 Nicho Hidrante lado escalera frente y 1 Nicho Hidrante lado escalera 

contrafrente. 

 Piso 5: 1 Nicho Hidrante lado escalera frente y 1 Nicho Hidrante lado escalera 

contrafrente. 

 Piso 4: 1 Nicho Hidrante lado escalera frente y 1 Nicho Hidrante lado escalera 

contrafrente. 

 Piso 3: 1 Nicho Hidrante lado escalera frente y 1 Nicho Hidrante lado escalera 

contrafrente. 
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 Piso 2: 1 Nicho Hidrante lado escalera frente y 1 Nicho Hidrante lado escalera 

contrafrente. 

 Piso 1: 1 Nicho Hidrante lado escalera frente y 1 Nicho Hidrante lado escalera 

contrafrente. 

 Piso 2: 1 Nicho Hidrante lado guardia y 1 Nicho Hidrante lado escalera. 

 

       

 

Vista de red de incendio fija y matafuegos  
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6) Espacios de trabajo 
 

 Piso 6 Direccion de Finanzas (espacios de trabajo 2.0) 

 Los puestos de trabajo continúan expuestos a los riesgos de incendio que se señaló en el 
punto 5) Incendio ya que no se adecuaron las instalaciones tal como la compañía se había 
comprometido en la visita conjunta gremio – empresa esta comisión realizó el 4 de 
diciembre del 2017. 

 El piso está constituido de alfombra. 

 La aclimatación frío – calor es realizada por AA central y Split. 

 Existen 4 salas con capacidad para 4 personas y otra sala para 16 personas. 

 En el salón hay 40 puestos de trabajo organizados en la modalidad 2.0. 

 Existe una sala de refrigerio con provisión de agua potable fría y caliente para el personal 
mediante dispenser. 

 Se realiza la clasificación de residuos. 

 No se observa la presencia de botiquines. 

 

 Piso 5 Direccion de Finanzas (espacios de trabajo 2.0) 

 El piso está constituido de alfombra. 

 La aclimatación frío – calor es realizada por AA central y Split. Al momento de la visita 
funcionaba en modo ventilación y la percepción era de un ambiente caluroso. 

 Existen 3 salas con capacidad para 4 personas, 1 sala para 10 persona y otra sala para 12 
personas. 

 Los puestos de trabajo se encuentran divididos en dos salones. Uno con 18 puestos de 
trabajo organizados en la modalidad 2.0, y otro con 32 puestos organizados en la misma 
modalidad. 

 Existe una sala de refrigerio con provisión de agua potable fría y caliente para el personal 
mediante dispenser. 

 Sala de equipos AA. 
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 Se realiza la clasificación de residuos. 

 No se observa la presencia de botiquines. 

 

 Piso 4 Call Center (espacios de trabajo isonorizados) 

 El piso está constituido de goma. 

 La aclimatación frío – calor es realizada por AA central. 

 Los puestos de trabajo se encuentran organizados en la modalidad tipo Call Center y 
permanecen isonorizados. 

 Existe provisión de agua potable fría y caliente para el personal mediante dispenser. 

 Se realiza la clasificación de residuos. 

 Existe una sala de equipos de AA isonorizada 

 Se observa la presencia de 2 (dos) botiquines. 

 

 Piso 3 Direccion de Compras (espacios de trabajo 2.0) 

 El piso es del tipo técnico (sin alfombra). 

 La aclimatación frío – calor es realizada por AA central. 

 Los puestos de trabajo se hallan organizados en la modalidad 2.0 y corresponden a 46 
puestos. 

 Hay 2 salas con capacidad de 2 personas cada una. 

 Existe una sala de refrigerio con provisión de agua potable fría y caliente para el personal 
mediante dispenser. 

 Se realiza la clasificación de residuos. 

 Se observa la presencia de un botiquín. 

 Existe una sala de equipos de AA sin isonorizar. 
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 El ambiente presenta un nivel de ruido alto incompatible con una oficina donde se realizan 
tareas técnico – administrativas. Los niveles sonoros resultan insoportables para los 
trabajadores al punto que es frecuente que al finalizar la jornada laboral se retiren a sus 
domicilios con fuertes dolores de cabeza con los trastornos que ello conlleva para la su 
bienestar y el adecuado equilibrio entre la vida personal y laboral. Una fuente de ruido 
considerable la originan los equipos de AA ubicados en una sala adyacente al salón donde 
se encuentran los puestos de trabajo de este piso 3. Como se indica anteriormente, esta 
sala no se encuentra isonorizada y los equipos están montados directamente sobre el piso 
sin ningún tipo de amortiguador que reduzca las vibraciones y la propagación del ruido. 

 La diagramación de los días de ‘Jornada Abierta’ no es la adecuada ya que ciertos días de 
la semana la población presente en la planta excede la cantidad de puestos de trabajo lo 
que implica que haya mas de un trabajador por puesto, situación que de ninguna manera es 
aceptable. 

 

 Piso 2 Equipos 

 No se ingresa los espacios operativos. 

 Hay provisión de agua potable fría y caliente por dispenser. 

 

 Piso 1 Equipos 

 No se ingresa los espacios operativos. 

 Hay provisión de agua potable fría y caliente por dispenser. 

 

 PISO PB Pleyade (espacios de trabajo tipo 2.0) 

No se ingresa. 
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Vista de puestos de trabajo piso 6 
 
 

        

Vista depósitos de documentación piso 6 (dos ubicados frente y contrafrente) 
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Vista de sala de refrigerio Piso 6 

 

Vista de Piso 4 call center (isonorizado) 
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Vista de sala de AA isonorizada Piso 4 

 

Vista de puestos de trabajo piso 3 
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Vista de puestos de trabajo piso 3 

 

 
 

Sala AA piso 3 sin isonorizar 
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Sala AA piso 3 sin isonorizar 

 
 

 
 

Sala AA piso 3 sin isonorizar e instalación eléctrica en malas condiciones y con riesgo 
eléctrico 
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Sala AA piso 3 sin isonorizar 
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Sala AA piso 3 sin isonorizar 
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7) Servicio de Medicinal Laboral 

 

 El edificio no cuenta con servicio de medicinal laboral según lo exije el decreto N° 

1338/96 (Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo). 

 Desfribilador 

El establecimiento cuenta con 2 (dos) Desfribiladores Externos Automáticos que se ubican 

en los pisos 2° y 4°. 

 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
V 

Vista de DEA piso 2 y 4 
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8) Provisión de agua 

La provisión de agua potable existe en los pisos recorridos. Se realiza mediante dispenser 

de agua fría y caliente conectados a la red de agua del edificio. 
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9) Sanitarios 
 

Se dispone de: 

 Baños y vestuarios femeninos: 

 Piso 6: 4 Lavabos y 3 Inodoros. 

 Piso 5:  

Baño 1: 1 Bidet, 3 Lavabos y 3 Inodoros. 

Baño 2: 2 Lavabos y 2 Inodoros. Hay termotanque eléctrico. 

 Piso 4: 

Baño 1: 2 Lavabos y 2 Inodoros. 

Baño 2: 1 Lavabo y 1 Inodoro. 

 Piso 3: 3 Lavabos y 3 Inodoros. (*) 

 Piso 2: no se releva. 

 Piso 1: no se releva. 

 Planta Baja: 4 Lavabos y 4 Inodoros. Hay termotanque eléctrico. 

 

 Baños y vestuarios masculinos: 

 Piso 6: No tiene. 

 Piso 5: 4 Duchas y  Vestuario. 4 Orinales, 4 Lavabos y 2 Inodoros (uno de ellos para 
discapacitados). 

 Piso 4: 

Baño 1: 1 Lavabo y 1 Inodoro. 

Baño 2: 1 Lavabo y 1 Inodoro. 

 Piso 3: 4 Orinales,4 Lavabos y 2 Inodoros. 

 Piso 2: no se releva. 

 Piso 1: no se releva. 
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 Planta Baja: 4 Orinales,4 Lavabos y 2 Inodoros. Hay termotanque eléctrico. 

 

 Baños discapacitados:  

A excepción del baño masculino del piso 5, no se observa la presencia de sanitarios para 
personas con capacidades diferentes. 

 

(*) En relación al baño femenino del piso 3 corresponde realizar las siguientes observaciones: 
 

1. El tamaño del espacio donde se ubican los inodoros es de reducidas dimensiones (70 
cm de ancho y 100 cm de profundidad). 

2. La puerta abre hacia adentro lo que limita aún mas el tamaño del espacio interno. 
3. La presencia de un cesto de basura es otra limitante del espacio (además de lo anti-

higiénico que resulta). 
4. Las cañerías de desagüe cloacal se tapan con frecuencia. 

 
Por 1, 2 y 3, el espacio interno que resulta para que una persona pueda hacer uso del sanitario 
es realmente escaso e insuficiente. Las características constructivas de los sanitarios y la 
presencia de un cesto de basura concluyen a que sea una incomodidad para las trabajadoras 
utilizar a diario estas instalaciones.  
 
En relación a 4, a menudo las cañerías se obstruyen y los baños se tapan. La generación de 
tickets Remedi no remedia la situación al tema pues son cerrados sin brindar una solución 
efectiva al problema. Tampoco es una solución la instalación de cestos que además resultan 
anti-higénicos. 
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Vista baños femeninos piso 3 

 

     

Vista baños masculinos 

 

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN  SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN  SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL



                                                                  
Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 
Herrero 
Fecha: 21/09/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 
Fecha:22/08/2018 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 31 de 38 

10) Ventilación 
 
Excepto lo indicado para el piso 5, donde el ambiente se presentaba caluroso, en el resto de 
los puestos recorrido el ambiente resultaba agradable en cuanto a confort térmico. 
La aclimatación es por AA centralizado en los lugares recorridos siendo también presente 
equipos Splits en algunos lugares de trabajo. 
Es posible la ventilación natural mediante la apertura de ventanas ubicadas en lado calles 
Perón y Talcahuano. 
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11) Iluminación 
 
La iluminación está compuesta de luz natural y por luminarias. No se encuentran observaciones 
sobre el particular. 
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12)  Clasificación de los residuos 

 
Se observa la realización de la clasificación de residuos en los lugares de trabajo recorridos. 
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13) Resumen y conclusiones 

 

No se evidenció que los puestos de trabajo de los representados por esta entidad gremial 
estuvieran expuestos a factores de riesgo como, ruido (excepto lo indicado en el piso 3), 
vibraciones, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Al no operar aparatos 
sometidos a presión, tampoco se encuentran expuestos a los que surjan de tal operación. 

En cuanto a riesgo eléctrico, los artefactos que utilizan los representados poseen conección de 
Puesta a Tierra (PAT). No se conoce si las mediciones de PAT se realizan con la debida 
frecuencia a fin de garantizar la continuidad eléctrica en los valores adecuados. 

En lo relativo a iluminación, aunque no se realizaron mediciones, se aprecia que es buena. 

Al momento de la visita, los ambientes (excepto lo indicado en el piso 5) se presentan 
confortables en cuanto a aclimatación por lo cual no se realizan observaciones con relación al 
confort ni a la carga térmica. 

Con la salvedad de la situación particular del baño femenino del piso 3, el estado general de los 
sanitarios se presentaba en buenas condiciones de limpieza. 

Se observó que se realiza en el edificio clasificación de residuos. 

Como acciones de mejora se solicita: 

 Instruir al personal que la empresa designe a la utilización del desfribilador externo 
automático (DEA) y capacitación sobre primeros auxilios. 

 Instalar botiquines de primeros auxilios en los pisos que no haya. 

 Organizar los diás de trabajo en las oficinas del piso 3 para que la población presente 
no exceda la cantidad de puestos existentes. 

 Instalar planos de evacuación en los pisos donde no existan. 

 Evaluar la implementación de una salida de emergencia adicional por el edificio 
lindero de Perón 1270. Podría realizarse una vinculación entre ambos a nivel de las 
respectivas terrazas. Se requeriría en el edificio Talcahuano, entre otras acciones, la 
instalación de una escalera externa en el piso 5 que permitiría acceder a la escalera 
principal de dicho edificio 
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Vista de edificios linderos 
 

 
 

Vista azotea edif Talcahuano 
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Vista escalera que conduce a la azotea edif Talcahuano 

 

 
Comunicación a la escalera principal del edificio Talcahuano – Piso 5 
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Escalera principal del edificio Talcahuano – Piso 5 

 

 

Como acciones urgentes de implementar se requiere: 

 Piso 3: adecuar debidamente la sala de equipos de AA a fin de reducir la 
propagación del ruido hacia el resto del piso donde se ubican los representados de 
esta organización gremial. Se entiende que esa adecuación debe implementarse con 
la isonoración de la citada sala y la instalación de amortiguación en los equipos 
adheridos al piso.  

 Piso 3: solucionar los problemas del espacio interior donde se ubican los inodoros en 
los sanitarios femeninos, tal como se ha indicado anteriormente. Estos espacios 
resultan insuficientes para que puedan ser utilizados con normalidad y comodidad 
por las trabajadoras del piso. La adecuación de dichos sanitarios puede pasar por la 
instalación de puertas que abrán hacia afuera o sean plegadizas. 

 Piso 3: brindar una solución definitiva a la frecuente obstrucción de cañerías de 
desagües de los sanitarios femeninos del piso. 

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN  SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN  SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL



                                                                  
Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata / Daniel 
Herrero 
Fecha: 21/09/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 
Fecha:22/08/2018 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 38 de 38 

 Instalar el Servicio de medicinal laboral según lo exije el decreto N° 1338/96 
(Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo). Este servicio podría ser 
utilizado para las dotaciones de los edificios CIBA y Talcahuano. 

 Piso 6: adecuar las instalaciones del piso en cuanto al acopio de gran cantidad de 
papel que origina una gran carga de fuego en los sectores visitados. Se recuerda el 
compromiso asumido por la compañía el 4 de diciembre del 2017 que al momento se 
haya implementado acción alguna: 

 
1. Existe una sala utilizada como depósito de documentación en papel. 

Telefónica realizará un estudio de carga de fuego y evaluará constituir otra 
zona de fuego para reducir la exposición al riesgo de incendio de los 
trabajadores de esa planta. 

 
2. Existe otra sala, aunque de menores dimensiones, utilizada para albergar 

documentación en papel. Dado la presencia en ella de un tablero de energía 
eléctrica, Telefónica estudiará trasladar esta documentación en un espacio 
próximo donde funcionaba una cocina hoy fuera de uso. 

 
3. Telefónica se compromete a instalar extintores portátiles adicionales en este 

piso. 
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16/12/2017 Roundcube Webmail :: Re: Informes CIBA e Independencia

https://www.cepetel.org.ar:2096/cpsess9410635408/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=1174&_mbox=INBOX.Sent&_action=print&_extwi… 1/1

Asunto Re: Informes CIBA e Independencia
De <tecnico@cepetel.org.ar>
Destinatario Anahi Herrera SILIGRE <anahi.herrera@telefonica.com>
Cc Daniel Prata <DANIEL.PRATA@telefonica.com>, Oscar Vazzano

<oscar.vazzano@gmail.com>
Fecha 2017-12-09 18:10

Informe Edificio Independencia 04_12_2017_completo.pdf (~2,2 MB)
Informe Edificio CIBA 04_12_2017_completo.pdf (~2,5 MB)

Buenas tardes, les paso el informe final de ambas visitas 
Saludos 
 
 
El 2017-12-05 16:57, tecnico@cepetel.org.ar escribió:
Buenas tardes, les paso los informes correspondientes a las visitas de ayer. 
 
A su disposición ante cualquier duda 
Saludos
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Lugar Edificio CIBA, calle Juan Domingo Péron 1278 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tema Observar el estado general de los pisos 5 y 6 afectados a las mudanzas 

Fecha y hora 04/12/17 – 09:30 a 10:40 hs 

 

Miembros participantes 

 

 

 

 

Principales temas observados: 

 

Edificio CIBA calle Juan Domingo Perón - CABA 
 

Comentarios Generales 

Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad del Sindicato CePETel al citado edificio CIBA 

(Centro de Tránsito Internacional Buenos Aires) conjuntamente con miembros de la comisión homónima 

del Sindicato UPJet,  y también personal de Telefónica perteneciente a distintas áreas de esa compañía, 

con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad correspondientes a los pisos 5 y 6 

afectados por las mudanzas relacionadas con la desafectación del edificio ubicado en la Av. Huergo 723 

CABA, limitando su alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida en el mismo. 

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni de los 

sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores portátiles en cuanto a 

su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilación mecánica. 

El edificio cuenta con: a) una entrada ubicada en el domicilio citado anteriormente, b) planta baja y 6 (seís) 

plantas y subsuelo, c) una escalera principal que constituye una vía de escape, d) otra escalera 

secundaria con acceso independiente a la calle Talcahuano que resulta la segunda vía de escape, e) 4 

Nombre Área  Asistió 

Daniel Herrero CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  

Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg  

Oscar Vazzano UPJet Secretario General Adjunto -  Comisión de Hig y Seg 

Anahí Herrero Telefónica - Relaciones Laborales 

Pablo Santoja Telefónica - Facilidades 

Jorge Telplisky Telefónica – Riesgos del Trabajo 
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(cuatro) medios de transporte vertical, agrupados 2 (dos) cerca de una de las escaleras y otros 2 (dos) 

próximos a la otra.  

En el establecimiento se desarrollan tareas técnico – administrativas, mientras que el edificio situado al 

lado esquina  calle Talcahuano se albergan equipos de telecomunicaciones. 

Por otra parte como resumen y conclusiones respecto a los pisos 5 y 6 podemos citar los siguientes ítems: 

1- Se observó la presencia de planos de evacuación y su señalización respectiva. 

2- El edificio posee dos vías de escape constituidas por las escaleras citadas anteriormente. En 

particular, la vía de escape que accede a calle Talcahuano se encuentra parcialmente obstruida 

por diversos objetos a nivel de la planta baja y próxima a la salida. Se solicita la liberación de este 

espacio para facilitar una eventual evacuación y eliminar otros riesgos. 

3- Se observó la presencia de extintores ABC portatiles ubicados en sus correspondientes soportes 

y debidamente señalizados al igual que red de incendio fija (nichos hidrantes) en ambos pisos.  

4- No se verificó el funcionamiento de alarma y altavoces de evacuación en la emergencia. 
 

5- Telefónica informa que se realizan los simulacros de evacuación con la frecuencia que establece 
la normativa vigente. 
 

6- Se recorrieron lugares de oficina donde se realizan tareas técnico – administrativas 
correspondientes a los puestos de trabajo de los representados de esta entidad gremial. En 
consencuencia, no se observaron los espacios operativos. 
 

7- No se visualiza la existencia de posta médica. 
 

8- La empresa informa que en planta baja funcionará en los próximos meses un lactario. 
 

9- Se adjunta al presente información relacionada con la cantidad de puestos y el layout de los pisos 
involucrados en la mudanza. 
 

Piso 5 
 

1. Se dispone de: 
Sanitarios Masculinos: 4 (cuatro) Orinales, 4 (cuatro) Lababos y 2 (dos) Inodoros y duchas. 
Sanitarios Femeninos: 2 (dos) Lababos y 2 (dos) Inodoros. 
Sanitario de uso privado. (no se pudo ingresar) 
 

2. El piso está constituido con alfombra. 
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3. El piso se encuentra dividido en 2 (dos) sectores que en total y para los 44 (cuarenta y cuatro) 
puestos de trabajo (de una dotación de 67 personas) corresponden 290 m2 , sin considerar el 
espacio destinado al despacho del Director y la sala de refrigerio. 
 
 
 

Piso 6 
 

1. Se dispone de: 
Sanitarios Masculinos: 3 (tres) Orinales, 3 (tres) Lababos y 2 (dos) Inodoros. 
Sanitarios Femeninos: 3 (tres) Lababos y 3 (tres) Inodoros. 
Sanitario de uso privado. (no se pudo ingresar) 
 

2. El piso está constituido con alfombra. 
 

3. Existe una sala utilizada como depósito de documentación en papel. Telefónica realizará un 
estudio de carga de fuego y evaluará constituir otra zona de fuego para reducir la exposición al 
riesgo de incendio de los trabajadores de esa planta. 
 

4. Existe otra sala, aunque de menores dimensiones, utilizada para albergar documentación en 
papel. Dado la presencia en ella de un tablero de energía eléctrica, Telefónica estudiará trasladar 
esta documentación en un espacio próximo donde funcionaba una cocina hoy fuera de uso. 
 

5. Telefónica se compromete a instalar extintores portátiles adicionales en este piso. 
 

 

 
Piso 5 vista de las posiciones de trabajo a ocupàr 
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Piso 5 vista de los armarios para los empleados  
 

 

 
 
 
 

Piso 5 vista Plano evacuación (lado frente) 
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Piso 5 vista de ascensores próximos a la calle Peron  

 
 

 
 
 
 
 

 
Piso 5 vista de escalera de evacuación próxima calle Peron  
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Piso 5 vista pasillo entre oficinas y ascensores  
 

 
 

Piso 5 vista baños caballeros  
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Piso 5 vista baños caballeros para discapacitados 
 

 
 

Piso 5 vista sala de refrigerio  
 

 

 
 

 
Piso 5 Escalera de evacuación próxima ascensores fondo del edificio  
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Piso 5 ascensores fondo del edificio  
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Piso 5 Plano de evacuación (lado fondo)  
 

 
 
 
 
 

Piso 6 Depositos de documentación 
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Piso 6 Depositos de documentación (sala pequeña con tablero de energía en su 
interior) 
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Planta Baja Salida de emergencia por entrada de vehículos 

 

 
 
 

- Fin del informe - 
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Asunto Números y planos de visita CIBA e INDEPENDENCIA
De Herrera Morell Anahi Celeste <anahi.herrera@telefonica.com>
Destinatario Sec.Téc Daniel Herrero <tecnico@cepetel.org.ar>, Prata Daniel Cayetano <daniel.prata@telefonica.com>, Arturi Nestor Walter <nestor.arturi@telefonica.com>
Cc Iris, Gabriel <gabriel.iris@telefonica.com>
Fecha 2017-12-05 18:43

independencia plan al 30 de noviembre.pptx (~4,3 MB)
LAY OUTS CIBA 28-10.pptx (~1,6 MB)

 
Es�ŵados, ďueŶas taƌdes.
Coŵo ƌefueƌzo de las visitas Ƌue hiĐiŵos eŶ el día de ayeƌ a los edifiĐios CIBA e IŶdepeŶdeŶĐia, Đoŵpaƌto plaŶos de Đada uŶo  y el detalle de posiĐioŶes.
Les detallo las siguieŶtes oďseƌvaĐioŶes paƌa teŶeƌ eŶ ĐueŶta:
 

·         Se ĐoŶtaďilizaŶ los puestos y espaĐios ĐoŵuŶes aĐtuales y futuƌos paƌa su ĐoŵpaƌaĐióŶ.
·         Se ideŶ�fiĐaŶ los totales de puestos aĐtuales y futuƌos ;suŵatoƌia de D a AͿ
·         Se ideŶ�fiĐa la Đa�dad de puestos totales a agƌegaƌ ;puestos de taďla agƌegados – puestos eliŵiŶadosͿ
·         Se ideŶ�fiĐa el Q de peƌsoŶas a uďiĐaƌ eŶ el esƋueŵa futuƌo.
·         Los pisos siŶ iŶfoƌŵaĐióŶ AĐtual soŶ aƋuellos Ƌue se soŵeteƌáŶ a oďƌa Đoŵpleta.

 
 

CIBA INDEPENDENCIA
Pϲ Pϱ Pϯ PϬ PϬA PϭA PϮA PϯA PϰA PϱA PϭI PϮI

ACT FUT ACT FUT ACT FUT ACT FUT ACT FUT ACT FUT ACT FUT ACT FUT ACT FUT ACT FUT ACT FUT ACT FUT
D ϭ ϭ ϭ Ϭ  ϭ  ϭ Ϯ Ϯ ϭ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ ϴ   ϭ Ϯ ϯ Ϯ
G ϱ Ϭ Ϯ Ϭ  Ϭ  Ϭ ϳ Ϭ ϲ Ϭ ϴ Ϭ ϲ Ϭ ϴ Ϭ   ϵ Ϭ Ϯ Ϭ
J ϯ Ϭ ϲ Ϭ  Ϭ  Ϭ ϭϴ Ϭ ϮϬ Ϭ ϯϬ Ϭ ϮϬ Ϭ Ϯϴ Ϭ   Ϯϲ Ϭ ϭϮ Ϭ

AS Ϯ Ϭ ϭ Ϭ  Ϭ  Ϭ ϰ Ϭ ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϱ Ϭ ϰ Ϭ   ϭ Ϭ ϯ Ϭ
A ϮϬ ϯϴ Ϯϴ ϰϰ  ϰϰ  ϭϮ ϭϯϬ ϭϳϮ ϭϯϮ ϭϳϴ ϭϭϮ ϭϳϲ ϭϯϮ ϭϲϲ ϵϴ ϭϱϮ   ϲϴ ϭϮϬ ϱϮ ϲϰ

S GR Ϭ ϭ Ϯ Ϯ  ϭ  Ϯ Ϭ Ϯ ϭ Ϯ Ϭ Ϯ ϭ ϯ ϭ ϯ   Ϭ ϭ Ϭ ϯ
S CH Ϯ ϲ Ϭ Ϯ  Ϯ  ϭ ϭ ϲ ϱ ϵ ϯ ϵ ϯ ϳ ϭ Ϭ   Ϭ ϳ Ϭ Ϭ
EC A. Ϭ ϭ Ϭ ϰ  Ϯ  ϰ Ϭ ϲ Ϭ ϭ Ϭ ϯ Ϭ ϭϭ Ϭ ϭϯ   Ϭ Ϭ Ϭ ϵ

                         
PUEST ϯϭ ϯϵ ϯϴ ϰϰ  ϰϱ  ϭϯ ϭϲϭ ϭϳϰ ϭϲϮ ϭϴϬ ϭϱϱ ϭϳϴ ϭϲϱ ϭϲϴ ϭϰϬ ϭϲϬ Ϭ Ϭ ϭϬϱ ϭϮϮ ϳϮ ϲϲ

ϴ ϲ ϰϱ ϭϯ ϭϯ ϭϴ Ϯϯ ϯ ϮϬ Ϭ ϭϳ -ϲ
                         
Q

peƌs. ϯϴ ϲϳ ϱϵ ϭϬ Ϯϲϯ ϮϰϬ ϮϮϮ ϮϱϮ ϮϬϴ ϳϬ ϭϱϱ ϵϮ
 
Les detallo la ĐaŶ�dad de ƌepƌeseŶtados Cepetel poƌ gƌupo laďoƌal.
 

 
ÁREA/REFERENTE ORIGEN  DESTINO  MES AÑO COMITÉ DIRECCIÓN GERENCIA CEPETEL

CH ;ϭͿ HUERGO ϵ INDEPENDENCIA ϰA FEB ϮϬϭϴ CAPITAL HUMANO - - ϭ
AUDITORIA HUERGO ϭϴ INDEPENDENCIA ϰA JUN ϮϬϭϴ AUDITORIA INTERNA - - Ϯ
SEC. GRAL. HUERGO ϭϬ INDEPENDENCIA ϰA JUN ϮϬϭϴ SECRETARIA GENERAL - - ϳ

PLAZA VAZQUEZ HUERGO ϲ CIBA Ϭ Y ϯ MAY ϮϬϭϴ
ADMINISTRACION, FINANZAS Y CTROL
GESTIÓN COMPRAS - ϱ

TRANSFORMACION HUERGO ϭϭ Y ϭϮ REPUBLICA ϳ ENE ϮϬϭϴ TRANSFORMACION DIGITAL - - ϭ
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AMURRI HUERGO Ϯ REPUBLICA ϰ ENE ϮϬϭϴ TECNOLOGIA DISEÑO TECNOLOGICO Diseño Tecnol de IT y Contact Center ϯ
JAUREGUI INDEPENDENCIA ϭ REPUBLICA ϭ/Ϭ ENE ϮϬϭϴ SERVICIOS Y OPERACIONES COMERCIALES - DISEÑO, REGIST DE PE Y SITIOS ϭ
TRUGLIA PIEDRAS - VERNET ϰ Y ϱ MAR ϮϬϭϴ SECRETARIA GENERAL SEGURIDAD Y PREVENCION Prevencion y Control del Fraude ϰ
MUÑOZ PIEDRAS - VERNET ϰ Y ϱ MAR ϮϬϭϴ SECRETARIA GENERAL SEGURIDAD Y PREVENCION Ciberinteligencia, Accesos y Continuidad ϲ

PEREZ ELÍAS PIEDRAS - VERNET ϰ Y ϱ MAR ¡ SECRETARIA GENERAL SEGURIDAD Y PREVENCION Servicios Judiciales y de Informacion ϯ
 
CualƋuieƌ duda o lo Ƌue ŶeĐesiteŶ Ƌuedo a disposiĐióŶ.
Slds.-
AŶahi.-
 
 

 
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin
autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. 
 
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this communication in error and then delete it. 
 
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição 
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TABLA A REUBICAR 

TABLA A SUMAR 

PUESTO A RETIRAR 

ESPACIO COMUN ABIERTO 

PUESTO A CABLEAR 

LOCKERS A AGREGAR (1 BLOQUE DE 2 COLUMNAS) 

 

DEPOSITO

06º/LOCAL 11 OFFICE

06º/LOCAL 09

SALA

06º/LOCAL 07

GERENCIA

06º/LOCAL 06

GERENCIA

06º/LOCAL 03

DIRECCION

06º/LOCAL 04

PALIER ASC.

06º/LOCAL 01

SALA REUNION

06º/LOCAL 02

ESC. INCENDIO

06º/LOCAL 16

PALIER ASC.

06º/LOCAL 13

OFICINAS

06º/LOCAL 05

OFICINAS

06º/LOCAL 05

OFICINAS

06º/LOCAL 05

ESCALERA

06º/LOCAL 12

SANIT. MASC.

06º/LOCAL 11

SANIT. FEM.

06º/LOCAL 14

SANIT. PRIV.

06º/LOCAL 15

OFFICE

06º/LOCAL 10

SALA DE RACK

06º/LOCAL 18

GERENCIA

06º/LOCAL 20

GERENCIA

06º/LOCAL 21

SALA REUNION

06º/LOCAL 11

DEPOSITO

06º/LOCAL 19

SALA TABLEROS

06º/LOCAL 17

BIBLIOTECA

06º/LOCAL 08

GERENCIA

06º/LOCAL 11

SALA DE RACK

06º/LOCAL 18

GERENCIA

06º/LOCAL 20

GERENCIA

06º/LOCAL 21

SALA REUNION

06º/LOCAL 11

DEPOSITO

06º/LOCAL 19

SALA TABLEROS

06º/LOCAL 17

BIBLIOTECA

06º/LOCAL 08

GERENCIA

06º/LOCAL 11

DEPOSITO

06º/LOCAL 11 OFFICE

06º/LOCAL 09

SALA

06º/LOCAL 07

GERENCIA

06º/LOCAL 06

GERENCIA

06º/LOCAL 03

DIRECCION

06º/LOCAL 04

PALIER ASC.

06º/LOCAL 01

SALA REUNION

06º/LOCAL 02

ESC. INCENDIO

06º/LOCAL 16

PALIER ASC.

06º/LOCAL 13

OFICINAS

06º/LOCAL 05

OFICINAS

06º/LOCAL 05

OFICINAS

06º/LOCAL 05

ESCALERA

06º/LOCAL 12

SANIT. MASC.

06º/LOCAL 11

SANIT. FEM.

06º/LOCAL 14

SANIT. PRIV.

06º/LOCAL 15

OFFICE

06º/LOCAL 10

P6 ACTUAL 

P6 FUTURO 
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SALA REUNION

05º/LOCAL 02

GERENCIA

06º/LOCAL 04

VESTUARIOS MASCULINOS

05º/LOCAL 06

OFICINAS

05º/LOCAL 09

DIRECCION

05º/LOCAL 10

GERENCIA

05º/LOCAL 11

FEMENINOS

VESTUARIOS

PALIER ASC.

05º/LOCAL 01

ESC. INCENDIO

05º/LOCAL 20

PASILLO

06º/LOCAL 17

PALIER ASC.

05º/LOCAL 16 ESC. INCENDIO

05º/LOCAL 15

SALA DE MAQ.

05º/LOCAL 14

SANIT. MASC.

05º/LOCAL 05

OFICINAS

05º/LOCAL 03

REFIGERIO

05º/LOCAL 08

OFICINAS

05º/LOCAL 03

SANIT. FEM.

06º/LOCAL 19

DEPOSITO

05º/LOCAL 07

SALA DE MAQ.

05º/LOCAL 13

SANIT. FEM.

06º/LOCAL 18

DEPOSITO

05º

SALA REUNION

05º/LOCAL 02

GERENCIA

06º/LOCAL 04

VESTUARIOS MASCULINOS

05º/LOCAL 06

OFICINAS

05º/LOCAL 09

GERENCIA

05º/LOCAL 11

FEMENINOS

VESTUARIOS

PALIER ASC.

05º/LOCAL 01

ESC. INCENDIO

05º/LOCAL 20

PASILLO

06º/LOCAL 17

PALIER ASC.

05º/LOCAL 16 ESC. INCENDIO

05º/LOCAL 15

SALA DE MAQ.

05º/LOCAL 14

SANIT. MASC.

05º/LOCAL 05

OFICINAS

05º/LOCAL 03

REFIGERIO

05º/LOCAL 08

OFICINAS

05º/LOCAL 03

SANIT. FEM.

06º/LOCAL 19

DEPOSITO

05º/LOCAL 07

SALA DE MAQ.

05º/LOCAL 13

SANIT. FEM.

06º/LOCAL 18

DEPOSITO

05º

P5 ACTUAL 

P5 FUTURO 

NO SE 

AFECTA 

EN ESTA 

ETAPA 

TABLA A REUBICAR 

TABLA A SUMAR 

PUESTO A RETIRAR 

ESPACIO COMUN ABIERTO 

PUESTO A CABLEAR LOCKERS A AGREGAR (2 BLOQUE DE 2 COLUMNAS ) 

 

LOCKERS A AGREGAR (1 BLOQUE DE 6 COLUMNAS) 

 

) 

 

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN  SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN  SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL
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LOCKERS A AGREGAR (1 BLOQUE DE 6 COLUMNAS) 

 

) 

 

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN  SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL
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LOCKERS A AGREGAR (1 BLOQUE DE 6 COLUMNAS) 

 

) 

 

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN  SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN  SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL


