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INFORME DE OBSERVACIONES

Lugar Edificio Corrientes, Catamarca 1364 Corrientes
Tema Observar condiciones de seguridad e higiene del edificio
Fecha y hora | 04/09/18 —11.00 a 13.30hs

Miembros participantes

Nombre Area Asistio
Daniel Herrero CePETelSecretario Técnico CDC - Comision de Hig y Seg v
Daniel Prata CePETel Comision de Hig y Seg v
Domingo Aguilar CePETel Vocal Titular 1° CDC v
Hugo Iglesias Telecom — Higiene y Seguridad Laboral v

Principales temas observados:

Edificio Corrientes — Telecom Argentina

1) Introduccioén

Se realizé la visita de la Comision de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del
Sindicato CePETel al citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y
seguridad, limitando su alcance lo que surgié de una simple inspeccion ocular en la recorrida

en el mismo.

No se verificd el funcionamiento de las alarmas de evacuacion ni de los detectores de humo ni
de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores
portatiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilacion

mecanica y/o aire acondicionado de confort.

En el establecimiento se desarrollan tareas técnico — administrativas en puestos de trabajo de
escritorio y se albergan equipos de telecomunicaciones donde se realizan tareas diferentes
tareas operativas y de mantenimiento. El alcance de la visita no comprende este ultimo tipo de
puestos de trabajo ya que la comisién no ingresa a los recintos reservados para equipos de

telecomunicaciones.
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INFORME DE OBSERVACIONES

2) Ubicacioén
El Edificio se encuentra ubicado sobre la calle Catamarca 1361, Corrientes Capital

El establecimiento cuenta con una entrada para el personal y otra entrada vehicular

. |
Registro de!Aulommove fiisi . O @ 1
San Lorer w San Martin
.
Astro Apa ’O Academia Chaves @ PAMI - UGL
o Hotel Corrientes
%: H Boliver Q ok FinGs Corrientes - INSSJP
~ ; Escuela Normal "Dr.
“ Juan Gregorio Pujol" {p O &
Farmacia Corrientes 'S Bol
| Instituto de Cardiologia - plaza Torrent &
ano g de Corrientes Instituto Obra O m
= Social del Ejército
’Club San Martin Belgrano ™
Parrilla Restaurante O Belg e
Casa ua rano
asa Antigua 'Catamarca 1361 LaBodega Travel Rock
)
3
§ Mariano w,
E
9
Facultad de 8 L
Medicina UNNE g g Instituto Semper O
3 @
5 @ i}
L3 4 ; Centri
= @ Rivattavia & Instituto Cardiocentro
Banco Patagonia yogpital Escuela "Gral
José F. de San Martin Rivad:
ivadavia
ief Express Q -
I
Hospital Escuela '; Radio Dos SRL 9
o

José De San Martin®

AV. Pedro Ferre

Pagina 2 de 28
PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL, Y SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL



PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL, Y SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

pE——

cePETeI () Instituto Profesional de

Sindicato de los Profesionales Estudios e lnvestigacio’n
de las Telecomunicaciones

Comision de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Rev. Por Daniel Herrero. Version: 0
Herrero Fecha: 13/09/2018 Rectificada: NO
Fecha: 12/09/2018

INFORME DE OBSERVACIONES

Ingreso vehicular y del personal
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Ingreso del personal
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3) Vias de escape
» Escalera principal

El edificio consta de planta baja y 3 pisos comunicados por una escalera interna.
» Escalera de emergencia

El establecimiento cuenta con una escalera externa ubicada en el lado contrafrente que
desemboca en el estacionamiento vehicular y que permite evacuar a través de este y la entrada
de vehiculos hacia la calle. Se sugiere mejorar la sefalizacion y demarcacion de esta salida a

nivel de planta baja.
» Accesos discapacitados

No se observa la existencia de un acceso al edificio para personas con capacidades diferentes.
» Presencia de planos de evacuacion

Se observa la presencia de planos de evacuacion en el edificio. Se informa que se realizan

simulacros de evacuacion segun lo indica la reglamentacion.

Pagina 5 de 28
PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL, Y SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL, Y SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

CePETel 1PEI

Sindicato de los Profesionales
de las Telecomunicaciones

Instituto Profesional de
Estudios e Investigacion

Comision de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Rev. Por Daniel Herrero. Version: 0
Herrero Fecha: 13/09/2018 Rectificada: NO
Fecha: 12/09/2018

INFORME DE OBSERVACIONES

ECOM PERSONAL S.A.

PLANO DE EVACUACION

CATAMARCA 1361
CORRIENTES
PLANTA BAJA
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Plano de evacuacion del edificio en PB
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Detalle de la planta baja del edificio y vias de evacuacién
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Vista de la escalera de evacuacion exterior proxima a la torre autosoportada

Pagina 7 de 28
PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL, Y SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL, Y SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

cePETeI () Instituto Profesional de

Sindicato de los Profesionales Estudios e h’lV@éﬁg&Giéﬂ
de las Telecomunicaciones

Comision de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Rev. Por Daniel Herrero. Version: 0
Herrero Fecha: 13/09/2018 Rectificada: NO
Fecha: 12/09/2018

INFORME DE OBSERVACIONES

Fondo del edificio vista playa de estacionamiento torre autosoportada y escalera de evacuacion
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Acceso escalera de evacuacion desde 3° piso
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Escalera para acceso terraza y sala de maquinas de acensores (desde 3° piso)
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Vista de la escalera principal interior
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4) Ascensores
» Cantidad

El edificio cuenta con 1 (un) ascensor que comunica planta baja y las 3 plantas del edificio.
» Capacidad

El ascensor tiene una capacidad maxima de 5 (cinco) personas.

» Funcionamiento

Durante la visita no se detectaron problemas o anomalias en cuanto a su funcionamiento.

X 0AS0 D INGEND
FLASCENSOR, USE L
“, +
IN CASE OF FIRE USE
FOR EXIT DO KOT USE

Vista del ascensor puerta y tablero
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5) Proteccion contra Incendio

» Extintores moviles:

% Piso 3: 3 extintores ABC y 2 extintores BC.

« Entre Piso 2: 2 extintores ABC.

% Piso 2: 2 extintores ABC.

+ Piso 1:2 extintores ABC y 1 extintor BC.

+ Planta Baja: 1 extintor ABC y 1 extintor BC.

» Red de incendio fija:

+» Piso 3: 1 Nicho Hidrante.

+» Piso 2: 2 Nichos Hidrantes.

«» Piso 1: 2 Nichos Hidrantes.

+ Planta Baja:

Vista de la red fija y matafuegos piso 3 y piso 2
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6) Espacios de trabajo

Se aclara que los puestos de trabajo vistos corresponden a aquellos donde se realizan tareas
técnico-administrativas es de decir, no se ingresa a sitios donde se realicen tareas operativas ni

salones de equipos o repartidor general o tunel de cables.

> Orden

En general los espacios de trabajo lucen limpios y ordenados. Se observa una falta de orden
en la Oficina de Proyectos y Obras por la acumulacion de carpetas y otros elementos de trabajo

en ese ambiente situado en planta baja.
» Botiquines de primeros auxilios

Se encuentra disponible un botiquin en la guardia del edificio
» Sala de refrigerio y/o cocinas

Se dispone de una sala de refrigerio en el piso 2.

Puestos laborales en el piso 3
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ECOM PERSON,

PLANO DE EVACUACION

CATAMARCA 1361
CORRIENTES
PLANTA TERCER PISC

Ud. Esta Aqui

BELGRAND

| e ,.T 7 o
7 gt By b
| ,

i B

. LR

CATAMARCA

SAN LORENZO

Piso 3
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Espacio de trabajo en Piso 2
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Oficinas Tecnicas en Planta Baja
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TELECOM PERSONAL S.A.

PLANO DE EVACUACION

CATAMARCA 1361
CORRIENTES
PLANTA BAJA

BELGRANG.

Escalera de principal desde PB hacia Piso 1
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INFORME DE OBSERVACIONES

s Piso 3, se encuentran:

Puestos de trabajo tipo Call Center (24 puestos), piso técnico, la aclimatacién es con

equipos de AA Split.

Sala de reuniones.

Sala de planta interna.

Sala de AA.

Sala de soporte informatico.

Escalera de acceso al tanque de agua.

s Entre Piso 2, se encuentran:

X/
L X4

X/
°e
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Oficina con 14 puestos de trabajo. La aclimatacion es centralizada.

Sala de equipos de transmision.

La salida de emergencia a la escalera externa se encuentra en obra.

Piso 2, se encuentran:

Sala de equipos de conmutacion.
Sala de refrigerio.

Oficinas.

Piso 1, se encuentran:

Sala de equipos de energia.
Sala de AA.
Oficinas.

Repartidor General.
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INFORME DE OBSERVACIONES
+ Planta Baja, se encuentran:
e Posta Médica.

¢ Oficinas de Proyecto y Obras, tiene en una zona piso de mosaico y en otra, flexiplax.

Hay puestos de trabajo con las tomas de energia con una instalacion precaria.

Falta de orden — Planta Baja
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Falta de orden — Planta Baja
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7) Servicio de Medicinal Laboral

El edificio cuenta con servicio de medicinal laboral segun lo exije el decreto N° 1338/96

(Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo).

» Desfribilador

El establecimiento cuenta con 1 (un) Desfribilador Externo Automatico ubicado en planta

baja.

B DEFIBRILLAT

Vista de acceso a la Posta Medica (Planta Baja)
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INFORME DE OBSERVACIONES
8) Provisién de agua

Se observa la presencia de dispenser de agua fria y caliente para uso humano.
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9) Sanitarios

Se dispone de:

INFORME DE OBSERVACIONES

» Barios y vestuarios femeninos:

+» Piso 3: no dispone.

+ Entre Piso 2: 3 Lavabos y 3 Inodoros.

+» Piso 2: 3 Lavabos y 3 Inodoros.

% Piso 1: 3 Lavabos y 3 Inodoros.

% Planta Baja: 3 Lavabos y 3 Inodoros.

» Barios y vestuarios masculinos:

% Piso 3: no dispone.

% Entre Piso 2: 3 Orinales, 2 Lavabos y 2 Inodoros.

+ Piso 2: 3 Orinales, 2 Lavabos y 2 Inodoros.

+ Piso 1: 3 Orinales, 2 Lavabos y 2 Inodoros.

++ Planta Baja: no dispone.

» Barios discapacitados:

No dispone.
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INFORME DE OBSERVACIONES
10) Ventilacién

En la mayoria de los puestos de trabajo visitados la aclimatacion es por Split, salvo en el caso

de un sector del entre piso 2 donde es por AA central.
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INFORME DE OBSERVACIONES

11) lluminacién

Los pisos recorridos presentaban buena iluminacion cuya composicidon es natural y por

luminarias.
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INFORME DE OBSERVACIONES

12) Clasificacioén de los residuos

No se realiza la clasificacion de los residuos.
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INFORME DE OBSERVACIONES
13)Resumen y conclusiones

No se evidencidé que los puestos de trabajo de nuestros representados estuvieran expuestos a
factores de riesgo como, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes.
Al no operar aparatos sometidos a presién, tampoco se encuentran expuestos a los que surjan
de tal operacion.

En cuanto a riesgo eléctrico, los artefactos que utilizan nuestros representados poseen
coneccion de Puesta a Tierra (PAT). No se conoce si las mediciones de PAT se realizan con la
debida frecuencia a fin de garantizar la continuidad eléctrica en los valores adecuados.

En lo relativo a iluminacién, aunque no se realizaron mediciones, se aprecia que es buena.
El estado general de los sanitarios se observa en buenas condiciones y limpios.

Se observd que no se realiza en el edificio clasificacién de residuos.

Como acciones de mejora se solicita:

» Senfalizar la salida de emergencia a nivel de planta baja.

> Instruir al personal que la empresa designe a la utilizacién del desfribilador externo
automatico (DEA) y capacitacion sobre primeros auxilios.

» Mejorar en los puestos de trabajo de planta baja la instalacién eléctrica (Oficina de
Proyectos y Obras).

» Mejorar la ventilacion natural en la Oficina de Proyectos y Obras mediante la
instalacion de ventanas. Hay paneles de vidrio en los laterales con lo cual la
instalacién seria factible mediante una obra menor.

Tomas de energia con instalacion precaria — Planta Baja
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