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INFORME DE OBSERVACIONES

Lugar Edificio Talcahuano, Presidente Teniente General Juan Domingo Perén 1270 CABA
Tema Observar condiciones de seguridad e higiene del edificio
recha Y 20/09/18 - 10:00 a 12.30hs

ora

Miembros participantes

Nombre Area Asisti
(o]
Daniel Herrero CePETel Secretario Técnico CDC - Comision de Hig y Seg v
Pablo Mahramadjian CePETel Vocal — Seccional Buenos Aires v

Principales temas observados:

Edificio Talcahuano

1) Introduccioén

Se realizé la visita de la Comision de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del
Sindicato CePETel al citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y
seguridad, limitando su alcance lo que surgié de una simple inspeccion ocular en la recorrida

en el mismo.

No se verificd el funcionamiento de las alarmas de evacuacién ni de los detectores de humo ni
de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores
portatiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilacion
mecanica y/o aire acondicionado de confort.

En el establecimiento se desarrollan tareas técnico — administrativas en puestos de trabajo de
escritorio y se albergan equipos de telecomunicaciones donde se realizan tareas diferentes
tareas operativas y de mantenimiento. El alcance de la visita no comprende este ultimo tipo de
puestos de trabajo ya que la comisién no ingresa a los recintos reservados para equipos de
telecomunicaciones.
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INFORME DE OBSERVACIONES
2) Ubicacioén

El Edificio se encuentra ubicado sobre la calle Presidente Teniente General Perén 1270
Autdmoma de Buenos Aires..

Cuenta con una unica entrada para el personal y no posee entrada vehicular.
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Ubicacioén

Entrada del Edificio Talcahuano
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Vistas Talcahuano - Presidente Teniente General Juan Domingo Perén 1270
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3) Vias de escape

» Escalera principal

INFORME DE OBSERVACIONES

El edificio cuenta con una escalera principal ubicada lado frente con acceso a los 5 pisos del

edificio y la planta baja.

» Escalera de emergencia

El edificio cuenta con una escalera secundaria ubicada lado contrafrente con acceso a los 5
pisos del edificio y la planta baja. Mediante la circulacion por diversos pasillos se alcanza la
entrada al edificio. Al momento de la visita, el acceso al piso 5 se encontraba vedado.

» Accesos discapacitados

Se encuentra en la entrada un acceso para personas con capacidades diferentes.

» Presencia de planos de evacuacion

Se encuentran en los pisos 3,4 y 5.

> Simulacros de evacuacion

Se informa que se realizan habitualmente.
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[

-

TG 4.0, Pertn

SALIDA DE

EMERGENCIA

Piso: 4°, 5° y terraza

Plano de evacuacion y organizacion en la emergencia
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Escalera Principal — Planta Baja

Escalera Principal — Piso 5
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Escalera Secundaria — Piso 4
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4) Ascensores

> Cantidad

INFORME DE OBSERVACIONES

El edificio posee un unico ascensor.

> Ubicacion

Se ubica a la entrada del establecimiento

» Capacidad

La capacidad indicada es de 10 personas (750 Kg)

» Obleas de mantenimiento

Carece de oblea de mantenimiento obligatoria de la CABA aunque se informa el nombre del

mantenedor.

» Funcionamiento

Al momento de la visita no se detectan inconvenientes en el ascenso o descenso, aunque los
trabajadores del establecimiento indican que suelen tener problemas de funcionamiento
cuando por la caida de lluvia el agua alcanza la sala de maquinas ubicada en la azotea.
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Informacién ubicada en el coche
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5) Incendio

Detallar e indicar si estan senalizados:

> Extintores moviles:

*

Piso 5: 3 ABC

0

X/
°e

Piso 4: 5 ABCy 1 BC.

X/
°e

Piso 3: 4 ABC.

L X4

Piso 2: 1 ABC.

No se ingresa al salén de equipos.

% Piso 1: 1 ABC.

No se ingresa al saldén de equipos.

+ Planta Baja: 1 ABC en la guardia.

NOTA: al momento de la visita se observo que se estaba trabajando en el retiro y reposicién de

extintores.

» Red de incendio fija:

X/
L X4

Piso 4: 1 Nicho Hidrante por escalera principal y secundaria.

% Piso 3: 1 Nicho Hidrante por escalera principal (falta la manguera y su pico) y

secundaria.

% Piso 2: 1 Nicho Hidrante por escalera principal y secundaria.

No se ingresa al salén de equipos.

% Piso 1: 1 Nicho Hidrante por escalera principal y secundaria.

No se ingresa al salén de equipos.

+ Planta Baja: 1 Nicho Hidrante en escalera principal.

Pagina 10 de 30

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

CePETel

Sindicato de los Profesionales
de las Telecomunicaciones

p——

( ) Instituto Profesional de
Estudios e Investigacion

Comision de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 21/09/2018

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha:22/08/2018

Versioén: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES
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6) Espacios de trabajo

> Piso5
Se encuentran:
% Oficina de revisadores (piso flexiplast).
% Sala de refrigerio con provision de agua potable fria y caliente mediante dispenser.
+ Sala con puestos de trabajo sector energia (piso de mosaico). La aclimatacion es por AA
de pared frio — calor.

En este piso se encuentra el acceso a la azotea del edificio.

El piso dispone de una pequefia terraza lado frente donde se aprecia suciedad originada por la
presencia de murciélagos en ventanas, cerramientos y AA de pared.

Se observa una incorrecta instalacion de las puertas cortafuego lo que hace presumir una
posible ineficacia en su funcidn en ocasion de ocurrir un siniestro.

No se realiza la clasificacidén de los residuos.

Existe un botiquin.

» Piso 4
Se encuentran:
% Sala de capacitacién y maqueta de pruebas (piso de goma).
% Sala de refrigerio con provision de agua potable fria y caliente mediante dispenser.
% Sala con puestos de trabajo de oficina (piso de goma). La aclimatacion es por equipos
Split frio — calor.

El ambiente luce un tanto desordenado por la acumulacion de papel y carpetas sobre armarios
y escritorios.

No se realiza la clasificacién de los residuos.

No se dispone de botiquines

» Piso 3
Se encuentran:
% Oficina con puestos de trabajo de escritorio del COM (piso técnico con alfombra). La
aclimatacion es por AA central.
+« Sala de refrigerio con provision de agua potable fria y caliente mediante dispenser.
+ Sala de equipos (no se ingresa).

Se observa una instalacion eléctrica precaria en algunos puestos de trabajo.

El ambiente luce ordenado.
Pagina 12 de 30

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

, P E r Instituto Profesional de
¥ =1/ Estudioselnvestigacién

CePETel

Sindicato de los Profesionales
de las Telecomunicaciones

Comision de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 21/09/2018

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha:22/08/2018

Versién: 0
Rectificada: NO
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No se realiza la clasificacidn de los residuos.
Se dispone de 2 (dos) botiquines

> Piso 2
Se encuentran:

% Sala de equipos (no se ingresa).
+ Acceso a una terraza (sobre el piso 1) con equipos de AA.

No se realiza la clasificacién de los residuos.
Hay provisién de agua potable fria y caliente mediante dispenser.

> Piso 1
Se encuentra:

% Sala de equipos (no se ingresa).

No se realiza la clasificacidn de los residuos.

» Planta Baja
Se encuentra:

% Mesa de pruebas y Repartidor General (no se ingresa).

% La guardia del edificio.

Pagina 13 de 30

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

( ) Instituto Profesional de
Estudios e Investigacion

CePETel

Sindicato de los Profesionales
de las Telecomunicaciones

Comision de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 21/09/2018

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha:22/08/2018

Versién: 0
Rectificada: NO
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Piso 5 — Puertas cortafuego incorrectamente instaladas
(se observa desprendimiento de mamposteria y rajaduras en pared)
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Piso 5 — Puertas cortafuego incorrectamente instaladas
(se observa desprendimiento de mamposteria y rajaduras en pared)
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prm—

— ) e —

\ —

Piso 5 — Presencia de suciedad ocasionada por murciélagos en ventana lado frente (con
comunicacion a pequefia terraza)
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Piso 4 — Puestos de trabajo
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Piso 4 — Puestos de trabajo
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Piso 3 — Puestos de trabajo

Piso 3 — Puestos de trabajo con instalacion eléctrica precaria.

Pagina 19 de 30
PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

cePETEI () Instituto Profesional de

Sindicato de los Profesionales Estudios e h’lV@étig&Giéﬂ
de las Telecomunicaciones

Comision de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Rev. Por Daniel Herrero. Version: 0
Herrero Fecha:22/08/2018 Rectificada: NO
Fecha: 21/09/2018

INFORME DE OBSERVACIONES

Piso 2 — Terraza
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7) Servicio de Medicinal Laboral

> El edificio no cuenta con servicio de medicinal laboral segun lo exije el decreto N°

1338/96 (Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo).
» Desfribilador

El establecimiento no dispone de Desfribiladores Externos.
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8) Provisién de agua
La provision de agua potable existe en los pisos recorridos. Se realiza mediante dispenser
de agua fria y caliente conectados a la red de agua del edificio.
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9) Sanitarios

Se dispone de:

INFORME DE OBSERVACIONES

» Barnios y vestuarios femeninos:

% Piso 5: No dispone.
% Piso 4: No dispone.
% Piso 3: No dispone.

++» Piso 2: No dispone.

+ Piso 1: 3 Lavabos y 2 Inodoros.

» Barios y vestuarios masculinos:

+ Piso 5: 2 Duchas y Vestuario. 3 Orinales, 4 Lavabos y 2 Inodoros.

+ Piso 4: 3 Orinales, 3 Lavabos y 2 Inodoros.

% Piso 3: No dispone.

X/
L X4

% Piso 1: No dispone.

Piso 2: 3 Orinales, 3 Lavabos y 2 Inodoros.

» Banos discapacitados:

No se observa la presencia de sanitarios para personas con capacidades diferentes.
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INFORME DE OBSERVACIONES
10) Ventilaciéon

En los puestos recorridos el ambiente resultaba agradable en cuanto a confort térmico.

La aclimatacion es por AA centralizado en el piso3, en el piso 2 es por equipos Splits y en el
piso 5 por AA de pared.

Es posible la ventilacion natural mediante la apertura de ventanas.
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INFORME DE OBSERVACIONES

11) lluminacién

La iluminacién esta compuesta de luz natural y por luminarias. No se encuentran observaciones
sobre el particular.
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INFORME DE OBSERVACIONES

12) Clasificacién de los residuos

No se observa la realizacién de la clasificacion de residuos en los lugares de trabajo recorridos.
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INFORME DE OBSERVACIONES

13)Resumen y conclusiones

No se evidencio que los puestos de trabajo de los representados por esta organizacion gremial
estuvieran expuestos a factores de riesgo como, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y
radiaciones no ionizantes. Al no operar aparatos sometidos a presion, tampoco se encuentran
expuestos a los que surjan de tal operacion.

En cuanto a riesgo eléctrico, no se conoce si todos los artefactos eléctricos que utilizan dichos
representados poseen Puesta a Tierra (PAT), en particular hay dudas con la instalacion del
piso 5. Tampoco se sabe si las mediciones de PAT se realizan con la debida frecuencia a fin de
garantizar la continuidad eléctrica en los valores adecuados.

En lo relativo a iluminacién, aunque no se realizaron mediciones, se aprecia que es buena.

Al momento de la visita, los ambientes se presentan confortables en cuanto a aclimatacion por
lo cual no se realizan observaciones con relacion al confort ni a la carga térmica.

El estado general de los sanitarios se presentaba en buenas condiciones de limpieza.
No se observo que se realizara en el edificio clasificacion de residuos.
Como acciones de mejora se solicita:

> Instalar botiquines de primeros auxilios en los pisos que no haya.

» Instalar planos de evacuacion en los pisos donde no existan.

» Adecuar la instalacion eléctrica de los puestos de trabajo del piso 3.

» Evaluar la implementacion de una salida de emergencia adicional por el edificio
lindero de Perdn 1286. Podria realizarse una vinculacidn entre ambos a nivel de las
respectivas terrazas. Se requeriria en el edificio Talcahuano, entre otras acciones, la
instalacion de una escalera externa en el piso 5 que permitiria acceder a la escalera
principal de dicho edificio
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Vista azotea edif Talcahuano
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INFORME DE OBSERVACIONES

Vista escalera que conduce a la azotea edif Talcahuano
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INFORME DE OBSERVACIONES

Escalera principal del edificio Talcahuano — Piso 5

Como acciones urgentes de implementar se requiere:

» Piso 5: adecuar debidamente la instalacion de las puertas contrafuego dado que la
situaciéon en que se encuentran no garantizan su eficacia en caso de ocurrir un
siniestro.

» Piso 5: eliminar la presencia de murciélagos en la ventana del piso 5 lado frente a fin
de prevenir la posible transmision de enfermedades que podrian ocasionar estos
mamiferos en los trabajadores.

> Instalar el Servicio de medicinal laboral segun lo exije el decreto N° 1338/96
(Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo). Este servicio podria ser
utilizado para las dotaciones de los edificios CIBA y Talcahuano.
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