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Lugar Edificio Republica Avenida Corrientes 707, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tema Observar el estado general del edificio 
Fecha y 
hora 14/05/18 – 10:00 a 17:00 hs 

 

Miembros participantes 

 
 
 

 

Principales temas observados: 

 
Edificio Republica TASA 
 

1) Introducción 

Se realizó la visita de la Comisión de Salud, Higiene y Seguridad del sindicato CePETel al 

citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad, limitando su 

alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida en el mismo. 

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni 

de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores 

portatiles en cuanto a su carga y vencimientos. 

En el establecimiento se desarrollan tareas técnico – administrativas y se albergan equipos que 

corresponden, entre otras redes, a: conmutación urbana y de tránsito interurbana, datos e 

internet, móvil celular. 

 

 

 

 

Nombre Área  Asisti
ó 

Daniel Herrero CePETelSecretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg  
Daniel Prata CePETel  Comisión de Hig y Seg  
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2) Ubicación 

El establecimiento se encuentra ubicado sobre la Avenida Corrientes 707 esquina Maipú de la 

Ciudad Autómoma de Buenos Aires. 

Posee un edificio llamado comercial que se desarrolla en 20 pisos y otro industrial de 8 pisos 

que se encuentra unido al anterior y comunicado en algunas plantas. 

Existe una oficina comercial que no es recorrida por la comisión. 

 

 

Ubicación edificio República 

 

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL



                                                                  
Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata 
Fecha14/05/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 
Fecha:14/05/2018 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 3 de 38 

 

Vista edificio República – Lado Comercial 
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Vista edificio República – Lado Industrial 

 

 

Vista ingreso a la oficina Comerial del edificio República – Av Corrientes esquina Maipú 
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Vista salida de emergencia sobre calle Maipú y entrada vehicular 

 

 

Vista ingreso edificio República sobre Av. Corrientes 
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3) Vías de escape 

 Escaleras 

Lado Comercial: el edificio cuenta con dos escaleras internas y presurizadas de 1,12 m de 
ancho cada una que comunican las 20 plantas con la planta baja. 

La del lado frente se llama escalera 3, la del lado contrafrente se denomina escalera 2. 

Existe una escalera de emergencia, externa, denominada escalera 1 de un ancho de 1,1 m. 

Lado industrial: el edificio cuenta con una única escalera interna denominada escalera 4 y de 
1,2 m de ancho. Posee una escalera externa de emergencia denominada escalera 5 (no se 
pudo acceder a ella, aunque se presume de iguales características que la escalera 1). 

Resumiendo, las dimensiones de las 5 (cinco) escaleras corresponden a 2 unidades de ancho. 

 

 Accesos discapacitados 

El edificio no cuenta con este tipo de accesos. 

 Presencia de planos de evacuación 

Las plantas cuentan con planos de evacuación. 
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Piso 20 – Plano de evacuación 

 
Piso 5 Lado Industrial – Plano de evacuación 
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Piso 20 – Salida caja de escalera 1 

 

 
Terraza – Vista de irradiantes en uso y en fuera de uso 
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Terraza – Vista de irradiantes en uso y en fuera de uso 

 

 
 

Escalera 1 – Vista desde terraza 
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Piso 19 – Caja de escalera 1 parcialmente obstruida 
 

 
Piso 15 – Caja de escalera 1 parcialmente obstruida 
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Piso 11 – Caja de escalera 1 parcialmente obstruida 

 
 
 

 
Piso 12 – Caja de escalera 1 parcialmente obstruida 
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Piso 9 – Sala escalera 1 parcialmente obstruida 

 

 
 

Salida de emergencia – Lado Comercial 
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4) Ascensores 

 Cantidad 

El edificio lado comercial cuenta con 6 (seís) ascensores. 

El edificio lado comercial cuenta con 3 (tres) ascensores. 

 Capacidad 

Los 9 (nueve) ascensores poseen de indicación de capacidad máxima para 6 personas. 

 Obleas de mantenimiento 

Los ascensores poseen de las obleas QR de mantenimiento obligatorias según requiere la 

reglamentación de la CABA. 

 Funcionamiento 

Al momento de la visita al establecimieto no se detectaron problemas de funcionamiento en los 
ascensores de ambos edificios. 
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5) Incendio 
 

Sistema de Incendio – Lado Comercial 
 

ABC BC Ubicación Nicho Hidrante Ubicación Observaciones Esc 1 Esc 2 Esc 3 Observaciones

20 1 Depósito 1 Hall de ascensores Si Si Si

20 1 Sala de TV

20 1 Entrada

19 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si Caja de escalera obstruida

19 1 Escalera 3 1 Escalera 1

19 3 Salón

18 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si

18 1 Escalera 3 1 Escalera 1

18 2 2 Salón

17 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si

17 1 Escalera 3 1 Escalera 1

17 2 2 Salón

16 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si

16 1 Escalera 3 1 Escalera 1

16 1 1 Salón

15 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si Caja de escalera obstruida

15 1 Escalera 3 1 Escalera 1

15 2 4 Salón

14 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si Caja de escalera obstruida

14 1 Escalera 3 1 Escalera 1

14 2 2 Salón

Piso
Extintores Red Fija Vias de escape
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Sistema de Incendio – Lado Comercial 
 

ABC BC Ubicación Nicho Hidrante Ubicación Observaciones Esc 1 Esc 2 Esc 3 Observaciones

13 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si

13 1 Escalera 3 1 Escalera 1

13 2 4 Salón

12 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si Caja de escalera obstruida

12 1 Escalera 3 1 Escalera 1 Obstruido

12 2 3 Salón

11 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si Caja de escalera obstruida

11 1 Escalera 3 1 Escalera 1 Obstruido

11 2 2 Salón

10 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si Escalón sin señalizar

10 1 Escalera 3 1 Escalera 1

10 3 3 Salón

9 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si

9 1 Escalera 3 1 Escalera 1

9 1 1 Salón

8 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si

8 1 Escalera 3

8

7 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si

7 1 Escalera 3 1 Escalera 1

7 2 1 Salón

Piso
Extintores Red Fija Vias de escape

No se pudo ingresar a la Sala de situación No se pudo ingresar a la Sala de situación No se pudo ingresar a la Sala de situación
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Sistema de Incendio – Lado Comercial 

 

ABC BC Ubicación Nicho Hidrante Ubicación Observaciones Esc 1 Esc 2 Esc 3 Observaciones

6 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si

6 1 Escalera 3 1 Escalera 1

6 4 2 Salón (2 parcialmente obstruidos)

5 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si

5 1 Escalera 3 1 Escalera 1 Obstruido

5 5 Salón

4 1 Escalera 2 1 Hall de ascensores Si Si Si

4 1 Escalera 3 1 Escalera 1

4 4 1 Salón

3 1 Escalera 2 1 Escalera 3 Si Si

3 1 Escalera 3

3

2 1 Escalera 2 1 Escalera 3 Si Si

2 1 Escalera 3

2

1 1 Escalera 2 1 Escalera 2 Si Si

1 1 Escalera 3

1

3 1 Planta Baja

2 Planta Alta

1 SS

2 SS

Total 45 67 35 0 0 0

No se pudo ingresar al salón de equipos No se pudo ingresar al salón de equipos No se pudo ingresar al salón de equipos

Lado Comercial Lado Comercial Lado Comercial

Sin Relevar

Sin Relevar

Sin Relevar

Sin Relevar

No se pudo ingresar al salón de equipos No se pudo ingresar al salón de equipos No se pudo ingresar al salón de equipos

Lado 
Comercial

Se comunica al resto del edificio a nivel del Piso 1 (escaleras 2 y 3) y 
por Planta Baja

Piso
Extintores Red Fija Vias de escape
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Sistema de Incendio – Lado Industrial 

 

ABC BC Ubicación Nicho Hidrante Ubicación Observaciones Esc 4 Esc 5 Observaciones
8 1 Escalera 4 1 Salón Si Si
8 1 Salón
7 1 Escalera 4 Si
7
6 1 Escalera 4 Si
6
5 Escalera 4 1 Escalera 5 Si Si
5 2 Salón
4 1 Escalera 4 Si
4
3 1 Escalera 4 Si
3
2 1 Si
2
1 Si
1

PB
PB

Total 3 6 2 0 0 0

No se ingresó al Repartidor General No se ingresó al Repartidor General

No se ingresó al salón de equipos

Piso
Extintores Red Fija Vias de escape

No se ingresó al salón de equipos No se ingresó al salón de equipos No se ingresó al salón de equipos

No se ingresó al salón de equipos No se ingresó al salón de equipos No se pudo ingresar al salón de equipos

No se ingresó al salón de equipos No se ingresó al salón de equipos

No se ingresó al salón de equipos No se ingresó al salón de equipos No se ingresó al salón de equipos

No se ingresó al salón de equipos No se ingresó al salón de equipos No se ingresó al salón de equipos

No se ingresó al Repartidor General
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Piso 20 – Extintor BC fuera de su sitio 
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Piso 19 –  Nicho Hidrante 
 
 

 
 

Piso 12 – Nicho Hidrante lado caja de escalera 1 parcialmente obstruido 
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Piso 11 – Nicho Hidrante lado caja de escalera 1 obstruido 

 

 
 

Nicho Hidrante lado caja de escalera 1 obstruido 
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Piso 5 – Nicho Hidrante lado escalera 1 obstruido 

 

 
 

 
Piso 6 – Extintores ABC obstruidos 
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6) Espacios de trabajo 
 

 Lado Comercial piso 20. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo de los sectores de Televisión y Radioenlaces. 

 Piso técnico. 

 Sala de corresponsales. 

 Sala de reuniones. 

 Salón de equipos de Televisión. 

 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 

 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 

 

 Lado Comercial piso 19. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso de alfombra. 

 Sala de refrigerio. 

 3 (tres) salas de reuniones. 

 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 

 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 

 

 Lado Comercial piso 18. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso de alfombra. 

 Sala de refrigerio. 

 2 (dos) salas de reuniones. 
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 Lado Comercial piso 17. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso de alfombra. 

 Sala de refrigerio. 

 2 (dos) salas de reuniones. 

 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 

 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 

 

 Lado Comercial piso 16. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso de alfombra. 

 Sala de refrigerio. 

 2 (dos) salas de reuniones. 

 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 

 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 

 

 Lado Comercial piso 15. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso de alfombra. 

 Sala de refrigerio. 

 2 (dos) salas de reuniones. 

 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL



                                                                  
Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo 

Prep. por: Daniel Prata 
Fecha14/05/2018 

Rev. Por Daniel Herrero. 
Fecha:14/05/2018 

Versión: 0 
Rectificada: NO 

INFORME DE OBSERVACIONES 

Página 24 de 38 

 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 

 

 Lado Comercial piso 14. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso de alfombra. 

 3 (tres) salas de reuniones. 

 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 

 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 

 

 Lado Comercial piso 13. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso de alfombra. 

 Sala de refrigerio. 

 3 (tres) salas de reuniones. 

 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 

 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 

 

 Lado Comercial piso 12. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso de alfombra. 

 Sala de refrigerio. 

 3 (tres) salas de reuniones. 

 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 
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 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 

 

 Lado Comercial piso 11. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso de alfombra. 

 Sala de refrigerio. 

 2 (dos) salas de reuniones. 

 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 

 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 

 

 Lado Comercial piso 10. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso de alfombra. 

 Sala de refrigerio. 

 3 (tres) salas de reuniones. 

 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 

 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 

 

 Lado Comercial piso 9. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso de alfombra. 

 Sala de refrigerio. 

 3 (tres) salas de reuniones. 
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 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 

 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 

 

 Lado Comercial piso 8. 

Sala de Situación. No se ingresa a la planta.  

 

 Lado Comercial piso 7. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso de alfombra. 

 Sala de refrigerio. 

 2 (dos) salas de reuniones. 

 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 

 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 

 

 Lado Comercial piso 6. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso técnico. 

 Sala de refrigerio. 

 3 (tres) salas de reuniones. 

 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 

 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 
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 Lado Comercial piso 5. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso de alfombra. 

 Sala de refrigerio. 

 Sala de equipos. 

 2 (dos) salas de reuniones. 

 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 

 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 

 

 Lado Comercial piso 4. Se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Piso de alfombra. 

 Sala de refrigerio. 

 2 (dos) salas de reuniones. 

 El ambiente de trabajo tiene buena iluminación, tanto natural como artificial. 

 La climatación es por AA central y la ventilación natural es posible mediante la apertura de 
ventanas. 

 

 Lado Comercial piso 3. 

Salón de equipos. No se ingresa a la planta.  

 

 Lado Comercial piso 2. 

Salón de equipos. No se ingresa a la planta.  
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 Lado Comercial piso 1. 

Salón de equipos. No se ingresa a la planta.  

 

 Lado Comercial piso EP. Sector búsqueda de sitios, se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Sala de refrigerio. 

 El ambiente de trabajo tiene solo iluminación artificial. 

 La climatación es por AA central y carece de ventilación natural. 

 

 Lado Comercial piso PB. Sector búsqueda de sitios, se dispone de: 

 Puestos de trabajo en la modalidad 2.0. 

 Sala de refrigerio. 

 2 (dos) salas de reuniones. 

 El ambiente de trabajo tiene solo iluminación artificial. 

 La climatación es por AA central y carece de ventilación natural. 
 
 

 Lado Industrial piso 8. Se dispone de: 

 Oficinas con puestos de trabajo 

 Salón de equipos 

 Sala de refrigerio. 

 2 (dos) salas de reuniones. 

 

 Lado Industrial piso 7. 

Salón de equipos. No se ingresa a la planta.  
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 Lado Industrial piso 6. 

Salón de equipos. No se ingresa a la planta.  

 

 Lado Industrial piso 5.Se dispone de: 

 Oficinas con puestos de trabajo 

 Sala de refrigerio. 

 2 (dos) salas de reuniones. 

 

 Lado Industrial piso 4. 

Salón de equipos. No se ingresa a la planta.  

 

 Lado Industrial piso 3. 

Repartidor General. No se ingresa a la planta.  

 

 Lado Industrial piso 2. 

Salón de equipos. No se ingresa a la planta.  

 

 Lado Industrial piso 1. 

Salón de equipos. No se ingresa a la planta.  
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7) Servicio de Medicinal Laboral 
 

 El edificio no cuenta con servicio de medicinal laboral según lo exije el decreto N° 

1338/96 (Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo). 

 Desfribilador 

El establecimiento cuenta Desfribiladores Externos Automáticos. 
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8) Provisión de agua 

La provisión de agua potable existe en el establecimiento. La misma se realiza mediante 

dispenser de agua fría y caliente conectados a la red de agua del edificio ubicados en las 

salas de refrigerio. 
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9) Sanitarios 
 
Resumen relevado: 
 

Edificio Femenino Masculino Puestos 
totales 

 Lavabos Inodoros Lavabos Inodoros Orinales   
 Comercial 54 39 58 39 56 1238 
 Industrial 6 6 12 8 12 74 
 Total 60 45 70 47 68 1312 
 

        Suponiendo que el 25% de la dotación es femenina, la cantidad de sanitarios que corresponde según  
El Art. 49 del decreto reglamentario 351/79 de la ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo resulta: 

        
Edificio Femenino Masculino Dotación 

fem. 
Dotación 

masc. Lavabos Inodoros Lavabos Inodoros Orinales 
Comercial 31 16 93 47 92 309 929 
Industrial 2 1 6 3 5 18 56 
Total 33 17 99 50 97 327 985 

        
        

Edificio Femenino Masculino 
  Lavabos Inodoros Lavabos Inodoros Orinales 
  Comercial Cumple Cumple 35 8 36 
  Industrial Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
  

        Como se aprecia, el edificio comercial es escaso en sanitarios masculinos, existe una carencia de: 
 

        

 
Masculino 

    

 
Lavabos Inodoros Orinales 

    
 

35 8 36 
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10)  Clasificación de los residuos 

 
Se observa la realización de la clasificación de residuos en los lugares de trabajo recorridos. 
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11) Varios 

 
 

 
Piso 8 Lado Industrial – Rotura de techo por filtraciones 
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Planta Baja – Instalaciones fuera de uso (Sup) – Primer piso Comedor en estado de 
abandono (Inf) 
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Lado Comercial Piso 6 – Rotura de masposteria lado escalera 1 
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12) Resumen y conclusiones 
 

No se evidenció que los puestos de trabajo de los representados por esta entidad gremial 
estuvieran expuestos a factores de riesgo como, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y 
radiaciones no ionizantes. Al no operar aparatos sometidos a presión, tampoco se encuentran 
expuestos a los que surjan de tal operación. 

En cuanto a riesgo eléctrico, los artefactos que utilizan los representados poseen conección de 
Puesta a Tierra (PAT). No se conoce si las mediciones de PAT se realizan con la debida 
frecuencia a fin de garantizar la continuidad eléctrica en los valores adecuados. 

En lo relativo a iluminación, aunque no se realizaron mediciones, se aprecia que es buena. 

Al momento de la visita, los ambientes se presentan confortables en cuanto a aclimatación por 
lo cual no se realizan observaciones con relación al confort ni a la carga térmica. 

El estado general de los sanitarios se presentaba en buenas condiciones de limpieza. 

Se observó que se realiza en el edificio clasificación de residuos. 

Se relevaron todos los puestos de trabajo que alcanzan a 1238 en el lado comercial y 74 en el 

lado industrial, pero que a la fecha hay muchas posiciones de de jefatura que serán 

reemplazadas por puestos 2.0, las cuales aumentaran aún mas los puestos de trabajo. Además 

se contabilizo los armarios para objetos personales para la oficina 2.0 resultando 1056 y 84 

armarios, resultado – en el lado comercial -  inferiores a los puestos de trabajo. 

Esta organización no dispone de la dotación masculina y femenina del establecimiento, pero en 

base a la cantidad de puestos observados y mediante un simple cálculo, se permite inferir que 

la cantidad de sanitarios masculinos es insuficiente para atender a la población masculina. 

 

Edificio Femenino Masculino Puestos 
totales 

 Lavabos Inodoros Lavabos Inodoros Orinales   
 Comercial 54 39 58 39 56 1238 
 Industrial 6 6 12 8 12 74 
 Total 60 45 70 47 68 1312 
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        Suponiendo que el 25% de la dotación es femenina, la cantidad de sanitarios que corresponde según  
el Art. 49 del decreto reglamentario 351/79 de la ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
resulta: 

        
Edificio Femenino Masculino Dotación 

fem. 
Dotación 

masc. Lavabos Inodoros Lavabos Inodoros Orinales 
Comercial 31 16 93 47 92 309 929 
Industrial 2 1 6 3 5 18 56 
Total 33 17 99 50 97 327 985 

        
        

Edificio Femenino Masculino 
  Lavabos Inodoros Lavabos Inodoros Orinales 
  Comercial Cumple Cumple 35 8 36 
  Industrial Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
  

        Como se aprecia, el edificio comercial es escaso en sanitarios masculinos, existe una 
carencia de: 

        

 
Masculino 

    

 
Lavabos Inodoros Orinales 

    
 

35 8 36 
    

Se solicita: 

 Adecuar las instalaciones sanitarias del lado comercial según lo que establece el Art. 
49 del decreto reglamentario 351/79 de la ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. 

 Instalar el servicio de medicinal laboral según lo exije el decreto N° 1338/96 
(Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo). 

 Instruir al personal que la empresa designe a la utilización del desfribilador externo 
automático (DEA) y capacitación sobre primeros auxilios. 

 Instalar botiquines de primeros auxilios en los pisos que no haya. 

 Despejar las vías de evacuación que estén obstruidas. 

 Despejar los medios de extinción de incendios que estén obstruidos. 

 Reparar la mampostería rota en los lugares indicados anteriormente. 

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL Y/O SU DIFUSIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL


