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Lugar Edificio Comercial Movistar, Independencia 2019 Mar del Plata, Buenos Aires

Tema Observar condiciones de seguridad e higiene del edificio
Fecha y hora | 3/12/18 - 10:45 a 11:45

Miembros participantes

Nombre Area Asistio
Daniel Herrero CePETelSecretario Técnico CDC - Comision de Hig y Seg v
Daniel Prata CePETel Comisién de Hig y Seg 4
Juan Parra CePETel Congresal - Seccional Centro Este v

Principales temas observados:

Comercial Movistar Independencia 2019

1) Introduccién

Se realiz6 la visita de la Comision de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de
Trabajo del Sindicato CePETel al citado edificio con el objeto observar el estado general de
higiene y seguridad, limitando su alcance lo que surgié de una simple inspeccion ocular en la

recorrida en el mismo.

No se verificd el funcionamiento de las alarmas de evacuaciéon ni de los detectores de ni el
estado de los extintores portatiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los

sistemas de ventilacion mecanica y/o aire acondicionado de confort.

En el establecimiento se desarrollan actividades comerciales en la planta baja, mientras que en
la planta alta se encuentran los puestos de trabajo de los afiliados de esta organizacion

gremial. El alcance de la visita se conforma a este ultimo caso.
En el establecimiento no hay redes de telecomunicaciones publicas aunque si redes

coorporativas que dan soporte a las actividades que alli se realizan.
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2) Ubicacién

El Edificio se encuentra ubicado sobre la avenida Independencia 2019 de la ciudad de Mar del

Plata, provincia de Buenos Aires.
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3) Vias de escape
El edificio posee una entrada por la avenida Independencia 2019.
» Escaleras

El edificio cuenta una unica escalera, ubicada en la parte central, que comunica la plata baja
con la planta alta.

El edificio posee escalera de emergencia situada del lado contrafrente con salida a la calle
Salta que no pudo recorrerse al estar precintadas las puertas de acceso a la misma.

No se encuentran debidamente sefializados los escalones inicio y fin de escalera.

» Accesos discapacitados
El edificio no cuenta con este tipo de accesos.
» Presencia de planos de evacuacion

El edificio cuenta con planos de evacuacion y diagramas de organizacién de emergencia

ubicados en ambas plantas.
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Escalera interna
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P

SOPORTE

LAURA OBIANO 2235394353

MERCEDES ESCARAY
2234465986

Piso: 1° Piso

Planos de evacuacién y Orgenizacion de Emergencia — Planta Alta
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MOVISTAR - PLANO DE EVACUACION MAR DEL PLATA - 7 (WY mowisgw

Planos de evacuacién y Organizacion de Emergencia — Planta Alta
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Atencion al Cliente
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Salida de emergencia — Plata Baja (lado contra frente)
(Oficina Comercial)
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Salida de emergencia — Plata Alta (lado contra frente)
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Salida de Emergencia sobre calle Salta
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4) Ascensores

El edificio no cuenta con transporte vertical.
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5) Incendio
Se observo la existencia de extintores moviles.

» Planta Baja: 4 extintores ABC.
» Planta Alta: 5 extintores ABC.
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6) Espacios de trabajo

Los puestos de trabajo de nuestros afiliados se encuentran en la parte central de la planta alta.

X/
°e

Se aprecia que el piso es de alfombra.

>

R/
*

El ambiente luce confortable.

D)

* No posee ventilacion ni iluminacion natural.

% La cantidad de puestos de trabajo es de 22.

% Se dispone en esta planta de una sala de refrigerio con provision de agua potable y de
salas para atencion a clientes.

% En la planta baja también se dispone de sala de refrigerio para el personal.
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&
v

Aclimatacion de la planta alta

Toma de energia y conectividad LAN de los puestos de trabajo
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Sala refrigerio — Planta Alta
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Sala refrigerio — Planta Alta
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Oficinas de atencion al cliente — Planta Alta (lado frente)
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7) Servicio de Medicinal Laboral

» El edificio no cuenta con servicio de medicinal laboral (decreto N° 1338/96, Servicios de

Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo).

» Desfribilador

El establecimiento no cuenta Desfribilador Externo Automatico.
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8) Provisioén de agua

La provision de agua potable existe en las salas de refrigerio. Se realiza mediante dispenser

de agua fria y caliente conectados a la red de agua del edificio.

Pdgina 22 de 24
PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

CEI E I el f , PE , \\ Instituto Profesional de
Sindicato de los Profesionales N v/ Estudios e Investigacion
de las Telecomunicaciones S

Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Rev. Por Daniel Herrero. Versién: 0
Herrero Fecha:6/12/2018 Rectificada: NO
Fecha: 6/12/2018

INFORME DE OBSERVACIONES

9) Sanitarios

Se dispone de:
» Planta Baja
% Sanitarios Femeninos: 3 Lavabos y 3 Inodoros.
% Sanitarios Masculinos: 2 Orinales,3 Lavabos y 3 Inodoros.

+ Bafno de discapacitados: 1 Lavabo y 1 Inodoro.

» Planta Alta
% Sanitarios Femeninos: 3 Lavabos y 3 Inodoros.

% Sanitarios Masculinos: 2 Orinales,3 Lavabos y 3 Inodoros.
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10)Resumen y conclusiones

No se evidencid que los puestos de trabajo de nuestros representados estuvieran expuestos a
factores de riesgo como, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes.
Al no operar aparatos sometidos a presion, tampoco se encuentran expuestos a los que surjan
de tal operacion.

En cuanto a riesgo eléctrico, los artefactos que utilizan nuestros representados poseen
coneccion de Puesta a Tierra (PAT). No se conoce si las mediciones de PAT se realizan con la
debida frecuencia a fin de garantizar la continuidad eléctrica en los valores adecuados, segun
el Protocolo para la Medicidn del valor de puesta a tierra y la verificacion de la continuidad de
las masas (Resolucion SRT 900/2015).

En lo relativo a iluminacién, aunque no se realizaron mediciones, se aprecia que es buena.

No se conoce si los analisis que establece el Art. 57 del decreto reglamentario 351/79 - Analisis

bacteriologico semestral y Analisis fisico quimico anual — se realizan con la debida frecuencia.

Al momento de la visita, los ambientes se presentan confortables en cuanto a aclimatacion por
lo cual no se realizan observaciones con relacién al confort ni a la carga térmica.

El estado general de los sanitarios se observa en buenas condiciones y limpios.
Se indica:
» No se encuentran debidamente sefalizados los escalones inicio y fin de escalera.

» En la planta alta la salida de emergencia esta parcialmente obstruida.
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	No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de ni el estado de los extintores portátiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilación mecánica y/o aire acondicionado de confort.
	En el establecimiento se desarrollan actividades comerciales en la planta baja, mientras que en la planta alta se encuentran los puestos de trabajo de los afiliados de esta organización gremial. El alcance de la visita se conforma a este último caso.
	En el establecimiento no hay redes de telecomunicaciones públicas aunque si redes coorporativas que dan soporte a las actividades que allí se realizan.
	2) Ubicación
	El Edificio se encuentra ubicado sobre la avenida Independencia 2019 de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
	Ubicación
	3) Vías de escape
	El edificio posee una entrada por la avenida Independencia 2019.
	 Escaleras
	El edificio cuenta una única escalera, ubicada en la parte central, que comunica la plata baja con la planta alta.
	El edificio posee escalera de emergencia situada del lado contrafrente con salida a la calle Salta que no pudo recorrerse al estar precintadas las puertas de acceso a la misma.
	No se encuentran debidamente señalizados los escalones inicio y fin de escalera.
	 Accesos discapacitados
	El edificio no cuenta con este tipo de accesos.
	 Presencia de planos de evacuación
	El edificio cuenta con planos de evacuación y diagramas de organización de emergencia ubicados en ambas plantas.
	4) Ascensores
	El edificio no cuenta con transporte vertical.
	 El edificio no cuenta con servicio de medicinal laboral (decreto N  1338/96, Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo).
	 Desfribilador
	El establecimiento no cuenta Desfribilador Externo Automático.
	La provisión de agua potable existe en las salas de refrigerio. Se realiza mediante dispenser de agua fría y caliente conectados a la red de agua del edificio.
	Se dispone de:
	 Planta Baja
	 Sanitarios Femeninos: 3 Lavabos y 3 Inodoros.
	 Sanitarios Masculinos: 2 Orinales,3 Lavabos y 3 Inodoros.
	 Baño de discapacitados: 1 Lavabo y 1 Inodoro.
	 Planta Alta
	 Sanitarios Femeninos: 3 Lavabos y 3 Inodoros.
	 Sanitarios Masculinos: 2 Orinales,3 Lavabos y 3 Inodoros.
	 No se encuentran debidamente señalizados los escalones inicio y fin de escalera.
	 En la planta alta la salida de emergencia está parcialmente obstruida.

