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Lugar Edificio Mar del Plata Centro, Av Colén 2556 Mar del Plata, Buenos Aires
Tema Observar condiciones de seguridad e higiene del edificio
Fecha y hora | 3/12/18 - 14.30 a 16.30hs

Miembros participantes

Nombre Area Asistio
Daniel Herrero CePETelSecretario Técnico CDC - Comision de Hig y Seg v
Daniel Prata CePETel Comisién de Hig y Seg 4
Sergio Serrano Movistar Responsable Hig y Seg Patagonia v

Principales temas observados:

Mar del Plata Centro

1) Introduccién

Se realiz6 la visita de la Comision de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de
Trabajo del Sindicato CePETel al citado edificio, en compafiia del Responsable de Higiene y
Seguridad Patagonia, con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad,

limitando su alcance lo que surgioé de una simple inspeccién ocular en la recorrida en el mismo.

No se verificd el funcionamiento de las alarmas de evacuacion ni de los detectores de humo ni
de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores
portatiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilacidon

mecanica y/o aire acondicionado de confort.

En el establecimiento se desarrollan tareas técnico — administrativas en puestos de trabajo de
escritorio y se albergan equipos de telecomunicaciones donde se realizan tareas diferentes
tareas operativas y de mantenimiento. El alcance de la visita no comprende este ultimo tipo de
puestos de trabajo ya que la comisién no ingresé a los recintos reservados para equipos de

telecomunicaciones.
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2) Ubicacién

El Edificio se encuentra ubicado sobre la Avenida Colon 2556 de la ciudad de Mar del Plata,

provincia de Buenos Aires.
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Vista de edificio Mar del Plata Av Colén 2550 lindero a Mar del Plata Centro
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3) Vias de escape
» Escaleras

El edificio cuenta con dos escaleras que comunican:
a) lado frente los 6 (seis) pisos del edificio con la planta baja y subsuelo;

b) lado contrafrente los 5 (cinco) pisos del edificio con la azotea, la planta baja y
subsuelo.

» Accesos discapacitados
El edificio no cuenta con este tipo de accesos.
» Presencia de planos de evacuacion

El edificio no cuenta, a excepcién del piso 1 lado fente, con planos de evacuaciéon y diagramas

de organizacion en la emergencia.

El edificio de Av. Colon 2556 es lindero con el de Av. Colén 2550, también propiedad de

Movistar, y se conectan a nivel de planta baja y del piso 2.
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Azotea del piso 5 (lado contrafrente) que conduce al piso 6 (lado frente)
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Azotea del piso 5 (lado contrafrente) que conduce al piso 6 (lado frente)
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Escalera lado frente
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Conexion al edificio de Av Colon\2550 Planta' baja
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Salida de emergencia edificio de Av Colon 2550 — Planta baja
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Escalera lado frente — Planta Baja
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Planta Baja — Pasillo (vista lado contrafrente)
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Escalera hacia el subsuelo
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Entrada de Av Colén 2550
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Vista lado contrafrente desde planta baja
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4) Ascensores
» Cantidad

El edificio cuenta con 2 (dos) ascensores lado contrafrente y 1 (un) ascensor lado frente.
» Capacidad

Los ascensores lado contrafrente poseen una indicacién de capacidad maxima de 5 (cinco)

personas.
> Funcionamiento

Al momento de la visita no funcionaba el ascensor lado frente.

No se percibié un mal funcionamiento de los ascensores ubicados del lado contrafrente.
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5) Incendio

> Extintores moviles:

% Piso 5:2 ABCy 2 BC.

% Piso 4: no se ingres6 salon de equipos.

% Piso 3: 1 ABCy 2 BC.

% Piso 2: 1 BC (no se ingres6 saldn de equipos).

s Piso 1: no se ingres6 — sala de TV-.

» Red de incendio fija:

% Piso 4: 1 Nicho hidrante lado frente y otro lado contrafrente.
% Piso 3: 1 Nicho hidrante lado frente y otro lado contrafrente.
% Piso 2: 1 Nicho hidrante lado frente y otro lado contrafrente.

% Piso 1: 1 Nicho hidrante lado frente y otro lado contrafrente.
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% Piso 5: 1 Nicho hidrante lado frente y otro lado contrafrente.

% Planta Baja: 1 Nicho hidrante lado frente y otro lado contrafrente.
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6) Espacios de trabajo

» Piso 5

La planta luce refaccionada a nuevo con puestos de trabajo de oficina en la modalidad 2.0.
El suelo esta constituido por piso técnico.

La aclimatacion frio — calor es realizada por AA central del piso y equipos Split.

Existe una sala de refrigerio con provisidon de agua potable fria y caliente para el personal
mediante dispenser.

Se realiza la clasificacién de residuos.

Se observo la presencia un botiquin de primeros auxilios.

Se aprecio buena iluminacion y aclimatacion.

La ventilacion natural es posible con la apertura de las ventanas.
Se dispone de iluminacion natural.

Los sanitarios femeninos y masculinos estan refraccionados a nuevo.
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Puestos de trabajo lado contrafrente
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> Piso 4

+ Saldn de equipos (no se ingreso).
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» Piso 3 — Call Center

+ Piso de goma.
+« Existe una sala de refrigerio para el personal.

+»+ Los puestos de trabajo son tipo call center.
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Sala de refrigerio piso 3

Call Center piso 3
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» Piso 2

+ Saldn de equipos de la red movil (no se ingreso).

)/

% Existe una sala de refrigerio (sin provision de agua potable).
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Sala de refrigerio piso 2
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Piso 2
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> Piso 1

+ Sala de TV (no se ingreso).
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7) Servicio de Medicinal Laboral

» El edificio no cuenta con servicio de medicinal laboral (decreto N° 1338/96, Servicios de

Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo).

» Desfribilador

El establecimiento no cuenta Desfribilador Externo Automatico.

Se observa la existencia de un botiquin de primeros auxilios en la guardia de planta baja.
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8) Provisioén de agua

Se observo que la provision de agua potable existe en los pisos 3 y 5. Se realiza mediante
dispenser de agua fria y caliente conectados a la red de agua del edificio ubicados en las

salas de refrigerio de esos pisos.
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9) Sanitarios

Se dispone de:
» Barios y vestuarios femeninos:

% Piso 5: 5 Lavabos y 7 Inodoros.
s Piso 4: no dispone.
% Piso 3: 6 Lavabos y 5 Inodoros.
% Piso 2: no dispone.

% Piso 1: no dispone.

» Barios y vestuarios masculinos:

s Piso 5, dispone de 2 bafios:
Bafio 1: 4 Orinales, 5 Lavabos y 3 Inodoros.
Bano 2: 2 Orinales, 2 Lavabos y 1 Inodoro.
% Piso 4: cerrado con llave (no pudo relevarse).
¢ Piso 3: no dispone
% Piso 2: cerrado con llave (no pudo relevarse).

% Piso 1: no dispone.

> Banos inclusivo:

+ Piso 1: 3 Lavabos y 2 Inodoros.
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10) Resumen y conclusiones

No se evidencid que los puestos de trabajo de nuestros representados estuvieran expuestos a
factores de riesgo como, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes.
Al no operar aparatos sometidos a presion, tampoco se encuentran expuestos a los que surjan
de tal operacion.

En cuanto a riesgo eléctrico, los artefactos que utilizan nuestros representados poseen
coneccion de Puesta a Tierra (PAT). No se conoce si las mediciones de PAT se realizan con la
debida frecuencia a fin de garantizar la continuidad eléctrica en los valores adecuados, segun
el Protocolo para la Medicién del valor de puesta a tierra y la verificacion de la continuidad de
las masas (Resolucién SRT 900/2015).

En lo relativo a iluminacion, aunque no se realizaron mediciones, se aprecia que es buena en
los puestos de trabajo de los representados.

No se conoce si los analisis que establece el Art. 57 del decreto reglamentario 351/79 - Analisis

bacterioldgico semestral y Analisis fisico quimico anual — se realizan con la debida frecuencia.

Al momento de la visita, los ambientes se presentan confortables en cuanto a aclimatacion por
lo cual no se realizan observaciones con relacién al confort ni a la carga térmica en los puestos
de trabajo de los representados.

El estado general de los sanitarios se observa en buenas condiciones y limpios.
Se observod que se realiza en el edificio clasificacion de residuos.

A excepcion del piso 1, se observd que el edificio no cuenta con planos de evacuacion ni
diagramas de organizacion en la emergencia.
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	Miembros participantes
	Principales temas observados:
	1) Introducción
	Se realizó la visita de la Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del Sindicato CePETel al citado edificio, en compañía del Responsable de Higiene y Seguridad Patagonia, con el objeto observar el estado general de higie...
	No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores portátiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los...
	En el establecimiento se desarrollan tareas técnico – administrativas en puestos de trabajo de escritorio y se albergan equipos de telecomunicaciones donde se realizan tareas diferentes tareas operativas y de mantenimiento. El alcance de la visita no ...
	2) Ubicación
	El Edificio se encuentra ubicado sobre la Avenida Colón 2556 de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
	Ubicación
	3) Vías de escape
	 Escaleras
	El edificio cuenta con dos escaleras que comunican:
	a) lado frente los 6 (seís) pisos del edificio con la planta baja y subsuelo;
	b) lado contrafrente los 5 (cinco) pisos del edificio con la azotea, la planta baja y subsuelo.
	 Accesos discapacitados
	El edificio no cuenta con este tipo de accesos.
	 Presencia de planos de evacuación
	El edificio no cuenta, a excepción del piso 1 lado fente, con planos de evacuación y diagramas de organización en la emergencia.
	El edificio de Av. Colón 2556 es lindero con el de Av. Colón 2550, también propiedad de Movistar, y se conectan a nivel de planta baja y del piso 2.
	4) Ascensores
	 Cantidad
	El edificio cuenta con 2 (dos) ascensores lado contrafrente y 1 (un) ascensor lado frente.
	 Capacidad
	Los ascensores lado contrafrente poseen una indicación de capacidad máxima de 5 (cinco) personas.
	 Funcionamiento
	Al momento de la visita no funcionaba el ascensor lado frente.
	No se percibió un mal funcionamiento de los ascensores ubicados del lado contrafrente.
	 Extintores móviles:
	 Piso 5: 2 ABC y 2 BC.
	 Piso 4: no se ingresó salón de equipos.
	 Piso 3: 1 ABC y 2 BC.
	 Piso 2: 1 BC (no se ingresó salón de equipos).
	 Piso 1: no se ingresó – sala de TV-.
	 Red de incendio fija:
	 Piso 5: 1 Nicho hidrante lado frente y otro lado contrafrente.
	 Piso 4: 1 Nicho hidrante lado frente y otro lado contrafrente.
	 Piso 3: 1 Nicho hidrante lado frente y otro lado contrafrente.
	 Piso 2: 1 Nicho hidrante lado frente y otro lado contrafrente.
	 Piso 1: 1 Nicho hidrante lado frente y otro lado contrafrente.
	 Planta Baja: 1 Nicho hidrante lado frente y otro lado contrafrente.
	 Piso 5
	 La planta luce refaccionada a nuevo con puestos de trabajo de oficina en la modalidad 2.0.
	 El suelo está constituido por piso técnico.
	 La aclimatación frío – calor es realizada por AA central del piso y equipos Split.
	 Existe una sala de refrigerio con provisión de agua potable fría y caliente para el personal mediante dispenser.
	 Se realiza la clasificación de residuos.
	 Se observó la presencia un botiquín de primeros auxilios.
	 Se apreció buena iluminación y aclimatación.
	 La ventilación natural es posible con la apertura de las ventanas.
	 Se dispone de iluminación natural.
	 Los sanitarios femeninos y masculinos están refraccionados a nuevo.
	 Piso 4
	 Salón de equipos (no se ingresó).
	 Piso 3 – Call Center
	 Piso de goma.
	 Existe una sala de refrigerio para el personal.
	 Los puestos de trabajo son tipo call center.
	  Piso 2
	 Salón de equipos de la red móvil (no se ingresó).
	 Existe una sala de refrigerio (sin provisión de agua potable).
	 Piso 1
	 Sala de TV (no se ingresó).
	 El edificio no cuenta con servicio de medicinal laboral (decreto N  1338/96, Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo).
	 Desfribilador
	El establecimiento no cuenta Desfribilador Externo Automático.
	Se observa la existencia de un botiquín de primeros auxilios en la guardia de planta baja.
	Se observó que la provisión de agua potable existe en los pisos 3 y 5. Se realiza mediante dispenser de agua fría y caliente conectados a la red de agua del edificio ubicados en las salas de refrigerio de esos pisos.
	Se dispone de:
	 Baños y vestuarios femeninos:
	 Piso 5: 5 Lavabos y 7 Inodoros.
	 Piso 4: no dispone.
	 Piso 3: 6 Lavabos y 5 Inodoros.
	 Piso 2: no dispone.
	 Piso 1: no dispone.
	 Baños y vestuarios masculinos:
	 Piso 5, dispone de 2 baños:
	Baño 1: 4 Orinales, 5 Lavabos y 3 Inodoros.
	Baño 2: 2 Orinales, 2 Lavabos y 1 Inodoro.
	 Piso 4: cerrado con llave (no pudo relevarse).
	 Piso 3: no dispone
	 Piso 2: cerrado con llave (no pudo relevarse).
	 Piso 1: no dispone.
	 Baños inclusivo:
	 Piso 1: 3 Lavabos y 2 Inodoros.

