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INFORME DE OBSERVACIONES

Lugar Edificio Playa Grande, Olavarria 2475 Mar del Plata, Buenos Aires

Tema Observar condiciones de seguridad e higiene del edificio
Fecha y hora | 4/12/18 - 9:45 a 10:45

Miembros participantes

Nombre Area Asistio
Daniel Herrero CePETelSecretario Técnico CDC - Comision de Hig y Seg v
Daniel Prata CePETel Comisién de Hig y Seg 4

Principales temas observados:

Playa Grande

1) Introduccién

Se realizo la visita de la Comision de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del
Sindicato CePETel al citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y
seguridad, limitando su alcance lo que surgié de una simple inspeccion ocular en la recorrida

en el mismo.

No se verificé el funcionamiento de las alarmas de evacuacion ni de los detectores de humo ni
de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores
portatiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilacidon

mecanica y/o aire acondicionado de confort.

El establecimiento se encuentra practicamente desafectado de la red ya que en su mayor parte

esta desocupado y la operacién del servicio es limitada.

El alcance de la visita se limita a una vista de los puestos de trabajo de nuestros
representados, ubicados en el piso 4, ya que la comision no ingresa a los recintos reservados

para instalaciones y/o equipos de telecomunicaciones.
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INFORME DE OBSERVACIONES

2) Ubicacién

El Edificio se encuentra ubicado sobre la Olavarria 2475 de la ciudad de Mar del Plata,

provincia de Buenos Aires.
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Entrada vehicular
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Vista desde Gascon
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Vista de la ex Oficina Comercial
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Ingreso peatonal y vehicular
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3) Vias de escape
» Escaleras

El edificio cuenta una unica escalera que comunica los 5 pisos del edificio, los entre pisos, la
azotea y subsuelo.

No estan debidamente sefnalizados los escalones de inicio y fin de escalera.
El edificio no posee escalera de emergencia.

» Accesos discapacitados
El edificio no cuenta con este tipo de accesos.
» Presencia de planos de evacuacion

El edificio no cuenta con planos de evacuacion ni diagramas de organizaciéon en la emergencia.
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4) Ascensores
» Cantidad
El edificio cuenta con 2 (dos) ascensores
» Ubicacion
2 ascensores se ubican préximos a la entrada de edificio y al lado de la escalera.

» Capacidad

Los ascensores poseen de indicacién de capacidad maxima de hasta 6 (seis) personas.
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5) Incendio

Se observo la existencia de extintores moviles y red de incendio fija constituida por nichos
hidrantes.
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6) Espacios de trabajo

Se ingreso a los puestos de trabajo de nuestros representados, que se ubican en el piso 4.

Al igual que el resto del edificio, se aprecié una falta de mantenimiento de la oficina y la
presencia de filtraciones en el techo.

El piso es de goma.

La iluminacién es por luminarias (tubos fluorescentes) y natural por la cercania a las ventanas.
En el palier del piso 4 se observo el suelo roto y con falta de mosaicos que produce una
irregularidad en su superficie lo que ocasiona riesgo de lesiones por caidas.

También se encuentré una puerta de chapa, suelta y sin ninguna fijacion a la pared cuya caida
puede causar lesiones en las personas.

Se dispone de una sala de refrigerio que también se encuentra en condiciones de

mantenimiento deficientes.
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Oficina piso 4 — se aprecian objetos diversos apoyados en el suelo
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Oficina piso 4
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Oficina piso 4 — luminaria constituida con tubos fluorescentes
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Oficina piso 4 — se aprecian objetos diversos apoyados en el suelo
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Oficina piso 4 — se aprecia la presencia de filtraciones en el techo
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Oficina piso 4
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Palier del piso 4 — suelo roto y con carencias de mosaicos, riesgo de lesiones por caidas

Pagina 20 de 49

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

( Instituto Profesional de
Estudios e Investigacion

CePETel

Sindicato de los Profesionales
de las Telecomunicaciones

Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 5/12/2018

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 5/12/2018

Version: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

Palier del piso 4 — puerta suelta y sin visagras, riesgo de lesiones impacto en miembros
superiores e inferiores y cabeza. Observar que esta préxima a la puerta de ingreso a la oficina
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Palier del piso 4 — vista escalera externa
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Sala de refrigerio — provisién de agua potable
Desprendimiento de ceramicos

Sala de refrigerio
Desprendimiento de ceramicos
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T

Sala de refrigerio — lluminacion con tubos fluorescentes
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7) Servicio de Medicinal Laboral

» El edificio no cuenta con servicio de medicinal laboral (decreto N° 1338/96, Servicios de

Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo).

» Desfribilador

El establecimiento no cuenta Desfribiladore Externo Automatico.
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8) Provisioén de agua

La provisidon de agua potable existe en la sala de refrigerio. Se realiza mediante dispenser

de agua fria y caliente conectados a la red de agua del edificio.
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9) Sanitarios

Los trabajadores del piso 4 utilizan las instalaciones sanitarias del entre piso 3.
Al momento de la visita, los sanitarios masculinos estaban fuera de uso por carecer de agua.

Los sanitarios femeninos si se encontraban en uso.

Pédgina 27 de 49
PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL
\ Instituto Profesional de

. . ./
Sindicato de los Profesionales L / Estudios e Investlgaclon
de las Telecomunicaciones —

Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Rev. Por Daniel Herrero. Versién: 0
Herrero Fecha: 5/12/2018 Rectificada: NO
Fecha: 5/12/2018

INFORME DE OBSERVACIONES

Sanitarios femeninos — entre piso 3
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Sanitarios masculinos — entre piso 3
Fuera de uso por falta de agua
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10)Resumen y conclusiones

No se conoce si las mediciones de PAT se realizan con la debida frecuencia a fin de garantizar
la continuidad eléctrica en los valores adecuados, segun el Protocolo para la Medicion del valor
de puesta a tierra y la verificacidon de la continuidad de las masas (Resolucion SRT 900/2015).

No se conoce si los analisis que establece el Art. 57 del decreto reglamentario 351/79 - Analisis
bacteriologico semestral y Analisis fisico quimico anual — se realizan con la debida frecuencia.
Se aprecio que el edificio carece de mantenimiento.

En particular se sefala:

» La oficina comercial esta desocupada y desde afuera se observa en mal estado de
conservacion.

» La rotura del suelo en el palier del piso 6 puede ocasionar lesiones por caida de las
personas.

» La puerta suelta que se ubica en el palier del piso 6 puede causar lesiones pues ya que
al no tener tipo de fijacion alguna, puede desprenderse con facilidad.

» Las filtraciones en el techo de la oficina del piso 4.

» Las filtraciones en planta baja.

» La falta de mantenimiento que luce la sala de refrigerio.

» La imposibilidad de utilizar los sanitarios masculinos del entre piso 3 por falta de agua.
» La falta de planos de evacuacion.

» La falta de organizacion en la emergencia.

» La no realizacion de simulacros de evacuacion.

» La existencia de un solo medio escape.

> La falta de sefializacion de los escalones de inicio y fin de escalera.
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Por lo anterior, esta Comision de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo
considera que no estan dadas las condiciones adecuadas de seguridad para que nuestros
representados realicen sus labores en dicho edificio.
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Piso 2 — lado calle Gascon
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Vista externa del edificio desde la azotea piso 1
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Vista externa del edificio desde la azotea piso 1
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Vista externa del edificio desde la azotea piso 1
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Estacionamiento interno

Vista externa del edificio desde la azotea piso 1
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Pasillo que conduce a la azotea
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Vista externa del edificio desde el estacionamiento
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Vista externa del edificio desde el estacionamiento
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Ingreso al estacionamiento
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Techo de la guardia con presencia de filtraciones
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Planta Baja — Techo roto
Se observa falta de luces
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	Miembros participantes
	Principales temas observados:
	1) Introducción
	Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del Sindicato CePETel al citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad, limitando su alcance lo que surgió de una simple inspe...
	No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores portátiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los...
	El establecimiento se encuentra prácticamente desafectado de la red ya que en su mayor parte está desocupado y la operación del servicio es limitada.
	El alcance de la visita se limita a una vista de los puestos de trabajo de nuestros representados, ubicados en el piso 4, ya que la comisión no ingresa a los recintos reservados para instalaciones y/o equipos de telecomunicaciones.
	2) Ubicación
	El Edificio se encuentra ubicado sobre la Olavarria 2475 de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
	Ubicación
	Entrada vehicular
	Vista desde Gascón y Olavarría
	Vista desde Gascón
	Vista de la ex Oficina Comercial
	Ingreso peatonal y vehicular
	3) Vías de escape
	 Escaleras
	El edificio cuenta una única escalera que comunica los 5 pisos del edificio, los entre pisos, la azotea y subsuelo.
	No están debidamente señalizados los escalones de inicio y fin de escalera.
	El edificio no posee escalera de emergencia.
	 Accesos discapacitados
	El edificio no cuenta con este tipo de accesos.
	 Presencia de planos de evacuación
	El edificio no cuenta con planos de evacuación ni diagramas de organización en la emergencia.
	4) Ascensores
	 Cantidad
	El edificio cuenta con 2 (dos) ascensores
	 Ubicación
	2 ascensores se ubican próximos a la entrada de edificio y al lado de la escalera.
	 Capacidad
	Los ascensores poseen de indicación de capacidad máxima de hasta 6 (seís) personas.
	 El edificio no cuenta con servicio de medicinal laboral (decreto N  1338/96, Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo).
	 Desfribilador
	El establecimiento no cuenta Desfribiladore Externo Automático.
	La provisión de agua potable existe en la sala de refrigerio. Se realiza mediante dispenser de agua fría y caliente conectados a la red de agua del edificio.
	Los trabajadores del piso 4 utilizan las instalaciones sanitarias del entre piso 3.
	Al momento de la visita, los sanitarios masculinos estaban fuera de uso por carecer de agua.
	Los sanitarios femeninos si se encontraban en uso.

