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Lugar Edificio CIBA , Presidente Teniente General Juan Domingo Peron 1286 CABA
Tema Observar condiciones de seguridad e higiene del edificio
Fecha y hora 17/01/19 - 15.00 a 16.30hs

Miembros participantes

Nombre Area Asistio

Daniel Herrero CePETelSecretario Técnico CDC - Comision de Hig y Seg v

Principales temas observados:

Edificio Centro Internacional Buenos Aires

1) Introduccién

Se realiz6 la visita de la Comision de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de
Trabajo del Sindicato CePETel al citado edificio con el objeto observar el estado general de
higiene y seguridad, limitando su alcance lo que surgié de una simple inspeccion ocular en la

recorrida en el mismo.

No se verificd el funcionamiento de las alarmas de evacuacion ni de los detectores de humo ni
de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores
portatiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilacion

mecanica y/o aire acondicionado de confort.

En el establecimiento se desarrollan tareas técnico — administrativas en puestos de trabajo de
escritorio y se albergan equipos de telecomunicaciones donde se realizan tareas diferentes
tareas operativas y de mantenimiento. El alcance de la visita no comprende este ultimo tipo de
puestos de trabajo ya que la comisién no ingresa a los recintos reservados para equipos de
telecomunicaciones.
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Nota: se adjunta informe de esta comision de fecha 20 de septiembre de 2018.
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2) Ubicacion

El Edificio se encuentra ubicado sobre la calle Presidente Teniente General Juan Domingo
Perdn 1286 esquina Talcahuano de la Ciudad Autdbmoma de Buenos Aires.
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Ingreso al edificio sobre la calle Peron.
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Vistas del edificio CIBA

(derecha: ingreso vehicular ocupado por indigentes sobre calle Talcahuano)

Vista del edificio CIBA
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Entrada del personal al edificio CIBA
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3) Vias de escape

Continua vigente lo informado por esta Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el
Medio Ambiente de Trabajo en el informe de fecha 20/9/18 paginas 5 a 9.

» Escaleras. El edificio cuenta con dos escaleras que comunican los 6 (seis) pisos del
edificio con la planta baja. Ambas también conducen a la azotea del edificio.

Una de ellas se encuentra proxima a la entrada de calle Perdn y la otra se ubica mas proxima
al lado contrafrente. Esta ultima se comunica en planta baja con la entrada vehicular sobre calle
Talcahuano y presenta obstrucciones con diversos objetos en los ultimos tramos hacia la salida
a la via publica.

» Accesos discapacitados
El edificio no cuenta con este tipo de accesos.
» Presencia de planos de evacuacion

Se encuentran planos de evacuacion en los pisos 1, 2, 4, 5 6. Planta baja y piso 3 carecen de

planos de evacuacion.
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Obstrucciones en planta baja salida a Talcahuano
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Obstrucciones en planta baja salida a Talcahuano
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Obstrucciones en planta baja salida a Talcahuano
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4) Ascensores

Continua vigente lo informado por esta Comisioén de Salud, Higiene y Seguridad en el
Medio Ambiente de Trabajo en el informe de fecha 20/9/18 paginas 10 a 11.

» Cantidad
El edificio cuenta con 2 (dos) conjuntos de 2 (dos) ascensores cada uno
» Ubicacion
2 ascensores se ubican préximos a la entrada y los otros proximos al lado contrafrente.
» Capacidad
Los ascensores no poseen de indicacion de capacidad maxima.
» Obleas de mantenimiento
Los ascensores carecen de las obleas de mantenimiento obligatorias segun requiere la CABA.
» Funcionamiento
Se encontraban en servicio 3 de los 4 ascensores en los cuales al momento de la visita no se

percibié un mal funcionamiento. El ascensor fuera de servicio corresponde a uno de los
ubicados del lado contrafrente.
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5) Incendio

Continua vigente lo informado por esta Comision de Salud, Higiene y Seguridad en el
Medio Ambiente de Trabajo en el informe de fecha 20/9/18 paginas 12 a 15.

> Extintores moviles:

0,

<+ Piso 6: 1 ABC lado ascensores frente, 1 ABC lado ascensores contrafrente, 3 ABC
salon.

Al respecto, en este piso se siguen continuando las mismas condiciones de riesgo de
incendio que esta comisién indicara en la visita del 4 de diciembre pasado en ocasion de
concurrir en forma conjunta con la empresa. Esto se sefial6 en el informe:

1. Existe una sala utilizada como depdsito de documentacion en papel. Telefénica realizara
un estudio de carga de fuego y evaluara constituir otra zona de fuego para reducir la
exposicion al riesgo de incendio de los trabajadores de esa planta.

2. Existe ofra sala, aunque de menores dimensiones, utilizada para albergar
documentacion en papel. Dado la presencia en ella de un tablero de energia eléctrica,
Telefénica estudiara trasladar esta documentacion en un espacio proximo donde
funcionaba una cocina hoy fuera de uso.

3. Telefénica se compromete a instalar extintores portatiles adicionales en este piso.

Sobre lo anterior, la empresa no ha tomado ninguna accioén al respecto pese a haber
transcurrido mas de 9 (nueve) meses desde el compromiso asumido.
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6) Espacios de trabajo

Continua vigente lo informado por esta Comision de Salud, Higiene y Seguridad en el
Medio Ambiente de Trabajo en el informe de fecha 20/9/18 paginas 16 a 25.

» Piso 6 Direccion de Finanzas (espacios de trabajo 2.0). Los puestos de trabajo
continuan expuestos a los riesgos de incendio que se senal6 en el punto 5) Incendio
ya que no se adecuaron las instalaciones tal como la compafia se habia
comprometido en la visita conjunta gremio — empresa esta comision realizé el 4 de
diciembre del 2017.

Y

*

El piso esta constituido de alfombra.

L)

L)

*

La aclimatacion frio — calor es realizada por AA central y Split.

0

+ Existen 4 salas con capacidad para 4 personas y otra sala para 16 personas.

e

S

En el salén hay 40 puestos de trabajo organizados en la modalidad 2.0.

X4

Existe una sala de refrigerio con provisién de agua potable fria y caliente para el personal
mediante dispenser.

L)

X4

Se realiza la clasificacion de residuos.

L)

K/
L X4

No se observa la presencia de botiquines.

» Piso 3 Direccion de Compras (espacios de trabajo 2.0).

X4

El piso es del tipo técnico (sin alfombra).

L)

+ La aclimatacion frio — calor es realizada por AA central.

L)

K/
°e

Los puestos de trabajo se hallan organizados en la modalidad 2.0 y corresponden a 46
puestos.

K/
L X4

Hay 2 salas con capacidad de 2 personas cada una.

K/
L X4

Existe una sala de refrigerio con provisién de agua potable fria y caliente para el personal
mediante dispenser.
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INFORME DE OBSERVACIONES

Se realiza la clasificacion de residuos.
Se observa la presencia de un botiquin.
Existe una sala de equipos de AA sin isonorizar.

El ambiente presenta un nivel de ruido alto incompatible con una oficina donde se realizan
tareas técnico — administrativas. Los niveles sonoros resultan insoportables para los
trabajadores al punto que es frecuente que al finalizar la jornada laboral se retiren a sus
domicilios con fuertes dolores de cabeza con los trastornos que ello conlleva para la su
bienestar y el adecuado equilibrio entre la vida personal y laboral. Una fuente de ruido
considerable la originan los equipos de AA ubicados en una sala adyacente al salén donde
se encuentran los puestos de trabajo de este piso 3. Como se indica anteriormente, esta
sala no se encuentra isonorizada y los equipos estan montados directamente sobre el piso
sin ningun tipo de amortiguador que reduzca las vibraciones y la propagacion del ruido.

La diagramacion de los dias de ‘Jornada Abierta’ no es la adecuada ya que ciertos dias de
la semana la poblacion presente en la planta excede la cantidad de puestos de trabajo lo
que implica que haya mas de un trabajador por puesto, situacion que de ninguna manera es
aceptable.

(*) El salon presenta dos niveles de altura diferenciados por dos superficies con puestos de
trabajo separadas y marcadas por un escaldn. Este desnivel, aunque se encuentre
sefalizado, representa un peligro por riesgo de caidas y lesiones en diferentes partes del
cuerpo. Ya han ocurrido caidas de personas, afortunadamente sin lesiones para los
trabajadores, por lo que se solicita que la disposicion de los puestos de trabajo se adecuen
en su totalidad a un mismo nivel.

(*) El salon también presenta el piso hundido o con depresiones en diferentes partes lo que
puede ocasionar caidas o torceduras de tobillo al personal.

(*) Puntos agregados al informe de 17 de enero de 2019.
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Superficies de trabajo con distinto nivel que ocasionan riesgo de lesiones por caidas de los
trabajadores del piso 3.
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Piso hundido en las proximidades de los tableros eléctricos (piso 3)

Piso hundido en las proximidades de los lockers (piso 3)
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7) Servicio de Medicinal Laboral

Continua vigente lo informado por esta Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el
Medio Ambiente de Trabajo en el informe de fecha 20/9/18 pagina 26.

» El edificio no cuenta con servicio de medicinal laboral segun lo exije el decreto N°

1338/96 (Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo).
» Desfribilador

El establecimiento cuenta con 2 (dos) Desfribiladores Externos Automaticos que se ubican

en los pisos 2° y 4°.
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8) Provisioén de agua
La provision de agua potable existe en los pisos recorridos. Se realiza mediante dispenser

de agua fria y caliente conectados a la red de agua del edificio.
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9) Sanitarios

Continua vigente lo informado por esta Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el
Medio Ambiente de Trabajo en el informe de fecha 20/9/18 paginas 28 a 30.

Se dispone de:
» Barios y vestuarios femeninos:

s Piso 6: 4 Lavabos y 3 Inodoros.
% Piso 5:
Bafio 1: 1 Bidet, 3 Lavabos y 3 Inodoros.
Bafo 2: 2 Lavabos y 2 Inodoros. Hay termotanque eléctrico.
% Piso 4:
Bafio 1: 2 Lavabos y 2 Inodoros.
Bafo 2: 1 Lavabo y 1 Inodoro.
% Piso 3: 3 Lavabos y 3 Inodoros. (*)
s Piso 2: 3 Lavabos y 3 Inodoros.
% Piso 1: no se releva.

% Planta Baja: 4 Lavabos y 4 Inodoros. Hay termotanque eléctrico.

» Barios y vestuarios masculinos:

% Piso 6: No tiene.

% Piso 5: 4 Duchas y Vestuario. 4 Orinales, 4 Lavabos y 2 Inodoros (uno de ellos para
discapacitados).

< Piso 4:
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INFORME DE OBSERVACIONES
Bafio 1: 1 Lavabo y 1 Inodoro.
Bafio 2: 1 Lavabo y 1 Inodoro.
% Piso 3: 4 Orinales,4 Lavabos y 2 Inodoros.
% Piso 2: 4 Orinales,4 Lavabos y 2 Inodoros.
% Piso 1: no se releva.

% Planta Baja: 4 Orinales,4 Lavabos y 2 Inodoros. Hay termotanque eléctrico.

» Barios discapacitados:

A excepcion del bafio masculino del piso 5, no se observa la presencia de sanitarios para
personas con capacidades diferentes.

(*) En relacion al bafio femenino del piso 3 corresponde realizar las siguientes observaciones:

1. El tamano del espacio donde se ubican los inodoros es de reducidas dimensiones (70
cm de ancho y 100 cm de profundidad).

2. La puerta abre hacia adentro lo que limita aun mas el tamafo del espacio interno.

3. La presencia de un cesto de basura es otra limitante del espacio (ademas de lo anti-
higiénico que resulta).

4. Las canerias de desague cloacal se tapan con frecuencia.

Por 1, 2 y 3, el espacio interno que resulta para que una persona pueda hacer uso del sanitario
es realmente escaso e insuficiente. Las caracteristicas constructivas de los sanitarios y la
presencia de un cesto de basura concluyen a que sea una incomodidad para las trabajadoras
utilizar a diario estas instalaciones.

En relacion a 4, a menudo las caierias se obstruyen y los bafos se tapan. La generacion de
tickets Remedi no remedia la situacion al tema pues son cerrados sin brindar una solucion
efectiva al problema. Tampoco es una solucion la instalacion de cestos que ademas resultan
anti-higénicos.

Los sanitarios femeninos del piso 2 presentan condiciones similares a las descriptas para los
del piso 3.

Pdgina 19 de 28
PROHIBIDA SU COPIA TOTAL o PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL



PROHIBIDA SU COPIA TOTAL o PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

cePETEI Instituto Profesional de

Sindicato de los Profesionales ‘ Estudios e lnvestigaoio’n
de las Telecomunicaciones

Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Rev. Por Daniel Herrero. Versién: 0
Herrero Fecha: 20/01/2019 Rectificada: NO

Fecha: 20/01/2019

INFORME DE OBSERVACIONES

Sanitarios femeninos del piso 3. Se observa la estrechez del espacio para que una persona
ingrese al recinto que contiene el inodoro.
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INFORME DE OBSERVACIONES

Sanitarios femeninos del piso 3. Se observa la estrechez del espacio para que una persona
ingrese al recinto que contiene el inodoro.

Sanitarios masculinos del piso 3, labavo anulado.
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INFORME DE OBSERVACIONES

10) Resumen y conclusiones

Continua vigente lo informado por esta Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el
Medio Ambiente de Trabajo en el informe de fecha 20/9/18 paginas 34 a 38.

No se evidencio que los puestos de trabajo de los representados por esta entidad gremial
estuvieran expuestos a factores de riesgo como, ruido (excepto lo indicado en el piso 3),
vibraciones, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Al no operar aparatos
sometidos a presién, tampoco se encuentran expuestos a los que surjan de tal operacion.

En cuanto a riesgo eléctrico, los artefactos que utilizan los representados poseen coneccion de
Puesta a Tierra (PAT). No se conoce si las mediciones de PAT se realizan con la debida
frecuencia a fin de garantizar la continuidad eléctrica en los valores adecuados.

En lo relativo a iluminacion, aunque no se realizaron mediciones, se aprecia que es buena.

Al momento de la visita, los ambientes (excepto lo indicado en el piso 5) se presentan
confortables en cuanto a aclimatacion por lo cual no se realizan observaciones con relacién al
confort ni a la carga térmica.

Con la salvedad de la situacion particular del bafo femenino del piso 3, el estado general de los
sanitarios se presentaba en buenas condiciones de limpieza.

Se observo que se realiza en el edificio clasificacion de residuos.
Como acciones de mejora se solicita:

> Instruir al personal que la empresa designe a la utilizacion del desfribilador externo
automatico (DEA) y capacitacion sobre primeros auxilios.

» Instalar botiquines de primeros auxilios en los pisos que no haya.

» Organizar los dias de trabajo en las oficinas del piso 3 para que la poblacion presente
no exceda la cantidad de puestos existentes.

» Instalar planos de evacuacion en los pisos donde no existan.

» Evaluar la implementacion de una salida de emergencia adicional por el edificio
lindero de Perdn 1270. Podria realizarse una vinculacion entre ambos a nivel de las
respectivas terrazas. Se requeriria en el edificio Talcahuano, entre otras acciones, la
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instalacion de una escalera externa en el piso 5 que permitiria acceder a la escalera
principal de dicho edificio

N
/
J

Vista de edificios linderos
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Vista azotea edif Talcahuano

L
il

|
)

Vista escalera que conduce a la azotea edif Talcahuano
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INFORME DE OBSERVACIONES

Comunicacion a la escalera principal del edificio Talcahuano — Piso 5
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INFORME DE OBSERVACIONES

Escalera principal del edificio Talcahuano — Piso 5

Como acciones urgentes de implementar se requiere:

» Piso 3: adecuar debidamente la sala de equipos de AA a fin de reducir la
propagacion del ruido hacia el resto del piso donde se ubican los representados de
esta organizacion gremial. Se entiende que esa adecuacion debe implementarse con
la isonoracidén de la citada sala y la instalacion de amortiguacion en los equipos
adheridos al piso.

» Piso 3: solucionar los problemas del espacio interior donde se ubican los inodoros en
los sanitarios femeninos, tal como se ha indicado anteriormente. Estos espacios
resultan insuficientes para que puedan ser utilizados con normalidad y comodidad
por las trabajadoras del piso. La adecuacién de dichos sanitarios puede pasar por la
instalacion de puertas que abran hacia afuera o sean plegadizas.
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INFORME DE OBSERVACIONES

Piso 3: brindar una solucidon definitiva a la frecuente obstruccién de caferias de
desagues de los sanitarios femeninos del piso.

(*) El saléon del piso 3 presenta dos niveles de altura diferenciados por dos superficies
con puestos de trabajo separadas y marcadas por un escaldn. Este desnivel, aunque
se encuentre sefalizado, representa un peligro por riesgo de caidas y lesiones en
diferentes partes del cuerpo. Ya han ocurrido caidas de personas, afortunadamente
sin lesiones para los trabajadores, por lo que se solicita que la disposicion de los
puestos de trabajo se adecuen en su totalidad a un mismo nivel.

(*) El salon del piso 3 también presenta el piso hundido o con depresiones en
diferentes partes lo que puede ocasionar caidas o torceduras de tobillo al personal.

Instalar el Servicio de medicinal laboral segun lo exije el decreto N° 1338/96
(Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo). Este servicio podria ser
utilizado para las dotaciones de los edificios CIBA y Talcahuano.

Piso 6: adecuar las instalaciones del piso en cuanto al acopio de gran cantidad de
papel que origina una gran carga de fuego en los sectores visitados. Se recuerda el
compromiso asumido por la compania el 4 de diciembre del 2017 que al momento se
haya implementado accién alguna:

1. Existe una sala utilizada como deposito de documentacion en papel.
Telefénica realizaréa un estudio de carga de fuego y evaluara constituir otra
zona de fuego para reducir la exposicion al riesgo de incendio de los
trabajadores de esa planta.

2. Existe otra sala, aunque de menores dimensiones, utilizada para albergar
documentacion en papel. Dado la presencia en ella de un tablero de energia
eléctrica, Telefénica estudiara trasladar esta documentacion en un espacio
proximo donde funcionaba una cocina hoy fuera de uso.

3. Telefénica se compromete a instalar extintores portatiles adicionales en este
piso.

(*) Puntos agregados al informe de 17 de enero de 2019.
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Lugar Edificio CIBA , Presidente Teniente General Juan Domingo Peron 1286 CABA
Tema Observar condiciones de seguridad e higiene del edificio
Fecha y hora | 20/09/18 - 14.30 a 16.30hs

Miembros participantes

Nombre Area Asistio
Daniel Herrero CePETelSecretario Técnico CDC - Comision de Hig y Seg v
Daniel Prata CePETel Comisién de Hig y Seg 4

Principales temas observados:

Edificio Centro Internacional Buenos Aires

1) Introduccion

Se realizo la visita de la Comision de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del
Sindicato CePETel al citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y
seguridad, limitando su alcance lo que surgié de una simple inspeccion ocular en la recorrida

en el mismo.

No se verificé el funcionamiento de las alarmas de evacuacion ni de los detectores de humo ni
de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores
portatiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilacidon

mecanica y/o aire acondicionado de confort.

En el establecimiento se desarrollan tareas técnico — administrativas en puestos de trabajo de
escritorio y se albergan equipos de telecomunicaciones donde se realizan tareas diferentes
tareas operativas y de mantenimiento. El alcance de la visita no comprende este ultimo tipo de
puestos de trabajo ya que la comision no ingresa a los recintos reservados para equipos de

telecomunicaciones.

Pdgina 1 de 38
PROHIBIDA SU COPIA TOTAL o PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL o PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

CePETel

. Instituto Profesional de

Sindicato de los Profesionales  Estudios e lnvestl‘gacio’n

de las Telecomunicaciones

Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Rev. Por Daniel Herrero.

Herrero Fecha: 22/09/2018
Fecha: 21/09/2018

Versién: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES
2) Ubicacion

El Edificio se encuentra ubicado sobre la calle Presidente Teniente General Juan Domingo
Perdon 1286 esquina Talcahuano de la Ciudad Autbmoma de Buenos Aires.
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Ingreso al edificio sobre la calle Peron.
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Vistas del edificio CIBA

(derecha: ingreso vehicular ocupado por indigentes sobre calle Talcahuano)

Vista del edificio CIBA
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Entrada del personal al edificio CIBA
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3) Vias de escape
Indicar y describir:
» Escaleras

El edificio cuenta con dos escaleras que comunican los 6 (seis) pisos del edificio con la planta
baja. Ambas también conducen a la azotea del edificio.

Una de ellas se encuentra proxima a la entrada de calle Perdn y la otra se ubica mas proxima
al lado contrafrente. Esta ultima se comunica en planta baja con la entrada vehicular sobre calle
Talcahuano y presenta obstrucciones con diversos objetos en los ultimos tramos hacia la salida
a la via publica.

» Accesos discapacitados
El edificio no cuenta con este tipo de accesos.
» Presencia de planos de evacuacion

Se encuentran planos de evacuacion en los pisos 1, 2, 4, 5 6. Planta baja y piso 3 carecen de

planos de evacuacion.
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Vista de Escalera de escape (mas proxima a la entrada)

Vista de la entrada vehicular (calle Talcahuano) parcialmente obstruida.
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Vista de la entrada vehicular (calle Talcahuano) parcialmente obstruida.
(derecha estacién de media tension de EDESUR)

Tte. G. J. D. Perén

Wgﬁ”m PLAN DE EVACUACION - Edificio: CIBA 1 Tte. Gral. J. D. Perén 1286 C.A.B.A ]
- e N
0| 1 4

Talcahuano

Referencias
Il siiodeSaida
. Sitio de llegada

---» Recomido

VI HB

Referencias / Sectores y Rutas de Evacuacion \
Maltasfuegos
Hidrante Escalera Pricipal
Escalera de Emergencia
Tablero Eléctrico
Ruta de evacuacion
Luz de emergencia Salida de Emergencia

Pagina 7 de 38

Plano de evacuacioén Piso 6

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL o PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL



PROHIBIDA SU COPIA TOTAL o PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

cePETeI () Instituto Profesional de

Sindicato de los Profesionales Estudios e lnvestigacio’n
de las Telecomunicaciones

Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Rev. Por Daniel Herrero. Versién: 0
Herrero Fecha: 22/09/2018 Rectificada: NO

Fecha: 21/09/2018

INFORME DE OBSERVACIONES

_ Edificio: CIBA 1 Tte. Gral. J. D. Perén 1286 CABA J

)
-

o
:4

Plano de evacuacion Piso 5

CUACHC -“mimuaummwﬁ'{
4° Pisc

B. Mire

Plano de evacuacion Piso 4
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INFORME DE OBSERVACIONES

Plano de evacuacioén Piso 2
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4) Ascensores
» Cantidad
El edificio cuenta con 2 (dos) conjuntos de 2 (dos) ascensores cada uno
» Ubicacion
2 ascensores se ubican préximos a la entrada y los otros proximos al lado contrafrente.
» Capacidad
Los ascensores no poseen de indicacion de capacidad maxima.
» Obleas de mantenimiento
Los ascensores carecen de las obleas de mantenimiento obligatorias segun requiere la CABA.
» Funcionamiento
Se encontraban en servicio 3 de los 4 ascensores en los cuales al momento de la visita no se

percibié un mal funcionamiento. El ascensor fuera de servicio corresponde a uno de los
ubicados del lado contrafrente.

Ingreso al los ascensores obstruido en el piso 1
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INFORME DE OBSERVACIONES

Vista de asensores ingreso del edificio

Ahora |
| | P | =
Anora | % | o e ==
"f;odos ‘ SOMOS |
Somos MOV"Star :I

Movistar '

Internei
¢ casa | internet

f\ en casa

Vista de asensores fondo del edificio (uno en averia desde 30/05/18)
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Prep. por: Daniel Prata / Daniel
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Fecha: 21/09/2018
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Versién: 0
Rectificada: NO

5) Incendio

INFORME DE OBSERVACIONES

> Extintores moviles:

*
°e

salon.

Piso 6: 1 ABC lado ascensores frente, 1 ABC lado ascensores contrafrente, 3 ABC

Al respecto, en este piso se siguen continuando las mismas condiciones de riesgo de
incendio que esta comisién indicara en la visita del 4 de diciembre pasado en ocasién de
concurrir en forma conjunta con la empresa. Esto se sefialo6 en el informe:

1. Existe una sala utilizada como depdsito de documentacion en papel. Telefonica realizara
un estudio de carga de fuego y evaluara constituir otra zona de fuego para reducir la
exposicion al riesgo de incendio de los trabajadores de esa planta.

2. Existe ofra sala,

aunque de menores dimensiones,

utilizada para albergar

documentacion en papel. Dado la presencia en ella de un tablero de energia eléctrica,
Telefénica estudiara trasladar esta documentacion en un espacio proximo donde
funcionaba una cocina hoy fuera de uso.

3. Telefénica se compromete a instalar extintores portatiles adicionales en este piso.

Sobre lo anterior, la empresa no ha tomado ninguna accion al respecto pese a haber
transcurrido mas de 9 (nueve) meses desde el compromiso asumido.

I5iso 6 Depositos de documentacion

(sala pequena con tablero de energia en su interior)
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INFORME DE OBSERVACIONES

L iy

Piso 6 Depositos de documentacion
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Fecha: 21/09/2018

Versién: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

% Piso 5: 1 ABC lado escalera contrafrente, 2 ABC salon lado frente y 3 ABC saldn

contrafrente.

% Piso 4: 5 ABC salon lado frente y 3 ABC saldn contrafrente.

++ Piso 3: 5 ABC.

%+ Piso 2: 1 ABC lado ascensores frente.

No se ingresa al salon de equipos.

No se ingresa al salén de equipos.

R/
A X4

++ Piso 1: 1 ABC lado ascensores frente.

No se ingresa en zona Pléyade (en refracciones).

Planta Baja: 1 ABC proximo a la guardia del edificio, 1 ABC proximo al acceso calle
Talcahuano, 1 ABC en pasillo y 1 ABC lado contrafrente.

NOTA: al momento de la visita se observo que se estaba trabajando en el retiro y reposicion de

extintores.

» Red de incendio fija:

< Piso 6: 1 Nicho Hidrante

contrafrente.

< Piso 5: 1 Nicho Hidrante

contrafrente.

<+ Piso 4: 1 Nicho Hidrante

contrafrente.

< Piso 3: 1 Nicho Hidrante

contrafrente.
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Fecha: 21/09/2018

INFORME DE OBSERVACIONES
% Piso 2: 1 Nicho Hidrante lado escalera frente y 1 Nicho Hidrante lado escalera

contrafrente.

% Piso 1: 1 Nicho Hidrante lado escalera frente y 1 Nicho Hidrante lado escalera

contrafrente.

% Piso 2: 1 Nicho Hidrante lado guardia y 1 Nicho Hidrante lado escalera.

Vista de red de incendio fija y matafuegos

Pagina 15 de 38
PROHIBIDA SU COPIA TOTAL o PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL o PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

cePETEI ( ,PE, | Instituto Profesional de

. . .’
Sindicato de los Profesionales Estudios e lnvestlgaclon
de las Telecomunicaciones

Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Rev. Por Daniel Herrero. Versién: 0
Herrero Fecha: 22/09/2018 Rectificada: NO
Fecha: 21/09/2018

INFORME DE OBSERVACIONES

6) Espacios de trabajo

» Piso 6 Direccion de Finanzas (espacios de trabajo 2.0)

+ Los puestos de trabajo continluan expuestos a los riesgos de incendio que se sefiald en el
punto 5) Incendio ya que no se adecuaron las instalaciones tal como la compafia se habia
comprometido en la visita conjunta gremio — empresa esta comision realizd el 4 de
diciembre del 2017.

+» El piso esta constituido de alfombra.

+ La aclimatacion frio — calor es realizada por AA central y Split.

% Existen 4 salas con capacidad para 4 personas y otra sala para 16 personas.
% En el salén hay 40 puestos de trabajo organizados en la modalidad 2.0.

« Existe una sala de refrigerio con provision de agua potable fria y caliente para el personal
mediante dispenser.

% Se realiza la clasificacion de residuos.

+» No se observa la presencia de botiquines.

» Piso 5 Direccion de Finanzas (espacios de trabajo 2.0)

+ El piso esta constituido de alfombra.

+ La aclimatacion frio — calor es realizada por AA central y Split. Al momento de la visita
funcionaba en modo ventilacién y la percepcion era de un ambiente caluroso.

K/
L X4

Existen 3 salas con capacidad para 4 personas, 1 sala para 10 persona y otra sala para 12
personas.

K/
L X4

Los puestos de trabajo se encuentran divididos en dos salones. Uno con 18 puestos de
trabajo organizados en la modalidad 2.0, y otro con 32 puestos organizados en la misma
modalidad.

K/
L X4

Existe una sala de refrigerio con provision de agua potable fria y caliente para el personal
mediante dispenser.

% Sala de equipos AA.
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INFORME DE OBSERVACIONES

«+ Se realiza la clasificacion de residuos.

+» No se observa la presencia de botiquines.

» Piso 4 Call Center (espacios de trabajo isonorizados)

+ El piso esta constituido de goma.
% La aclimatacion frio — calor es realizada por AA central.

% Los puestos de trabajo se encuentran organizados en la modalidad tipo Call Center y
permanecen isonorizados.

% Existe provision de agua potable fria y caliente para el personal mediante dispenser.
« Se realiza la clasificacion de residuos.
+ Existe una sala de equipos de AA isonorizada

+ Se observa la presencia de 2 (dos) botiquines.

» Piso 3 Direccion de Compras (espacios de trabajo 2.0)

+« El piso es del tipo técnico (sin alfombra).
+ La aclimatacion frio — calor es realizada por AA central.

* Los puestos de trabajo se hallan organizados en la modalidad 2.0 y corresponden a 46
puestos.

+ Hay 2 salas con capacidad de 2 personas cada una.

+ Existe una sala de refrigerio con provision de agua potable fria y caliente para el personal
mediante dispenser.

%+ Se realiza la clasificacion de residuos.
% Se observa la presencia de un botiquin.

+ Existe una sala de equipos de AA sin isonorizar.
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INFORME DE OBSERVACIONES

% El ambiente presenta un nivel de ruido alto incompatible con una oficina donde se realizan
tareas técnico — administrativas. Los niveles sonoros resultan insoportables para los
trabajadores al punto que es frecuente que al finalizar la jornada laboral se retiren a sus
domicilios con fuertes dolores de cabeza con los trastornos que ello conlleva para la su
bienestar y el adecuado equilibrio entre la vida personal y laboral. Una fuente de ruido
considerable la originan los equipos de AA ubicados en una sala adyacente al salon donde
se encuentran los puestos de trabajo de este piso 3. Como se indica anteriormente, esta
sala no se encuentra isonorizada y los equipos estan montados directamente sobre el piso
sin ningun tipo de amortiguador que reduzca las vibraciones y la propagacion del ruido.

+ La diagramacion de los dias de ‘Jornada Abierta’ no es la adecuada ya que ciertos dias de
la semana la poblacion presente en la planta excede la cantidad de puestos de trabajo lo
que implica que haya mas de un trabajador por puesto, situacion que de ninguna manera es
aceptable.

» Piso 2 Equipos

K/
L X4

No se ingresa los espacios operativos.

» Hay provision de agua potable fria y caliente por dispenser.

L)

» Piso 1 Equipos

D3

» No se ingresa los espacios operativos.

*

L)

S

Hay provisién de agua potable fria y caliente por dispenser.

» PISO PB Pleyade (espacios de trabajo tipo 2.0)

No se ingresa.
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INFORME DE OBSERVACIONES

Vista de puestos de trabajo piso 6

Tenemas tode
PRra cone b
i
f

ot (o

Vista depdsitos de documentacién piso 6 (dos ubicados frente y contrafrente)
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INFORME DE OBSERVACIONES

Vista de Piso 4 call center (isonorizado)
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INFORME DE OBSERVACIONES

Vista de puestos de trabajo piso 3
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INFORME DE OBSERVACIONES

Sala AA piso 3 sin isonorizar
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INFORME DE OBSERVACIONES

Sala AA piso 3 sin isonorizar

Sala AA piso 3 sin isonorizar e instalacién eléctrica en malas condiciones y con riesgo
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Sala AA piso 3 sin isonorizar
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INFORME DE OBSERVACIONES

Sala AA piso 3 sin isonorizar
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INFORME DE OBSERVACIONES

7) Servicio de Medicinal Laboral

> El edificio no cuenta con servicio de medicinal laboral segun lo exije el decreto N°
1338/96 (Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo).
» Desfribilador

El establecimiento cuenta con 2 (dos) Desfribiladores Externos Automaticos que se ubican

en los pisos 2° y 4°.

Area Cardio
Prevenida
— )

Vista de DEA piso 2y 4
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INFORME DE OBSERVACIONES

8) Provisioén de agua
La provision de agua potable existe en los pisos recorridos. Se realiza mediante dispenser

de agua fria y caliente conectados a la red de agua del edificio.
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INFORME DE OBSERVACIONES

9) Sanitarios

Se dispone de:
» Barios y vestuarios femeninos:

s Piso 6: 4 Lavabos y 3 Inodoros.
% Piso 5:
Bafo 1: 1 Bidet, 3 Lavabos y 3 Inodoros.
Bafo 2: 2 Lavabos y 2 Inodoros. Hay termotanque eléctrico.
% Piso 4:
Bafio 1: 2 Lavabos y 2 Inodoros.
Bafno 2: 1 Lavabo y 1 Inodoro.
% Piso 3: 3 Lavabos y 3 Inodoros. (*)
s Piso 2: 3 Lavabos y 3 Inodoros.
% Piso 1: no se releva.

% Planta Baja: 4 Lavabos y 4 Inodoros. Hay termotanque eléctrico.

» Barios y vestuarios masculinos:

++ Piso 6: No tiene.

% Piso 5: 4 Duchas y Vestuario. 4 Orinales, 4 Lavabos y 2 Inodoros (uno de ellos para
discapacitados).

% Piso 4:

Bafio 1: 1 Lavabo y 1 Inodoro.

Bafo 2: 1 Lavabo y 1 Inodoro.
% Piso 3: 4 Orinales,4 Lavabos y 2 Inodoros.
% Piso 2: 4 Orinales,4 Lavabos y 2 Inodoros.

+ Piso 1: no se releva.
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INFORME DE OBSERVACIONES

% Planta Baja: 4 Orinales,4 Lavabos y 2 Inodoros. Hay termotanque eléctrico.

» Barios discapacitados:

A excepcion del bafio masculino del piso 5, no se observa la presencia de sanitarios para
personas con capacidades diferentes.

(*) En relacion al bafio femenino del piso 3 corresponde realizar las siguientes observaciones:

1. El tamano del espacio donde se ubican los inodoros es de reducidas dimensiones (70
cm de ancho y 100 cm de profundidad).

2. La puerta abre hacia adentro lo que limita aun mas el tamano del espacio interno.

3. La presencia de un cesto de basura es otra limitante del espacio (ademas de lo anti-
higiénico que resulta).

4. Las caferias de desague cloacal se tapan con frecuencia.

Por 1, 2 y 3, el espacio interno que resulta para que una persona pueda hacer uso del sanitario
es realmente escaso e insuficiente. Las caracteristicas constructivas de los sanitarios y la
presencia de un cesto de basura concluyen a que sea una incomodidad para las trabajadoras
utilizar a diario estas instalaciones.

En relacion a 4, a menudo las caferias se obstruyen y los bafnos se tapan. La generacion de
tickets Remedi no remedia la situacion al tema pues son cerrados sin brindar una solucion
efectiva al problema. Tampoco es una solucion la instalacion de cestos que ademas resultan
anti-higénicos.
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Vista bafios femeninos piso 3

-_—

Vista banos masculinos
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10) Ventilacion

Excepto lo indicado para el piso 5, donde el ambiente se presentaba caluroso, en el resto de
los puestos recorrido el ambiente resultaba agradable en cuanto a confort térmico.

La aclimatacidn es por AA centralizado en los lugares recorridos siendo también presente
equipos Splits en algunos lugares de trabajo.

Es posible la ventilacion natural mediante la apertura de ventanas ubicadas en lado calles
Peron y Talcahuano.
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11) lluminacién

La iluminacidn esta compuesta de luz natural y por luminarias. No se encuentran observaciones
sobre el particular.
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12) Clasificacion de los residuos

Se observa la realizacion de la clasificacion de residuos en los lugares de trabajo recorridos.
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13) Resumen y conclusiones

No se evidencio que los puestos de trabajo de los representados por esta entidad gremial
estuvieran expuestos a factores de riesgo como, ruido (excepto lo indicado en el piso 3),
vibraciones, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Al no operar aparatos
sometidos a presidn, tampoco se encuentran expuestos a los que surjan de tal operacion.

En cuanto a riesgo eléctrico, los artefactos que utilizan los representados poseen coneccion de
Puesta a Tierra (PAT). No se conoce si las mediciones de PAT se realizan con la debida
frecuencia a fin de garantizar la continuidad eléctrica en los valores adecuados.

En lo relativo a iluminacidn, aunque no se realizaron mediciones, se aprecia que es buena.

Al momento de la visita, los ambientes (excepto lo indicado en el piso 5) se presentan
confortables en cuanto a aclimatacion por lo cual no se realizan observaciones con relacion al
confort ni a la carga térmica.

Con la salvedad de la situacion particular del bafo femenino del piso 3, el estado general de los
sanitarios se presentaba en buenas condiciones de limpieza.

Se observo que se realiza en el edificio clasificacion de residuos.
Como acciones de mejora se solicita:

> Instruir al personal que la empresa designe a la utilizacion del desfribilador externo
automatico (DEA) y capacitacion sobre primeros auxilios.

> Instalar botiquines de primeros auxilios en los pisos que no haya.

» Organizar los dias de trabajo en las oficinas del piso 3 para que la poblacion presente
no exceda la cantidad de puestos existentes.

» Instalar planos de evacuacion en los pisos donde no existan.

» Evaluar la implementacion de una salida de emergencia adicional por el edificio
lindero de Perdn 1270. Podria realizarse una vinculacion entre ambos a nivel de las
respectivas terrazas. Se requeriria en el edificio Talcahuano, entre otras acciones, la
instalacion de una escalera externa en el piso 5 que permitiria acceder a la escalera
principal de dicho edificio
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¥

Vista azotea edif Talcahuano
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X

Vista escalera que conduce a la azotea edif Talcahuano

Comunicacion a la escalera principal del edificio Talcahuano — Piso 5
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Escalera principal del edificio Talcahuano — Piso 5

Como acciones urgentes de implementar se requiere:

» Piso 3: adecuar debidamente la sala de equipos de AA a fin de reducir la
propagacion del ruido hacia el resto del piso donde se ubican los representados de
esta organizacion gremial. Se entiende que esa adecuacion debe implementarse con
la isonoracidén de la citada sala y la instalacion de amortiguacion en los equipos
adheridos al piso.

» Piso 3: solucionar los problemas del espacio interior donde se ubican los inodoros en
los sanitarios femeninos, tal como se ha indicado anteriormente. Estos espacios
resultan insuficientes para que puedan ser utilizados con normalidad y comodidad
por las trabajadoras del piso. La adecuacién de dichos sanitarios puede pasar por la
instalacion de puertas que abran hacia afuera o sean plegadizas.
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» Piso 3: brindar una solucién definitiva a la frecuente obstruccién de canerias de
desagues de los sanitarios femeninos del piso.

> Instalar el Servicio de medicinal laboral segun lo exije el decreto N° 1338/96
(Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo). Este servicio podria ser
utilizado para las dotaciones de los edificios CIBA y Talcahuano.

» Piso 6: adecuar las instalaciones del piso en cuanto al acopio de gran cantidad de
papel que origina una gran carga de fuego en los sectores visitados. Se recuerda el
compromiso asumido por la compaiia el 4 de diciembre del 2017 que al momento se
haya implementado accion alguna:

1. Existe una sala utilizada como depodsito de documentacion en papel.
Telefénica realizara un estudio de carga de fuego y evaluara constituir otra
zona de fuego para reducir la exposicion al riesgo de incendio de los
trabajadores de esa planta.

2. Existe otra sala, aunque de menores dimensiones, utilizada para albergar
documentacion en papel. Dado la presencia en ella de un tablero de energia
eléctrica, Telefonica estudiara trasladar esta documentacion en un espacio
proximo donde funcionaba una cocina hoy fuera de uso.

3. Telefénica se compromete a instalar extintores portatiles adicionales en este

piso.
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Lugar Edificio CIBA, calle Juan Domingo Péron 1278 - Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Tema Observar el estado general de los pisos 5 y 6 afectados a las mudanzas
Fecha y hora 04/12/17 - 09:30 a 10:40 hs

Miembros participantes

Nombre Area Asisti6
Daniel Herrero CePETel Secretario Técnico CDC - Comision de Hig y Seg v
Daniel Prata CePETel Comisién de Hig y Seg v
Oscar Vazzano UPJet Secretario General Adjunto - Comision de Hig y Seg v
Anahi Herrero Telefonica - Relaciones Laborales v
Pablo Santoja Telefonica - Facilidades v
Jorge Telplisky Telefonica - Riesgos del Trabajo v

Principales temas observados:

Edificio CIBA calle Juan Domingo Perén - CABA

Comentarios Generales

Se realizé la visita de la Comision de Higiene y Seguridad del Sindicato CePETel al citado edificio CIBA
(Centro de Transito Internacional Buenos Aires) conjuntamente con miembros de la comision homdnima
del Sindicato UPJet, y también personal de Telefénica perteneciente a distintas areas de esa compaiiia,
con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad correspondientes a los pisos 5y 6
afectados por las mudanzas relacionadas con la desafectacion del edificio ubicado en la Av. Huergo 723

CABA, limitando su alcance lo que surgié de una simple inspeccion ocular en la recorrida en el mismo.

No se verificd el funcionamiento de las alarmas de evacuaciéon ni de los detectores de humo ni de los
sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores portatiles en cuanto a

su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilacion mecanica.

El edificio cuenta con: a) una entrada ubicada en el domicilio citado anteriormente, b) planta baja y 6 (seis)
plantas y subsuelo, ¢) una escalera principal que constituye una via de escape, d) otra escalera

secundaria con acceso independiente a la calle Talcahuano que resulta la segunda via de escape, €) 4
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(cuatro) medios de transporte vertical, agrupados 2 (dos) cerca de una de las escaleras y otros 2 (dos)

proximos a la otra.

Enele

lado es

stablecimiento se desarrollan tareas técnico — administrativas, mientras que el edificio situado al

quina calle Talcahuano se albergan equipos de telecomunicaciones.

Por otra parte como resumen y conclusiones respecto a los pisos 5 y 6 podemos citar los siguientes items:

1-

2-

Piso 5

1.

2.

Se observo la presencia de planos de evacuacion y su sefalizacion respectiva.

El edificio posee dos vias de escape constituidas por las escaleras citadas anteriormente. En
particular, la via de escape que accede a calle Talcahuano se encuentra parcialmente obstruida
por diversos objetos a nivel de la planta baja y proxima a la salida. Se solicita la liberacion de este

espacio para facilitar una eventual evacuacién y eliminar otros riesgos.

Se observo la presencia de extintores ABC portatiles ubicados en sus correspondientes soportes

y debidamente sefalizados al igual que red de incendio fija (nichos hidrantes) en ambos pisos.
No se verifico el funcionamiento de alarma y altavoces de evacuacion en la emergencia.

Telefdnica informa que se realizan los simulacros de evacuacion con la frecuencia que establece
la normativa vigente.

Se recorrieron lugares de oficina donde se realizan tareas técnico — administrativas
correspondientes a los puestos de trabajo de los representados de esta entidad gremial. En
consencuencia, no se observaron los espacios operativos.

No se visualiza la existencia de posta médica.

La empresa informa que en planta baja funcionara en los préximos meses un lactario.

Se adjunta al presente informacion relacionada con la cantidad de puestos y el layout de los pisos
involucrados en la mudanza.

Se dispone de:

Sanitarios Masculinos: 4 (cuatro) Orinales, 4 (cuatro) Lababos y 2 (dos) Inodoros y duchas.
Sanitarios Femeninos: 2 (dos) Lababos y 2 (dos) Inodoros.

Sanitario de uso privado. (no se pudo ingresar)

El piso esta constituido con alfombra.
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3. El piso se encuentra dividido en 2 (dos) sectores que en total y para los 44 (cuarenta y cuatro)

puestos de trabajo (de una dotacién de 67 personas) corresponden 290 m?, sin considerar el
espacio destinado al despacho del Director y la sala de refrigerio.

Se dispone de:

Sanitarios Masculinos: 3 (tres) Orinales, 3 (tres) Lababos y 2 (dos) Inodoros.
Sanitarios Femeninos: 3 (tres) Lababos y 3 (tres) Inodoros.

Sanitario de uso privado. (no se pudo ingresar)

El piso esta constituido con alfombra.

Existe una sala utilizada como depésito de documentacién en papel. Telefénica realizara un
estudio de carga de fuego y evaluara constituir otra zona de fuego para reducir la exposicion al
riesgo de incendio de los trabajadores de esa planta.

Existe otra sala, aunque de menores dimensiones, utilizada para albergar documentacion en
papel. Dado la presencia en ella de un tablero de energia eléctrica, Telefonica estudiara trasladar
esta documentacion en un espacio proximo donde funcionaba una cocina hoy fuera de uso.

Telefénica se compromete a instalar extintores portatiles adicionales en este piso.

Piso 5 vista de las posiciones de trabajo a ocupar
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Piso 5 vista de los armarios para los empleados

Piso 5 vista Plano evacuacion (lado frente)
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Piso 5 vista de ascensores préximos a la calle Peron

Piso 5 vista de escalera de evacuaciéon préxima calle Peron
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Piso 5 vista pasillo entre oficinas y ascensores

Piso 5 vista banos caballeros
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Piso 5 vista banos caballeros para discapacitados

Piso 5 Escalera de evacuacién préxima ascensores fondo del edificio
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Piso 5 ascensores fondo del edificio
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Piso 5 Plano de evacuacion (lado fondo)

Piso 6 Depositos de documentaciéon
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Piso 6 Depositos de documentacion (sala pequeia con tablero de energia en su

interior)
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Planta Baja Salida de emergencia por entrada de vehiculos

-  Fin del informe -
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	Una de ellas se encuentra próxima a la entrada de calle Perón y la otra se ubica mas próxima al lado contrafrente. Está última se comunica en planta baja con la entrada vehicular sobre calle Talcahuano y presenta obstrucciones con diversos objetos en ...
	 Accesos discapacitados
	El edificio no cuenta con este tipo de accesos.
	 Presencia de planos de evacuación
	Se encuentran planos de evacuación en los pisos 1, 2, 4, 5 6. Planta baja y piso 3 carecen de planos de evacuación.
	4) Ascensores
	Continúa vigente lo informado por esta Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo en el informe de fecha 20/9/18 páginas 10 a 11.
	 Cantidad
	El edificio cuenta con 2 (dos) conjuntos de 2 (dos) ascensores cada uno
	 Ubicación
	2 ascensores se ubican próximos a la entrada y los otros próximos al lado contrafrente.
	 Capacidad
	Los ascensores no poseen de indicación de capacidad máxima.
	 Obleas de mantenimiento
	Los ascensores carecen de las obleas de mantenimiento obligatorias según requiere la CABA.
	 Funcionamiento
	Se encontraban en servicio 3 de los 4 ascensores en los cuales al momento de la visita no se percibió un mal funcionamiento. El ascensor fuera de servicio corresponde a uno de los ubicados del lado contrafrente.
	Continúa vigente lo informado por esta Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo en el informe de fecha 20/9/18 páginas 12 a 15.
	 Extintores móviles:
	 Piso 6: 1 ABC lado ascensores frente, 1 ABC lado ascensores contrafrente, 3 ABC salón.
	Al respecto, en este piso se siguen continuando las mismas condiciones de riesgo de incendio que esta comisión indicara en la visita del 4 de diciembre pasado en ocasión de concurrir en forma conjunta con la empresa. Esto se señaló en el informe:
	Sobre lo anterior, la empresa no ha tomado ninguna acción al respecto pese a haber transcurrido mas de 9 (nueve) meses desde el compromiso asumido.
	Continúa vigente lo informado por esta Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo en el informe de fecha 20/9/18 páginas 16 a 25.
	 Piso 6 Direccion de Finanzas (espacios de trabajo 2.0). Los puestos de trabajo continúan expuestos a los riesgos de incendio que se señaló en el punto 5) Incendio ya que no se adecuaron las instalaciones tal como la compañía se había comprometido en...
	 El piso está constituido de alfombra.
	 La aclimatación frío – calor es realizada por AA central y Split.
	 Existen 4 salas con capacidad para 4 personas y otra sala para 16 personas.
	 En el salón hay 40 puestos de trabajo organizados en la modalidad 2.0.
	 Existe una sala de refrigerio con provisión de agua potable fría y caliente para el personal mediante dispenser.
	 Se realiza la clasificación de residuos.
	 No se observa la presencia de botiquines.
	 Piso 3 Direccion de Compras (espacios de trabajo 2.0).
	 El piso es del tipo técnico (sin alfombra).
	 La aclimatación frío – calor es realizada por AA central.
	 Los puestos de trabajo se hallan organizados en la modalidad 2.0 y corresponden a 46 puestos.
	 Hay 2 salas con capacidad de 2 personas cada una.
	 Existe una sala de refrigerio con provisión de agua potable fría y caliente para el personal mediante dispenser.
	 Se realiza la clasificación de residuos.
	 Se observa la presencia de un botiquín.
	 Existe una sala de equipos de AA sin isonorizar.
	 El ambiente presenta un nivel de ruido alto incompatible con una oficina donde se realizan tareas técnico – administrativas. Los niveles sonoros resultan insoportables para los trabajadores al punto que es frecuente que al finalizar la jornada labor...
	 La diagramación de los días de ‘Jornada Abierta’ no es la adecuada ya que ciertos días de la semana la población presente en la planta excede la cantidad de puestos de trabajo lo que implica que haya mas de un trabajador por puesto, situación que de...
	 (*) El salón presenta dos niveles de altura diferenciados por dos superficies con puestos de trabajo separadas y marcadas por un escalón. Este desnivel, aunque se encuentre señalizado, representa un peligro por riesgo de caídas y lesiones en diferen...
	 (*) El salón también presenta el piso hundido o con depresiones en diferentes partes lo que puede ocasionar caídas o torceduras de tobillo al personal.
	(*) Puntos agregados al informe de 17 de enero de 2019.
	Continúa vigente lo informado por esta Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo en el informe de fecha 20/9/18 página 26.
	 El edificio no cuenta con servicio de medicinal laboral según lo exije el decreto N  1338/96 (Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo).
	 Desfribilador
	El establecimiento cuenta con 2 (dos) Desfribiladores Externos Automáticos que se ubican en los pisos 2  y 4 .
	La provisión de agua potable existe en los pisos recorridos. Se realiza mediante dispenser de agua fría y caliente conectados a la red de agua del edificio.
	Continúa vigente lo informado por esta Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo en el informe de fecha 20/9/18 páginas 28 a 30.
	Se dispone de:
	 Baños y vestuarios femeninos:
	 Piso 6: 4 Lavabos y 3 Inodoros.
	 Piso 5:
	Baño 1: 1 Bidet, 3 Lavabos y 3 Inodoros.
	Baño 2: 2 Lavabos y 2 Inodoros. Hay termotanque eléctrico.
	 Piso 4:
	Baño 1: 2 Lavabos y 2 Inodoros.
	Baño 2: 1 Lavabo y 1 Inodoro.
	 Piso 3: 3 Lavabos y 3 Inodoros. (*)
	 Piso 2: 3 Lavabos y 3 Inodoros.
	 Piso 1: no se releva.
	 Planta Baja: 4 Lavabos y 4 Inodoros. Hay termotanque eléctrico.
	 Baños y vestuarios masculinos:
	 Piso 6: No tiene.
	 Piso 5: 4 Duchas y  Vestuario. 4 Orinales, 4 Lavabos y 2 Inodoros (uno de ellos para discapacitados).
	 Piso 4:
	Baño 1: 1 Lavabo y 1 Inodoro.
	Baño 2: 1 Lavabo y 1 Inodoro.
	 Piso 3: 4 Orinales,4 Lavabos y 2 Inodoros.
	 Piso 2: 4 Orinales,4 Lavabos y 2 Inodoros.
	 Piso 1: no se releva.
	 Planta Baja: 4 Orinales,4 Lavabos y 2 Inodoros. Hay termotanque eléctrico.
	 Baños discapacitados:
	A excepción del baño masculino del piso 5, no se observa la presencia de sanitarios para personas con capacidades diferentes.
	Continúa vigente lo informado por esta Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo en el informe de fecha 20/9/18 páginas 34 a 38.
	 (*) El salón del piso 3 presenta dos niveles de altura diferenciados por dos superficies con puestos de trabajo separadas y marcadas por un escalón. Este desnivel, aunque se encuentre señalizado, representa un peligro por riesgo de caídas y lesiones...
	 (*) El salón del piso 3 también presenta el piso hundido o con depresiones en diferentes partes lo que puede ocasionar caídas o torceduras de tobillo al personal.
	(*) Puntos agregados al informe de 17 de enero de 2019.
	Miembros participantes
	Principales temas observados:
	1) Introducción
	Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del Sindicato CePETel al citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad, limitando su alcance lo que surgió de una simple inspe...
	No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores portátiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los...
	En el establecimiento se desarrollan tareas técnico – administrativas en puestos de trabajo de escritorio y se albergan equipos de telecomunicaciones donde se realizan tareas diferentes tareas operativas y de mantenimiento. El alcance de la visita no ...
	2) Ubicación
	El Edificio se encuentra ubicado sobre la calle Presidente Teniente General Juan Domingo Perón 1286 esquina Talcahuano de la Ciudad Autómoma de Buenos Aires.
	Ubicación
	Ingreso al edificio sobre la calle Perón.
	Vistas del edificio CIBA
	(derecha: ingreso vehicular ocupado por indigentes sobre calle Talcahuano)
	Vista del edificio CIBA
	Entrada del personal al edificio CIBA
	3) Vías de escape
	Indicar y describir:
	 Escaleras
	El edificio cuenta con dos escaleras que comunican los 6 (seís) pisos del edificio con la planta baja. Ambas también conducen a la azotea del edificio.
	Una de ellas se encuentra próxima a la entrada de calle Perón y la otra se ubica mas próxima al lado contrafrente. Está última se comunica en planta baja con la entrada vehicular sobre calle Talcahuano y presenta obstrucciones con diversos objetos en ...
	 Accesos discapacitados
	El edificio no cuenta con este tipo de accesos.
	 Presencia de planos de evacuación
	Se encuentran planos de evacuación en los pisos 1, 2, 4, 5 6. Planta baja y piso 3 carecen de planos de evacuación.
	4) Ascensores
	 Cantidad
	El edificio cuenta con 2 (dos) conjuntos de 2 (dos) ascensores cada uno
	 Ubicación
	2 ascensores se ubican próximos a la entrada y los otros próximos al lado contrafrente.
	 Capacidad
	Los ascensores no poseen de indicación de capacidad máxima.
	 Obleas de mantenimiento
	Los ascensores carecen de las obleas de mantenimiento obligatorias según requiere la CABA.
	 Funcionamiento
	Se encontraban en servicio 3 de los 4 ascensores en los cuales al momento de la visita no se percibió un mal funcionamiento. El ascensor fuera de servicio corresponde a uno de los ubicados del lado contrafrente.
	Ingreso al los ascensores obstruido en el piso 1
	 Extintores móviles:
	 Piso 6: 1 ABC lado ascensores frente, 1 ABC lado ascensores contrafrente, 3 ABC salón.
	Al respecto, en este piso se siguen continuando las mismas condiciones de riesgo de incendio que esta comisión indicara en la visita del 4 de diciembre pasado en ocasión de concurrir en forma conjunta con la empresa. Esto se señaló en el informe:
	Sobre lo anterior, la empresa no ha tomado ninguna acción al respecto pese a haber transcurrido mas de 9 (nueve) meses desde el compromiso asumido.
	 Piso 5: 1 ABC lado escalera contrafrente, 2 ABC salón lado frente y 3 ABC salón contrafrente.
	 Piso 4: 5 ABC salón lado frente y 3 ABC salón contrafrente.
	 Piso 3: 5 ABC.
	 Piso 2: 1 ABC lado ascensores frente.
	No se ingresa al salón de equipos.
	 Piso 1: 1 ABC lado ascensores frente.
	No se ingresa al salón de equipos.
	 Planta Baja: 1 ABC próximo a la guardia del edificio, 1 ABC próximo al acceso calle Talcahuano, 1 ABC en pasillo y 1 ABC lado contrafrente.
	No se ingresa en zona Pléyade (en refracciones).
	NOTA: al momento de la visita se observó que se estaba trabajando en el retiro y reposición de extintores.
	 Red de incendio fija:
	 Piso 6: 1 Nicho Hidrante lado escalera frente y 1 Nicho Hidrante lado escalera contrafrente.
	 Piso 5: 1 Nicho Hidrante lado escalera frente y 1 Nicho Hidrante lado escalera contrafrente.
	 Piso 4: 1 Nicho Hidrante lado escalera frente y 1 Nicho Hidrante lado escalera contrafrente.
	 Piso 3: 1 Nicho Hidrante lado escalera frente y 1 Nicho Hidrante lado escalera contrafrente.
	 Piso 2: 1 Nicho Hidrante lado escalera frente y 1 Nicho Hidrante lado escalera contrafrente.
	 Piso 1: 1 Nicho Hidrante lado escalera frente y 1 Nicho Hidrante lado escalera contrafrente.
	 Piso 2: 1 Nicho Hidrante lado guardia y 1 Nicho Hidrante lado escalera.
	 Piso 6 Direccion de Finanzas (espacios de trabajo 2.0)
	 Los puestos de trabajo continúan expuestos a los riesgos de incendio que se señaló en el punto 5) Incendio ya que no se adecuaron las instalaciones tal como la compañía se había comprometido en la visita conjunta gremio – empresa esta comisión reali...
	 El piso está constituido de alfombra.
	 La aclimatación frío – calor es realizada por AA central y Split.
	 Existen 4 salas con capacidad para 4 personas y otra sala para 16 personas.
	 En el salón hay 40 puestos de trabajo organizados en la modalidad 2.0.
	 Existe una sala de refrigerio con provisión de agua potable fría y caliente para el personal mediante dispenser.
	 Se realiza la clasificación de residuos.
	 No se observa la presencia de botiquines.
	 Piso 5 Direccion de Finanzas (espacios de trabajo 2.0)
	 El piso está constituido de alfombra.
	 La aclimatación frío – calor es realizada por AA central y Split. Al momento de la visita funcionaba en modo ventilación y la percepción era de un ambiente caluroso.
	 Existen 3 salas con capacidad para 4 personas, 1 sala para 10 persona y otra sala para 12 personas.
	 Los puestos de trabajo se encuentran divididos en dos salones. Uno con 18 puestos de trabajo organizados en la modalidad 2.0, y otro con 32 puestos organizados en la misma modalidad.
	 Existe una sala de refrigerio con provisión de agua potable fría y caliente para el personal mediante dispenser.
	 Sala de equipos AA.
	 Se realiza la clasificación de residuos.
	 No se observa la presencia de botiquines.
	 Piso 4 Call Center (espacios de trabajo isonorizados)
	 El piso está constituido de goma.
	 La aclimatación frío – calor es realizada por AA central.
	 Los puestos de trabajo se encuentran organizados en la modalidad tipo Call Center y permanecen isonorizados.
	 Existe provisión de agua potable fría y caliente para el personal mediante dispenser.
	 Se realiza la clasificación de residuos.
	 Existe una sala de equipos de AA isonorizada
	 Se observa la presencia de 2 (dos) botiquines.
	 Piso 3 Direccion de Compras (espacios de trabajo 2.0)
	 El piso es del tipo técnico (sin alfombra).
	 La aclimatación frío – calor es realizada por AA central.
	 Los puestos de trabajo se hallan organizados en la modalidad 2.0 y corresponden a 46 puestos.
	 Hay 2 salas con capacidad de 2 personas cada una.
	 Existe una sala de refrigerio con provisión de agua potable fría y caliente para el personal mediante dispenser.
	 Se realiza la clasificación de residuos.
	 Se observa la presencia de un botiquín.
	 Existe una sala de equipos de AA sin isonorizar.
	 El ambiente presenta un nivel de ruido alto incompatible con una oficina donde se realizan tareas técnico – administrativas. Los niveles sonoros resultan insoportables para los trabajadores al punto que es frecuente que al finalizar la jornada labor...
	 La diagramación de los días de ‘Jornada Abierta’ no es la adecuada ya que ciertos días de la semana la población presente en la planta excede la cantidad de puestos de trabajo lo que implica que haya mas de un trabajador por puesto, situación que de...
	 Piso 2 Equipos
	 No se ingresa los espacios operativos.
	 Hay provisión de agua potable fría y caliente por dispenser.
	 Piso 1 Equipos
	 No se ingresa los espacios operativos.
	 Hay provisión de agua potable fría y caliente por dispenser.
	 PISO PB Pleyade (espacios de trabajo tipo 2.0)
	No se ingresa.
	Vista de sala de refrigerio Piso 6
	Vista de Piso 4 call center (isonorizado)
	Vista de sala de AA isonorizada Piso 4
	 El edificio no cuenta con servicio de medicinal laboral según lo exije el decreto N  1338/96 (Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo).
	 Desfribilador
	El establecimiento cuenta con 2 (dos) Desfribiladores Externos Automáticos que se ubican en los pisos 2  y 4 .
	Vista de DEA piso 2 y 4
	La provisión de agua potable existe en los pisos recorridos. Se realiza mediante dispenser de agua fría y caliente conectados a la red de agua del edificio.
	Se dispone de:
	 Baños y vestuarios femeninos:
	 Piso 6: 4 Lavabos y 3 Inodoros.
	 Piso 5:
	Baño 1: 1 Bidet, 3 Lavabos y 3 Inodoros.
	Baño 2: 2 Lavabos y 2 Inodoros. Hay termotanque eléctrico.
	 Piso 4:
	Baño 1: 2 Lavabos y 2 Inodoros.
	Baño 2: 1 Lavabo y 1 Inodoro.
	 Piso 3: 3 Lavabos y 3 Inodoros. (*)
	 Piso 2: 3 Lavabos y 3 Inodoros.
	 Piso 1: no se releva.
	 Planta Baja: 4 Lavabos y 4 Inodoros. Hay termotanque eléctrico.
	 Baños y vestuarios masculinos:
	 Piso 6: No tiene.
	 Piso 5: 4 Duchas y  Vestuario. 4 Orinales, 4 Lavabos y 2 Inodoros (uno de ellos para discapacitados).
	 Piso 4:
	Baño 1: 1 Lavabo y 1 Inodoro.
	Baño 2: 1 Lavabo y 1 Inodoro.
	 Piso 3: 4 Orinales,4 Lavabos y 2 Inodoros.
	 Piso 2: 4 Orinales,4 Lavabos y 2 Inodoros.
	 Piso 1: no se releva.
	 Planta Baja: 4 Orinales,4 Lavabos y 2 Inodoros. Hay termotanque eléctrico.
	 Baños discapacitados:
	A excepción del baño masculino del piso 5, no se observa la presencia de sanitarios para personas con capacidades diferentes.
	Vista baños femeninos piso 3
	Vista baños masculinos

