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INFORME DE OBSERVACIONES

Lugar Edificio Humahuaca, calle Humahuaca 3560 - Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Tema Observar las condiciones generales de Higiene y Seguridad
Fecha y hora 15/01/19 - 15:00 a 16:30 hs

Miembros participantes

Nombre Area Asisti6
Daniel Herrero CePETelSecretario Técnico CDC - Comision de Hig y Seg v
Osvaldo Armando CePETel Delegado Humahuaca v

Principales temas observados:

Edificio Humahuaca - CABA

Comentarios Generales

Se realiz6 la visita de la Comision de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de
Trabajo del Sindicato CePETel al citado edificio con el objeto observar el estado general de
higiene y seguridad, limitando su alcance lo que surgio de una simple inspeccioén ocular en la

recorrida en el mismo.

No se verificd el funcionamiento de las alarmas de evacuacion ni de los detectores de humo ni
de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores
portatiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilacion

mecanica y/o aire acondicionado de confort.

En el establecimiento se desarrollan tareas técnico — administrativas en puestos de trabajo de
escritorio y se albergan equipos de telecomunicaciones donde se realizan tareas diferentes
tareas operativas y de mantenimiento. El alcance de la visita no comprende este ultimo tipo de
puestos de trabajo ya que la comisién no ingresé a los recintos reservados para equipos de

telecomunicaciones.
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Prep. por: Daniel Prata/Daniel Rev. por Daniel Herrero. Versién: 0
Herrero Fecha: 18/01/2019 Rectificada: NO
Fecha: 18/01/2019

INFORME DE OBSERVACIONES
El establecimiento esta ubicado en una zona con alta circulacion vehicular, posee planta baja y
2 (plantas)— el ultimo contiene la terraza —y 1 (un) entrepiso, siendo una construccion antigua,

anterior a la nacionalizacién de la telefonia del afio 1948.

En el edificio se albergan equipos y redes de telecomunicaciones correspondiente a los
servicios de telefonia fija, Sala de Fuerza, Sala de AA, Grupo Electrégeno, Sala de baterias,

repartidor general, tunel de cables, redes de datos, entre otros.
El inmueble no cuenta con ascensores.

Como medios de escape existen 2 (dos) escaleras no presurizadas. Una conduce a la entrada

principal, la otra conduce a lo que fue la entrada vehicular del edificio.
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Prep. por: Daniel Prata/Daniel Rev. por Daniel Herrero. Versién: 0
Herrero Fecha: 18/01/2019 Rectificada: NO
Fecha: 18/01/2019

INFORME DE OBSERVACIONES
Ubicacion

El establecimiento se ubica sobre la calle Humahuaca 3560 de la Ciudad Auténoma de Buenos

Aires.
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Fecha: 18/01/2019

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 18/01/2019

Version: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES
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Vista del frente del edificio Humahuaca
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INFORME DE OBSERVACIONES
Respecto a las observaciones realizadas en nuestra anterior visita del 5 de abril de 2018

corresponde reiterar que permanecen sin solucionar:

1- El piso del entre piso y el primer piso consta de una alfombra que tiene alrededor de 15
afnos de uso y luce gastada por lo que se solicita su sustitucion por un piso
adecuado.

2- Se observa que la escalera lado contrafrente no esta demarcada en los escalones de

inicio y fin de cada tramo.

A lo anterior deben agregarse las siguientes observaciones que se solicita solucionar:

1- El nicho hidrante del piso 1 lado frente se encuentra incompleto.
2- El nicho hidrante del piso 1 lado contrafrente se encuentra incompleto.

3- El nicho hidrante de planta baja lado guardia de seguridad luce deteriorado.

4- La via de escape en planta baja lado contrafrente presenta obstaculos en su recorrido lo
que dificulta una correcta evacuacion.

5- En la via de escape mencionada anteriormente se encuentra una caja de piso de
desague con su rejilla hundida presentando riesgo de lesiones por caidas o torceduras
de tobillos.

6- El cielo raso de los sanitarios masculinos del entre piso lado contrafrente esta
deteriorado.

7- En el entrepiso y del lado contrafrente se ubica una escalera que conduce a los sanitarios
anteriormente citados. La misma carece de sefalizacién de escalones y sus dimensiones
son menores a 2 unidades de ancho.

8- En el ingreso al piso 1 lado frente el suelo presenta pozos e irregularidades en su
superficie lo que puede causar lesiones por caidas o torceduras de tobillos.

9- En relacion a los sanitarios masculinos se menciona que a menudo se rompe el
mecanismo de descarga de agua de las mochilas de pared. Las reparaciones que se
efectuan no resultan muy eficaces ya que al poco tiempo de realizarse, el mecanismo
vuelve a fallar.

Nota: se adujnta informe de visita del 5 de abril de 2018.
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INFORME DE OBSERVACIONES

Nicho hidrante incompleto (piso 1 contrafrente)
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Version: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

Provision agua potable (piso 1 contrafrente)
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Prep. por: Daniel Prata/Daniel Rev. por Daniel Herrero. Version: 0

Herrero Fecha: 18/01/2019 Rectificada: NO
Fecha: 18/01/2019

INFORME DE OBSERVACIONES

Cielo raso deteriorado y con humedad (sanitario masculino entrepiso lado contrafrente)

Pdgina 8 de 20
PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

( Instituto Profesional de
Estudios e Investigacion

CePETel

Sindicato de los Profesionales
de las Telecomunicaciones

Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 18/01/2019

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 18/01/2019

Version: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

Planta baja lado contrafrente, via de escape con diversos obstaculos que dificultan la
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Prep. por: Daniel Prata/Daniel Rev. por Daniel Herrero. Version: 0
Herrero Fecha: 18/01/2019 Rectificada: NO
Fecha: 18/01/2019

INFORME DE OBSERVACIONES

Planta baja lado contrafrente, via de escape que presenta una caja de desague con la rejilla

hundida y con riesgo de lesiones por caidas y/o torceduras de tobillo.
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Prep. por: Daniel Prata/Daniel Rev. por Daniel Herrero. Versién: 0
Herrero Fecha: 18/01/2019 Rectificada: NO
Fecha: 18/01/2019

INFORME DE OBSERVACIONES

P W
Y

Planta baja lado guardia de seguridad. Nicho hidrante en estado de abandono
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Fecha: 18/01/2019

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 18/01/2019

Version: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES
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Sala de refrigerio (entrepiso)
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Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 18/01/2019

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 18/01/2019

Version: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES
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Sala de refrigerio (entrepiso)
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Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 18/01/2019

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 18/01/2019

Version: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

Pdgina 14 de 20

Alfombra vieja y gastada (entre piso)

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

s Instituto Profesional de
- Estudios e Investigacién

CePETel

Sindicato de los Profesionales
de las Telecomunicaciones

Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 18/01/2019

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 18/01/2019

Version: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

Escalera sin sefalizar y con dimensiones menores a 2 Unidades de Ancho (entre piso)

Pagina 15 de 20

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

CEI E I el f , PE , \\ Instituto Profesional de
Sindicato de los Profesionales N v/ Estudios e Investigacion
de las Telecomunicaciones S

Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel Rev. por Daniel Herrero. Versién: 0
Herrero Fecha: 18/01/2019 Rectificada: NO
Fecha: 18/01/2019

INFORME DE OBSERVACIONES

Sala de refrigerio del piso 1
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Herrero
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Rev. por Daniel Herrero.
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Version: 0
Rectificada: NO
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INFORME DE OBSERVACIONES

Nicho hidrante incompleto (piso 1 lado frente)
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de las Telecomunicaciones

Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel Rev. por Daniel Herrero. Version: 0

Herrero Fecha: 18/01/2019 Rectificada: NO
Fecha: 18/01/2019

INFORME DE OBSERVACIONES

Ingreso al piso 1 lado contrafrente. Suelo con pozos e imperfecciones que pueden causar

lesiones por caidas y/o torceduras de tobillo.
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Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel Rev. por Daniel Herrero. Versién: 0
Herrero Fecha: 18/01/2019 Rectificada: NO
Fecha: 18/01/2019

INFORME DE OBSERVACIONES

Provisién de agua potable en entrepiso lado contrafrente
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Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel Rev. por Daniel Herrero. Versién: 0
Herrero Fecha: 18/01/2019 Rectificada: NO
Fecha: 18/01/2019

INFORME DE OBSERVACIONES

Alfombra vieja y gastada (piso 1)
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Prep. por: Daniel Prata/Daniel Rev. por Daniel Herrero. Versién: 0
Herrero Fecha: 08/04/2018 Rectificada: NO
Fecha: 06/04/2018

INFORME DE OBSERVACIONES

Lugar Edificio Humahuaca, calle Humahuaca 3560 - Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Tema Observar las condiciones generales de Higiene y Seguridad
Fecha y hora | 05/04/18 - 10:30 a 12:40 hs

Miembros participantes

Nombre Area Asisti6
Daniel Herrero CePETel Secretario Técnico CDC - Comision de Hig y Seg v
Daniel Prata CePETel - Comisién de Hig y Seg v
Osvaldo Armando CePETel Delegado Humahuaca v
Ricardo Villanueba CePETel Secretario Administrativo - Seccional Bs As v
Carlos Reising UPJet - Comision de Hig y Seg v

Principales temas observados:

Edificio Humahuaca - CABA

Comentarios Generales

Se realiz6 la visita de la Comisién de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del
Sindicato CePETel al citado edificio, con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad,

limitando su alcance lo que surgié de una simple inspeccion ocular en la recorrida en el mismo.

No se verificé el funcionamiento de las alarmas de evacuacion ni de los detectores de humo ni de los
sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores portatiles en cuanto a
su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilacién mecanica y/o aire acondicionado de
confort.

El establecimiento estd ubicado en una zona con alta circulacion vehicular, posee planta baja y 2
(plantas) — el ultimo contiene la terraza — y 1 (un) entrepiso, siendo una construccion antigua, anterior a

la nacionalizacion de los telefonia del afio 1948.

En el establecimiento se desarrollan tareas técnico — administrativas y se albergan equipos y redes de
telecomunicaciones correspondiente a los servicios de telefonia fija, Sala de Fuerza, Sala de AA, Sala

de baterias, repartidor general, tinel de cables, redes de datos, entre otros.
Pdgina 1 de 15
PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL




PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL y/o SU DIFUSION SIN AUTORIZACION DEL SINDICATO CEPETEL

CEPETEI ,PE’ .‘ Instituto Profesional de

. . ./
Sindicato de los Profesionales Estudios e lnvestlgaclon
de las Telecomunicaciones

Comisién de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo
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INFORME DE OBSERVACIONES

El edificio no cuenta con ascensores.

Como medios de escape existen 2 (dos) escaleras no presurizadas. Una conduce a la entrada principal,

la otra conduce a lo que fue la entrada vehicular del edificio.

Por otra parte como resumen y conclusiones respecto al edificio podemos citar los siguientes items:
1- Se observé la presencia de planos de evacuacion y su sefializacion respectiva.
2- Existen dos medios de escape constituidos por las escaleras indicadas anteriormente.

3- Se observo la presencia de extintores ABC portatiles ubicados en sus correspondientes soportes

y debidamente sefalizados al igual que red de incendio fija (nichos hidrantes).

4- El edificio no cuenta con posta médica.
5- No se verificé el funcionamientode la alarma y altavoces de evacuacion en la emergencia.

6- El piso del primer piso consta de una alfombra que tiene alrededor de 15 afios de uso y luce
gastada por lo que se solicita su sustitucion por un piso del tipo vinilico.

7- Se observa que las escaleras no estan demarcadas en los escalones de inicio y fin de cada
tramo.

8- La mayor parte del personal técnico — administrativo desarrolla sus labores en el primer piso
donde se observa una alta concentracion de papel que constituye un riesgo considerable de
incendio por la alta carga de fuego que esto representa. Se solicita implementar un depésito
separado del salon donde el personal desarrolla sus labores a los efectos de mantener
aislada esta carga de fuego de los trabajadores. (similar al caso CIBA)
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